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Tiivistelmä 
 
Perinteisten polttoprosessien lämmöntuotantokulujen kasvava trendi on ajanut lämmön-
tuotantoa harjoittavat yritykset etsimään vaihtoehtoisia lämmöntuotantomuotoja. Pit-
kään jatkunut sähkön edullinen hintataso, erilaiset energiansäästöohjelmat ja valtion in-
vestointituet ovat tehneet lämpöpumpuista kilpailukykyisen vaihtoehdon perinteisten 
lämmöntuotantomuotojen rinnalle. 
 
Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut käsitellä teollisen kokoluokan lämpöpump-
puja teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta. Työ on toteutettu esittelemällä erilaisten 
teollisuudessa käytössä olevien tai käytössä olleiden lämpöpumppujen tekniikkaa ja eri-
tyispiirteitä. Jotta onnistuttiin muodostamaan käsitys tarjolla olevasta tekniikasta, ana-
lysoitiin pohjoismaisia teollisen kokoluokan lämpöpumppumarkkinoita ja toteutuneita 
hankkeita. Koska viime aikoina sähköllä toimivat mekaaniset kompressiolämpöpumput 
ovat yleistyneet eniten, keskityttiin taloudellisessa tarkastelussa erityisesti kompres-
siolämpöpumppujen talouteen. 
 
Käytännön osuudessa analysoitiin metsäteollisuusprosessin jätevesivirrasta kaukoläm-
pöverkkoon energiaa siirtävää lämpöpumppukytkentää tavoitteena löytää eri tarkastelu-
vaihtoehdoista kannattavin. Eri vaihtoehtojen kannattavuuden arviointia varten raken-
nettiin dynaaminen laskentamalli, johon saatiin lähtötietona tarkat aikavaihtelutiedot ja 
niitä vastaavat sähkön ja vaihtoehtoisen polttoaineen hinnat. Laskentamallissa arvioitiin 
tarkkaan oheiskulut, jotta simuloitu tilanne vastaisi mahdollisimman tarkasti todelli-
suutta.  
 
Tuloksista voitiin päätellä parhaan laskentavaihtoehdon korollisen takaisinmaksuajan 
olevan noin 2,8 vuotta ilman investointitukia. Mahdollisilla tuilla voidaan saavuttaa kor-
keampi kannattavuus. Investointi säästäisi toteutuessaan 19.1 GWh primäärienergiaa ja 
pienentäisi CO2-päästöjä 4 732 tonnia vuodessa. 
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Abstract 
 
Increasing costs of traditional combustion processes have forced companies to investigate 
alternative heat production methods. Recent low prices of electricity, different energy  
saving programs and investment subsidies offered by government have improved              
feasibility of industrial scale heat pumps compared to traditional processes. 
 
In this thesis it has been studied feasibility of industrial scale heat pumps from both      
technological and economical perspectives. Existing industrial heat pumps were screened 
and their technologies and specialities are presented. In order to form comprehensive  
understanding about available technology and current local market, recent heat pump 
projects in Nordic Countries have been investigated. According market data, the most 
popular heat pump type recently has been mechanical compression heat pump, which has 
been chosen to in-depth economic analysis. 
 
In the practical part of this work, there was a feasibility study carried out about heat pump 
connected to secondary heat flow of paper mill. The main goal of this study was to find 
the alternative with the best feasibility. In this case waste water including fibre particles 
was the heat source and the returning line of district heating network was the heat sink of 
the heat pump analysed. A dynamic calculation model with accurate time-related initial 
data was built for case evaluation purposes. All the additional costs corresponding the real 
world situation were included.  
 
According the results, the discounted pay-back period was around 2.8 years without any 
investment subsidies for the best alternative. The feasibility of this alternative would        
increase when taking possible investment subsidies into account. The investment would 
save 19.1 GWh primary energy and decrease CO2 emissions by 4 732 tons annually, if   
implemented. 
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1.1 Tutkimuksen tausta 
Liiketoimintaympäristön voimakkaasti muuttuessa yleisen kehityksen, poliittisen ohjauk-
sen ja markkinatilanteen myötä energiayhtiöt sekä lämpöä tuottava ja käyttävä teollisuus 
ovat kiinnostuneita vaihtoehtoisista lämmöntuotantomuodoista. Nykyisessä markkinati-
lanteessa sähkön hinta on edullinen ja lämmön hinta on suhteessa noussut. Energiateolli-
suudelle lämmöstä on tullut tärkein lopputuote. Toisaalta teollisuus joutuu kiristyvässä 
kustannuskilpailussa kiinnittämään yhä enemmän huomiota energiatehokkuuteensa sekä 
energian hankinnan kulurakenteeseen. Sekä energiayhtiöitä että muuta teollisuutta ohjaa 
tiukentuva ympäristölainsäädäntö päästökauppoineen ja energiatehokkuusvaatimuksi-
neen. Näiden taustatekijöiden vuoksi on syytä tarkastella mahdollisuuksia käyttää sähköä 
lämmöntuotantoon, johon yksi mahdollinen tekninen ratkaisu on lämpöpumppu. 
 
Perinteistä polttoprosessiin perustuvaa lämmöntuotantoa rasittavat nykypäivänä useat te-
kijät. Lisäkustannuksia tuotetulle lämpöenergialle aiheuttavat päästökauppa, polttoai-
nekohtaiset vero- ja huoltovarmuusmaksut, kiinteillä polttoaineilla kuljetus ja varastoin-
tikustannukset sekä yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa tämän hetken edullinen 
sähkön hintataso. Lisäksi Suomen hallitus on kaavaillut sähköntuotannon vähennysoikeu-
den poistumista polttoaineverotuksesta, joka nostaisi yhdistetyllä sähkön ja lämmöntuo-
tannolla tuotetun lämmön tuotantokustannuksia entisestään. Viime vuosina kaupunkeihin 
on rakennettu myös kaukokylmäverkkoja, joiden energiantuotannossa lämpöpumpuilla 
on suuri rooli. Nämä kaikki edellä luetellut tekijät nostavat lämpöpumpputekniikan po-
tentiaalia sekä kilpailukykyä.  
 
Teollisuudessa lämpöpumpuista kiinnostuttiin 1970 ja 1980-luvulla pääasiassa öljykriisin 
seurauksena. Öljyn hinnan palattua takaisin alhaisemmalle tasolle 1980-luvun puolivä-
lissä lämpöpumppujen suosio laski. (Maaskola et al. 2014) Tuona aikana kuitenkin mm. 
paperikonevalmistaja Valmet ehti ottaa lämpöpumpun tuotevalikoimaansa, mutta tuot-
teen myynti lopetettiin öljyn hinnan laskun seurauksena. (Raiko et al. 2005) Kirjallisuu-
desta löytyy suhteellisen paljon laadukasta perustason lämpöpumppututkimusta 1980-lu-
vulta, joka on suurelta osin ajankohtaista vielä tänäkin päivänä. Lämpöpumpputekniikka 
on kehittynyt, hyötysuhteet ovat nousseet, ohjaus ja optimointi automatisoitunut sekä ko-
neikot muuttuneet modulaarisiksi. Tästä huolimatta perusajatus ja tekniikka ovat täysin 
samat ja suhteellisen yksinkertaiset varsinkin mekaanisissa kompressiolämpöpumpuissa. 
Sorbtiotekniikkaan perustuvat lämpöpumput ovat kehittyneet teknisesti enemmän, mutta 
toisaalta ne eivät ole nykyisessä edullisen sähkön taloudellisessa tilanteessa yhtä houkut-
televia. Erilaisista lämpöpumpputyypeistä kerrotaan tarkemmin kappaleessa 3. 
1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tässä työssä tavoitteena oli selvittää teollisen kokoluokan lämpöpumppujen tekniikan li-
säksi niiden kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Aluksi selvennettiin lämpöpumppujen 
toimintaperiaate ja tausta, joiden avulla tarkempien yksityiskohtien ymmärtäminen oli 
mahdollista. Kaikki oleellisimmat teollisen kokoluokan lämpöpumpputyypit esiteltiin pe-
riaatetasolla ja pohdittiin niiden tyypillisiä sovelluskohteita, vahvuuksia ja heikkouksia. 
Lisäksi tutkittiin markkinoilta saatavissa olevia lämpöpumpputekniikoita, etsittiin refe-
renssikohteita jo toteutuneista lämpöpumppuinvestoinneista, arvioitiin lämpöpumppujen 
soveltuvuutta eri teollisuuden alojen tuotantoprosessien yhteyteen ja koottiin yhteenveto 





Kaiken edellä mainitun tiedon kerääminen tähtäsi valmiuteen luoda mahdollisimman 
tarkka analyysi oikeasta tilanteesta, jossa tutkittiin lämpöpumppuinvestoinnin mahdolli-
suutta käytännössä. Tässä työssä oli mukana todelliseen kohteeseen tehty lämpöpumpun 
kannattavuusselvitys, jonka tavoitteena oli löytää uusia mahdollisuuksia lämpöpumpuilla 
tapahtuvaan lämmöntuotantoon teollisessa kokoluokassa. Investoinnin kannattavuuden 
selvittämiseksi käytettiin dynaamista laskentamallia. Osana käytännön analyysiä joudut-
tiin pohtimaan konkreettisia ongelmia liittyen mitoitukseen, kytkentöihin, sijoitteluun, 
ajomalleihin ja hankintaan. Lopputulemana analyysin tarkoitus oli kyetä toimimaan in-
vestointipäätöksen perusteena. 
1.3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 
Työ on toteutettu ensin perehtymällä lämpöpumpuista jo löytyvään tutkimustietoon ja 
kirjallisuuteen. Lähteinä on käytetty esimerkiksi käsikirjoja, tieteellisiä artikkeleita sekä 
alan yritysten, kaupunkien, yhdyskuntien, konsulttien ja vastaavien toimijoiden aineistoa, 
joita ovat esimerkiksi internet-sivut ja raportit. Näiden avulla on koottu mahdollisimman 
kattava teoriaosa. 
 
Käytännön osaa varten on tarvittu paljon lähtötietoja sekä vuorovaikutuksen kautta saa-
tavaa ymmärrystä kyseisen tapauksen tilanteesta, ongelmista, erityispiirteistä sekä rajoit-
teista. Näiden avulla on kyetty muodostamaan luotettavat konseptilaskelmat, joita on pys-
tytty tarkentamaan yksittäisen teknisen ratkaisun, sijoittelun ja kytkennän valikoitumisen 
jälkeen. Lopuksi tulokset on esitelty selkeässä muodossa ja niistä on johdettu mahdolli-
suuksien mukaan johtopäätöksiä. 
1.4 Tutkimuksen rajaukset 
Tässä työssä on keskitytty sekä avoimiin, että suljettuihin teollisen kokoluokan lämpö-
pumppuihin. Alarajana teollisille sovelluksille on pidetty 0,5 MW𝑡ℎ lämpötehoa, jonka 
alle olevat sovellukset ovat kuuluneet suurilta osin kiinteistöteknisten ratkaisujen piiriin. 
Ylärajaa teollisten sovellusten teholla ei ole ollut. Lämmön käyttökohdetta ei ole tarkem-
min rajattu, kunhan kyseessä on ollut riittävän suuritehoinen järjestelmä. 
 
Lämpöpumput voivat toimia hyvin laajalla lämpötila-alueella, jonka vuoksi tässä työssä 
on keskitytty suhteellisen matalan tason, alle 70 °C, lämmönlähteisiin. Toisaalta joissakin 
sovelluksissa, kuten avoimen piirin mekaanisen komprimoinnin tapauksessa on ollut tar-
peen tutkia vettä kaasufaasissa, jonka vuoksi lämpötilat ovat olleet yli 100 °C tasolla. 
Korkeammissa lämpötiloissa esiintyvää hukkalämpöä voidaan tyypillisesti ottaa talteen 
suoralla lämmönvaihdinkytkennällä tai uusilla ORC-prosesseilla, jotka on rajattu suoraan 





2 Lämmönsiirto ja lämpöpumput 
2.1 Lämmönsiirron fysikaalinen perusta 
Lämmönsiirrolla tarkoittaa lämpöenergian siirtymistä korkeammasta lämpötilasta alhai-
sempaan. Lämmönsiirto voi tapahtua joko yhden aineen lämmön tasoittumisena tai use-
amman väliaineen välillä. Käytännön sovelluksissa usein kiinnostavaa on pyrkiä tehosta-
maan tai estämään lämmön siirtymistä. (Lampinen et al. 2008) Lämmönsiirto ei tapahdu 
koskaan luonnollisesti suuremman lämpöenergian ja pienemmän lämpötilan omaavasta 
kappaleesta pienemmän lämpöenergian ja suuremman lämpötilan omaavaan kappalee-
seen, vaan aina suuremmasta lämpötilasta pienemmän lämpötilan suuntaan. Tätä ajatusta 
kutsutaan termodynamiikan toiseksi pääsäännöksi, joka pitää sisällään ajatuksen siitä, 
ettei lämpö koskaan virtaa alemmasta lämpötilasta korkeampaan (Lampinen 1997, Gian-
coli et al. 2005).  
 
Lämmön siirtyminen voi tapahtua kolmella tavalla. Nämä tavat ovat johtuminen, konvek-
tio ja säteily. Käytännössä lämmönsiirto tapahtuu useimmiten näiden yhdistelmänä, mutta 
erilaisia sovelluksia tarkasteltaessa päästään yleensä riittävään tarkkuuteen tutkimalla 
vallitsevinta lämmönsiirtymistapaa. (Lampinen et a 2008) Lämmönsiirto johtumalla on 
eräänlaista lämmön hajautumista materiaalin sisällä tai materiaalista toiseen. Aineessa 
virtaavaa lämpöä kuvataan lämpövirtauksella, joka on suoraan verrannollinen johtavan 
kerroksen lämmönjohtavuuskertoimeen, pinta-alaan ja kerroksen eri puolilla vallitsevaan 
lämpötilaeroon. Kuitenkaan nesteet ja kaasut eivät ole yleisesti kovin hyviä johteita läm-
mölle, joten niissä pääasiallinen lämmönsiirtotapa on usein konvektio. Konvektio on il-
miö, jossa lämpövirrat siirtyvät molekyylien massan liikkeenä paikasta toiseen. Tämä 
mahdollistaa lämmön siirtämisen suuria määriä ja pidempiä matkoja verrattuna johtumi-
seen. Kolmas lämmönsiirtymismuoto on säteily, joka ei johtumisesta ja konvektiosta poi-
keten tarvitse ollenkaan väliainetta lämmön siirtymiseksi. Hyvä esimerkki lämpösätei-
lystä on auringon paiste. Säteilylämmönsiirrolle on tyypillistä suoraviivainen etenemi-
nen. (Giancoli et al. 2005)  
 
Clausius ja Kelvin tutkivat lämmönsiirtoa ja johtivat yksinkertaisesta perusajatuksesta 
syvällisen teorian. Lampisen mukaan Clausiuksen versio toisesta pääsäännöstä on: ”Jos 
systeemi suorittaa kiertoprosessin P ja ottaa vastaan lämpöä lämpötilatasolla θ0 ja luo-
vuttaa lämpöä ympäristöön lämpötilatasolla θ1 missä θ1 > θ0, niin tällöin on välttämättä 
ympäristön tehtävä työtä systeemiin merkkisopimuksemme mukaan W(P) < 0.” (Lampi-
nen 1997) Toinen pääsääntö antaa osaltaan selityksen lämpövoimakoneiden olemassa 
ololle.  
2.2 Lämpövoimakoneen periaate 
Lämpöenergian tuottaminen tekemällä työtä on helppoa, se onnistuu vaikka hieromalla 
käsiään yhteen. Toisin päin muunnos ei ole niin helppo, joka osaltaan selittää lämpövoi-
makoneiden suhteellisen myöhäistä keksimistä. Lämpövoimakoneen toiminta perustuu 
siihen, että osa kuumasta lämpövarastosta kylmään lämpövarastoon virtaavasta lämpö-
energiasta saadaan muutettua työksi. Käytännön sovelluksissa esimerkkejä lämpövoima-
koneista ovat männällinen höyrykone tai höyryturbiini, jotka kummatkin muuttavat 
paine-erosta johtuvan virtauksen työksi. (Giancoli et al. 2005 s.416) Lämpövoimakoneen 
periaatetta on havainnollistettu kuvassa (Kuva 1), missä 𝑇𝐻 on korkeammassa lämpöti-
lassa oleva lämpövarasto ja 𝑇𝑀2 matalammassa lämpötilassa oleva. Kuten kaaviosta huo-
mataan, osa korkeammasta lämpötilasta matalampaan lämpötilaan virtaavasta energiasta 





Lämpöpumppujen kehittämisen on mahdollistanut tarve keksiä jäähdytyskone. Suljetun 
systeemin jäähdyttäminen ympäristön lämpötilaa alemmas oli ollut pitkään tavoitteena 
muun muassa ruuan säilymisen parantamiseksi. Ennen jäähdytyskoneita käytettiin haih-
duttamiseen perustuvia jäähdytysmenetelmiä tai yksinkertaisesti luonnonjäätä, jota oltiin 
valmiita kuljettamaan pitkienkin matkojen päästä. Jään huomattiin säilyvän pidempään 
eristämällä, joka johti erilaisten eristettyjen säilytysratkaisujen kehittämiseen. (Wikstén 
2009a) 
Jäähdytyskoneen toimintaperiaate on käänteinen verrattuna lämpövoimakoneen toimin-
taperiaatteeseen. Jäähdytyskoneessa lämpö saadaan virtaamaan kylmästä lämpövaras-
tosta kuumaan lämpövarastoon tekemällä ulkoista työtä. Esimerkiksi jääkaapin tekemä 
työ on sen sähkömoottorikäyttöisen kompressorin kuluttama sähköenergia, jonka avulla 
jääkaappi siirtää lämpöä kaapin sisältä, eli kylmästä lämpövarastosta, kaapin ulkopuo-
lelle, eli kuumaan lämpövarastoon. (Giancoli et al. 2015 s.421, Wikstén 2009a)  
 
Lämpöpumppu on toimintaperiaatteeltaan täysin jäähdytyskonetta vastaava laite, joka 
siirtää lämpöenergiaa alemmasta lämpötilatasosta ylempään lämpötilatasoon. Jäähdytys-
koneesta ja lämpöpumpusta käytetään toisinaan toistensa nimiä ristiin, mutta niiden eroa 
voisi luonnehtia seuraavasti: Siinä missä jäähdytyskone siirtää yleensä lämpöä eristetystä 
systeemistä ympäristöön, lämpöpumppu siirtää usein lämpöä eristettyyn systeemiin. Aina 
jäähdytyskoneen ja lämpöpumpun raja ei ole näin selkeä, sillä esimerkiksi teollisuudessa 
voi toimia lämpöpumppu, joka toimii samanaikaisesti sekä jäähdytyskoneena korvaten 
muuta jäähdytystarvetta että lämpöpumppuna korvaten muuta lämmitystarvetta. Näin voi 
olla, jos esimerkiksi jätevesiä tulee jäähdyttää ennen luontoon laskemista ja tämä lämpö 
saadaan siirrettyä hyödyksi vaikkapa kaukolämpöön. Teollisille kohteille on tyypillistä, 
että lämmitettävä tai jäähdytettävä kohde ei ole suoranaisesti eristetty systeemi tai tila, 
vaan virtaava aine, eli fluidi. Toisaalta esimerkiksi kaukolämpöverkko voidaan nähdä 
eristettynä systeeminä, jossa lämmön lisääminen tai poistaminen ovat hallittuja prosessin 
osia ja muut lämpöhäviöt pyritään minimoimaan. (Maaskola et al. 2014) Kuvassa Kuva 2 
on esitetty jäähdytyskoneen tai lämpöpumpun periaatekaavio, missä 𝑇𝐿 on matalamman 
lämpötilan energiavarasto, 𝑇𝑀1 korkeamman lämpötilan energiavarasto ja 𝑊 tehty työ, 
jolla lämpö saadaan siirtymään matalammasta korkeamman lämpötilavaraston suuntaan. 









2.3 Lämpöpumppujen tehokkuus 
Lämpöpumppujärjestelmien tehokkuutta mitataan yleisen käytännön mukaan hyötysuh-
teen sijaan lämpökertoimella, myöhemmin COP (Coefficient Of Performance). Lämpö-
kertoimen määrittelee, lämpöpumpusta saatavan lämpöenergian ja tehdyn työn suhde. 
(Maaskola et al. 2014) Toisin sanoen COP kertoo suoraan kuinka moninkertaisen määrän 
lämpöenergiaa pumpusta voi saada käytettyyn sähkö- tai lämpöenergiaan 𝑊𝑖𝑛 nähden.  
 
Lämpökerroin määritellään kaavan (1) mukaisesti (Aittomäki et al. 2008, Wikstén 2009a, 
Maaskola et al. 2014): 
 
 




     
missä 
 COP Lämpökerroin [-] 
 𝑄𝑜𝑢𝑡 Lämpöpumpun luovuttama lämpöenergia [kW] 
 𝑊𝑖𝑛 Lämpöpumpun käyttämiseksi tehty työ [kW] 
 
Kuten huomataan, COP:n laskennassa ei oteta huomioon lämpöpumpun ottamaa lämpö-
energiaa 𝑄𝑖𝑛. Tämä johtuu siitä, että usein kyseisen energian oletetaan olevan muualle 
kelpaamatonta hukkalämpöä. COP-luvuista puhuttaessa hyvä vertailukohta on arvo 1, 
joka käytännössä vastaa lämmittämistä suoralla sähkölämmityksellä verrattuna mekaani-
seen lämpöpumppuun. (Aittomäki et al. 2008, Maaskola et al. 2014)  
 
Jos tarkastellaan jäähdytyskonetta tai ensisijaisesti jäähdytystyötä tekevää lämpöpump-
pua, korvataan COP kaavassa 𝑄𝑜𝑢𝑡 jäähdyttimen kylmäteholla, joka olisi samalla logii-
kalla nimettynä 𝑄𝑖𝑛. Tätä lukua kutsutaan lämpöpumpun kylmäkertoimeksi, josta käyte-
tään yleisesti nimitystä EER (Energy Efficiency Ratio). Vastaavan lämpöpumpun kylmä-
kerroin saadaan laskettua ideaaliprosessissa myös vähentämällä lämpökertoimesta luku 
yksi, kuten kaavassa (2) on esitetty: 













= 𝐶𝑂𝑃 − 1 (2) 
 
missä 
 𝑄𝑖𝑛 Lämpöpumpun ottama lämpöenergia [kW] 
 










 𝑇𝑜𝑢𝑡 Kiertoaineen lämpötila lauhduttimessa [K] 
 𝑇𝑖𝑛 Kiertoaineen lämpötila höyrystimessä [K] 
 
Käytännössä lämpöpumppujen COP-arvot eivät koskaan yllä ideaaliselle tasolle (Maas-
kola et al. 2014). Teollisissa prosesseissa COP-arvot vaihtelevat välillä 0,4-30. Joissakin 
yksittäisissä sovelluksissa voidaan jopa arvo 30 ylittää. Ideaalisen COP kaavasta voidaan 
huomata arvon kasvavan lauhduttimen ja höyrystimen lämpötilan ollessa lähempänä toi-
siaan. (Maaskola et al. 2014) Kaavan (3) avulla voidaan muodostaa höyrystimen ja lauh-
duttimen lämpötilan suhteen sekä ideaalisen COP-arvon välinen riippuvuus, joka on esi-
tetty ohessa (Kuva 3). Höyrystimen ja lauhduttimen välisen lämpötilasuhteen lähestyessä 
lukua 1, eli lämpötilaeron lähestyessä nollaa, lähestyy ideaalinen COP-arvo ääretöntä. 
 
 
Kuva 3: Ideaalisen COP-arvon riippuvuus höyrystimen ja lauhduttimen lämpötilasuhteesta 
 
COP luku riippuu voimakkaasti lämpötiloista, joten erilaisissa olosuhteissa toimivien 
lämpöpumppujen vertailu COP-luvun perusteella ei anna suoraa vastausta, kumpi lämpö-





















Ideaalisen lämpökertoimen riippuvuus 





suorituskykyä kuvaa paremmin Carnot-hyötysuhde 𝜂𝐶, joka kertoo lämpöpumpun todel-
lisen COP-luvun ja samoissa lämpötiloissa toimivan ideaalisen COP-luvun suhteen. Car-
not-hyötysuhteen arvo on siten vertailukelpoisempi eri lämpötiloissa toimivien lämpö-
pumppujen välillä ja sen arvo riippuu lämpöpumpun teknisistä ominaisuuksista, kuten 
kompressorin laadusta ja koosta, lämmönsiirtopintojen mitoituksesta, kiertoaineesta sekä 
lauhduttimen ja höyrystimen lämpötilaerosta. (Penttilä 1988) Carnot-hyötysuhde tai 
osassa kirjallisuutta myös Carnot-hyvyyskerroin saa lähteestä riippuen arvoja 0,35-0,75 
(Penttilä 1988, Aittomäki et al. 2008, Maaskola et al. 2014).  
 
Kaavassa (4) on esitetty Carnot-hyötysuhteen laskenta (Penttilä 1988, Aittomäki et al. 







   
 






∗ 𝜂𝐶  (5) 
 
 
Lämpöpumppuja vertailtaessa ja niiden soveltuvuutta kohteeseensa arvioitaessa tulee 
kiinnittää huomiota muuhunkin kuin pelkän COP-arvon suuruuteen. Joissakin tilanteissa 
lämpöpumpun ottama hukkalämpöenergia voi olla jopa prosessin kannalta hyödyksi jääh-
dytystarkoituksessa. Koska COP-arvo ei ota huomioon lämpöpumpun höyrystimellä ot-
tamaa lämpöenergiavirtaa, toisin sanoen höyrystintehoa, voi pelkkä COP-luvun opti-
mointi johtaa kokonaisuuden kannalta huonoon lopputulokseen. Vertailussa tulee kiinnit-
tää huomiota myös lämpöpumpun ottaman työn 𝑊𝑖𝑛 muotoon ja sen kustannukseen.  
 
Kaavoissa (3) ja (5) esiintyvät höyrystimen ja lauhduttimen lämpötilat 𝑇𝑖𝑛 ja 𝑇𝑜𝑢𝑡 tarkoit-
tavat lämpöpumpun kiertoaineen lämpötilaa. Lämpöpumpun hankkimista suunniteltaessa 
tiedetään vain matalamman ja korkeamman lämpövaraston lämpötilat, eli lämpöpumpun 
lämmönlähteen ja lämmönkohteen lämpötilat. Kiertoaineen lämpötiloja höyrystimellä ja 
lauhduttimella voidaan kuitenkin arvioida varsin luotettavasti seuraavilla asteisuuksilla. 
Höyrystimen lämpötila saadaan vähentämällä kylmän fluidin lämpötilasta 5 °C ja lauh-
duttimen lämpötila lisäämällä kuuman fluidin lämpötilaan 10 °C, mikäli toisiopuolella on 
ilmaa. (Hakala et al. 2007) Mikäli lämpöpumppu on kytkeytyneenä vesivirtoihin, on höy-
rystin ja lauhdutinlämpötiloihin helppo soveltaa lämmönsiirrinlaskentaa niin, että kylmä-
ainekierron ja toisiopuolen lämpötilaero saadaan laskettua lämpötehon, massavirran ja 
ominaislämpökapasiteetin avulla. Tulee kuitenkin varmistua, että pienillä massavirroilla 
riittävä, tehon vaatima, asteisuus otetaan huomioon. 
 
Kaavan (5) avulla voidaan laskea lämpöpumpun lämpökertoimen riippuvuus lämmönläh-
teestä. Tämän avulla voidaan karkeasti arvioida lämpöpumpun soveltuvuutta tiedetyn ta-
soisen hukkalämpövirran hyödyntämisessä. Kuva 4 esittää laskennan tuloksia. Käyrien 
arvot kuvaavat ideaalista COP-tasoa sekä todellista COP-tasoa Carnot-hyötysuhteilla 55 
% ja 75 %, joiden väliin voidaan katsoa suurimman osan teollisuudessa käytössä olevista 




littu 85 °C, sillä se riittää suureksi osaksi vuotta kaukolämmön menoveden lämpötilata-
soksi. Vaaka-akselilla on lämmönlähteen lämpötilataso. Lämpöpumpun höyrystimessä 
on käytetty 5 °C asteisuutta ja lauhduttimessa 10 °C asteisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että 
lämpöpumpun lauhdutin toimii tavoitelämpötilaa korkeammassa 95 °C lämpötilassa ja 
höyrystin puolestaan vaaka-akselin viisi astetta alemmassa lämpötilassa. Näin varmiste-




Kuva 4: Lämpökertoimen riippuvuus lämpöpumpun lämmönlähteen lämpötilasta, kun tavoiteläm-
pötila on 85 °C 
 
Jotkin lämpöpumpputoimittajat ovat huomanneet asiakkaiden kiinnittävän huomiota eri-
tyisen paljon COP-lukuun, jonka vuoksi ne usein markkinoivat sekä jäähdytys- että läm-









Näin lasketun COP-luvun arvo on luonnollisesti suurempi, kun kaavaan otetaan mukaan 
sekä otettu että luovutettu lämpöenergia. Tämä ei ole sinällää väärin tai virheellisesti las-
kettu, jos lämpöpumpun tuottama jäähdytys ja lämpö ovat molemmat suoraan tarpeisiin 
meneviä ja korvaavat muuta energiankäyttöä. Tällä tavoin lasketun COP-arvon vertailu 
perinteisen lämpökertoimen arvoon kuitenkin johtaa harhaan ja nykyään tuleekin aina 
varmistua COP-arvoja tarkasteltaessa myös niiden laskentaperusteista. Mikäli lämpö-
pumppu toimii esimerkiksi kaukokylmä- ja kaukolämpöverkon välillä, ottaen lämpöä kyl-
mäverkosta ja siirtäen sen lämpimään, ei viimeksi esitetty laskutapa ole välttämättä ol-
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tuotteita. Jos näiden tuottaminen tapahtuisi jollakin muulla menetelmällä, olisi kummal-
lakin myös vaihtoehtoiskustannus, joten on perusteltua väittää sekä lämmön että jäähdy-
tyksen huomioon ottavan COP-luvun kuvaavan lämpöpumpun todellista suorituskykyä. 
2.4 Lämpöpumppu teollisuudessa ja yhdyskunnissa 
Energiaintensiivisille teollisuusprosesseille on tyypillistä päätuotteen laadun ja tuotannol-
lisen tehokkuuden maksimointi. Matalalämpötilainen osuus primäärienergiasta, jota tuo-
tanto ei tarvitse, johdetaan ympäristöön lämpimän veden tai ilman muodossa. Tyypillisiä 
lämpöpumpun käyttökohteita teollisuudessa voivat olla kuivaus-, pesu-, haihdutus ja tis-
lausprosessit, joissa voidaan vähentää primäärienergian käyttöä ja sitä kautta tuotantoyk-
sikön tuottamia kasvihuonepäästöjä. Oikeastaan kaikki lämmitystä tai jäähdytystä sisäl-
tävät prosessit voivat hyödyntää lämpöpumppujärjestelmää ja siksi sovelluskohteita löy-
tyy myös elintarvike-, metsä-, vaatetus-, ja kemianteollisuudesta. (Maaskola et al. 2014) 
Viime aikoina suuren kokoluokan lämpöpumppuinvestointeja on tehty Suomessa yhdys-
kuntateknisille jätevedenpuhdistamoille, muun muassa Helsinkiin, Espooseen ja Turkuun 
(Friotherm 2016). Toteutuneita lämpöpumppuinvestointeja ja lämpöpumpputuotannon 
soveltuvuutta eri teollisuudenaloille käsitellään tarkemmin luvussa 4 Mahdolliset sovel-
luskohteet.  
 
EU on asettanut tavoitteita teollisten laitosten energiatehokkuuden nostolle, jonka voi-
daan katsoa omalta osaltaan vauhdittavan lämpöpumppuinvestointeja tai ainakin energia-
tehokkuuden parantamiseen liittyvien katselmusten laadintaa. (Euroopan Komissio 2011) 
Oheisessa on esimerkki teollisuusprosessin energian käytöstä (Kuva 5). Teollisuudessa 
nykyään saatavilla olevat hukkalämpövirrat ovat tasolla 30-200 °C. Yli 75 °C lämpöti-




Kuva 5: Yleinen esimerkki teollisuusprosessin primäärienergian käytöstä ja ylijäämälämmöstä (mu-






3 Erilaiset lämpöpumpputyypit 
Erilaiset lämpöpumput voidaan luokitella tyyppinsä mukaisesti avoimiin ja suljettuihin 
järjestelmiin (Taulukko 1). Vaaka-akselilla näkyvä jako perustuu käyttöenergiaan, sillä 
lämpöpumpun tekemä työ voi olla joko mekaanista energiaa tai lämpöenergiaa. Ero sul-
jetun ja avoimen järjestelmän välillä on puolestaan se, onko lämpöpumppuprosessilla 
erillistä kiertoainetta vai käyttääkö se suoraan prosessin virtoja. Jos kyseessä on kiertoai-
neellinen lämpöpumppuprosessi, sitä kutsutaan suljetuksi järjestelmäksi. (Penttilä 1988 
s.11).  
 
Taulukko 1: Lämpöpumppujen luokittelu järjestelmän ja käyttöenergian perusteella (mukaillen 














Eri lämpöpumpputyypit soveltuvat vahvuuksiensa ja heikkouksiensa perusteella osaksi 
erilaisia prosesseja ja tilanteita. Maaskola et al. on koonnut muutaman erityyppisen läm-
pöpumpputyypin ominaisuuksia, joka antaa hyvän kokonaiskuvan eri tyyppien vahvuuk-
sista ja heikkouksista (Taulukko 2). Taulukossa mainittuja järjestelmätyyppejä kuvataan 






Taulukko 2: Lämpöpumpputyyppien ominaisuudet (mukaillen Maaskola et al. 2014, kappale 3 Eri-
laiset lämpöpumpputyypit) 
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Kompressiolämpöpumput ovat yleisimpiä ja kytkennältään varsin yksinkertaisia verrat-
tuna esimerkiksi absorptiolämpöpumppuihin. Useimmiten tarkoitetaan juuri kompres-
siolämpöpumppua, kun puhutaan pelkästä lämpöpumpusta. Kompressiolämpöpumput 
ovat tyypiltään mekaanisia lämpöpumppuja, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että lämpö-
pumpun tekemä työ on luonteeltaan mekaanista energiaa. Kompressiolämpöpumppujen 
COP-arvo on tyypillisesti välillä 2 – 8 riippuen sovelluskohteesta. Lämpöpumpun käyt-
tämä mekaaninen energia saadaan yleisimmin sähköverkosta sähkömoottorikäyttöisen 
kompressorin pyörittämiseen.  
3.1.1 Kompressiolämpöpumppuprosessin kuvaus 
Kuvassa on esitetty yksinkertainen kytkentä eräästä kompressiolämpöpumppuproses-
sista, missä on esitetty tärkeimmät komponentit: 1. kompressori, 2. sähkömoottori, 3. 
höyrystin, 4. lauhdutin ja 5. paineenalennusventtiili (Kuva 6). Siirtyviä tehoja on merkitty 
seuraavilla tunnuksilla: sähköteho 𝑃, höyrystinteho 𝛷𝐻 ja lauhdutinteho 𝛷𝐿. Kytkentä 
poikkeaa lämpövoimaprosessista sillä erotuksella, että kompressiolämpöpumpun lauhdu-
tin on korkeassa paineessa ja höyrystin matalassa paineessa. Painetaso täytyy nostaa höy-
rystimeltä lauhduttimelle mekaanisesti kompressorilla ja toisaalta virtausta lauhdutti-
melta höyrystimelle kuristaa paineenalennusventtiili. Kompressiolämpöpumppu on tyy-
piltään suljettu lämpöpumppuprosessi, eli sen kiertoaine on suljettu muusta prosessista. 
Yleensä kiertoaine valitaan sovelluskohteen lämpötilatasojen perusteella.  
Kuva 6: Tyypillisen kompressiolämpöpumppuprosessin kytkentä (mukaillen Aittomäki et al. 2008, 





Höyrystin on kompressiolämpöpumpun lämmönvaihdin, jonka päätehtävänä on nimensä 
mukaisesti höyrystää lämpöpumpun työaine eli kiertoaine. Höyrystimen toisella puolella 
kiertävä virta voi olla mikä tahansa riittävässä lämpötilassa oleva virta, joka luovuttaa 
lämmön höyrystimen lämpöpintojen lävitse kiertoaineen höyrystämiseen. Jäähdytettävän 
virran faasi voi olla neste tai kaasu. Useimmissa teollisissa sovelluksissa jäähdytettävä 
aine on vesi. Koska lämpöpumpun tehtävänä on muuntaa höyrystimelle tuotu energia 
hyödyntämiskelpoiseksi, on tarpeen tietää höyrystimen alin mahdollinen toimintalämpö-
tila. Joissakin vesisovelluksissa höyrystimen alimman mahdollisen lämpötilan valintaa 
voi rajata veden jäätyminen, sillä useilla kiertoaineilla päästään alle 0 °C lämpötiloihin. 
(Koskelainen et al. 2006 s.531) 
 
Höyrystimen ja lauhduttimen välillä sijaitsevan kompressorin tärkein tehtävä on nostaa 
kaasufaasissa olevan kiertoaineen paine riittävän korkeaksi, jolloin myös sen lauhtumis-
lämpötila kasvaa. Kompressorit ovat yleensä sähkömoottorikäyttöisiä, mutta periaat-
teessa olisi mahdollista tuoda mekaaninen energia kompressorin akselille esimerkiksi 
höyryturbiinilla tai vesivoimalaitoksen turbiinilla. Kiertoaineen paineen korotuksen eli 
komprimoinnin yhteydessä esiintyy kiertoaineen lämpötilan nousua. Useimmat aineet 
ovat komprimoitavissa tehokkaammin viileämmissä lämpötiloissa, jonka johdosta pai-
neilmajärjestelmistä tuttu monivaiheinen komprimointi välijäähdytyksellä on jo käytössä 
joissakin kaupallisissa sovelluksissa (Friotherm 2016). Kylmäaineeseen lisätään öljyä 
kompressorin voitelemiseksi. Tällöin lämpöpumppukoneikossa on omia öljyn kierrätyk-
seen ja erotukseen soveltuvia laitteita. (Koskelainen et al. 2006 s.539)  
 
Lämpöpumpuissa on käytössä erityyppisiä kompressoreita, joilla kaikilla omat etunsa 
eri tilanteissa. Mäntäkompressorit ovat yleisiä pienissä, alle 1,5 MW𝑡ℎ koneissa, kuten 
kodin kylmäkoneissa. Ruuvikompressoreita rakennetaan 10 MW𝑡ℎ tehoon saakka ja nii-
den hyötysuhde on mäntäkompressoreita parempi. Ruuvikompressorit soveltuvat läm-
pöpumpuissa erityisesti ammoniakin puristamiseen, sillä ammoniakkikierroilla on tyy-
pillisesti korkea työpaine. Keskipakokompressori on tyypiltään lähinnä keksipakopump-
pua, eli juoksupyörä painaa komprimoitavaa ainetta juoksupyörän kehälle. Tyypillistä 
keskipakokompressoreille on hyvä hyötysuhde myös osakuormilla, pienehkö tilan tarve 
ja yksikkökoon yltäminen jopa 25 MW𝑡ℎ asti. Lamelli- ja kiertomäntäkompressoreissa 
mäntä pyörii epäkeskoisesti ja pienentää kaasutilan tilavuutta puristaen sitä korkeam-
paan paineeseen. Turbokompressoreissa paineen lisäys tapahtuu antamalla komprimoi-
tavalle aineelle liike-energiaa pumpun juoksupyörää vastaavalla tavalla. Kaikista komp-
ressoreista turbokompressorit omaavat korkeimman hyötysuhteen suurilla tehoilla, joka 
heikkenee osatehoilla nopeasti. (Koskelainen et al. 2006 s.532) Eri kompressorien eri-
tyispiirteet ja ominaisuudet ovat koottuna oheisessa taulukossa (Taulukko 3). Kompres-
sorin mallin valintaa ohjaa eniten valittu lämpöpumpun kiertoaine, siitä seuraava paine-































































Lauhdutin on toinen lämpöpumpun kiertopiirin lämmönvaihtimista, jossa kiertoaine lauh-
tuu takaisin nesteeksi. Koska lauhtuminen tapahtuu korkeammalla painetasolla kuin höy-
rystyminen, lauhtumislämpötila on korkeampi. Sen vuoksi lauhduttimen toisella puolella 
kiertävään aineeseen siirtyy nyt lämpöä korkeammassa lämpötilassa kuin höyrystimellä. 
Tyypillinen teollisen lämpöpumpun lauhduttimessa kiertävä aine on kaukolämpövesi tai 
jokin prosessin lämmitettävä virta. Kiertoaine tulee lauhduttimelle kaasufaasissa ja pois-
tuu nestefaasissa. Lauhduttimen lämpöteho vastaa alan terminologiassa lämpöpumpun 
lämpötehoa ja sen suuruus on kompressorin ja höyrystimen tehojen summa (Raiko et al. 
2005). Pelkästään jäähdytystarkoituksessa toimivissa järjestelmissä, kuten esimerkiksi 
jäähallien kylmäkoneissa, lauhduttimen energia usein miten siirretään suoraan ympäris-
töön hukkalämpönä lauhduttimen sijaitessa ulkona. Osassa kylmäkoneita käsittelevästä 
kirjallisuudesta lauhduttimesta käytetään nimitystä liuosjäähdytin. Jäähdyttimet voidaan 
jakaa toimintatavan mukaan kolmeen tyyppiin: ilma-, vesi ja ruiskutusjäähdyttimiin. 
(Koskelainen et al. 2006 s.533)    
 
Yksinkertaisessa kompressiolämpöpumpussa on lauhduttimelta höyrystimelle johtavassa 
linjassa paineenalennusventtiili. Se rajoittaa virtausta ja pitää yllä paine-eroa lauhdutti-
men ja höyrystimen välillä. Ilman paineenalennusventtiiliä höyrystymis- ja lauhtumis-
paine lähestyvät toisiaan, jolloin lämpöpumppu ei enää siirrä lämpöenergiaa matalasta 
lämpötilatasosta korkeampaan lämpötilatasoon. Paineenalennusventtiili voidaan nähdä 
kompressorin näkökulmasta pelkkänä virtausvastuksena, joka on voitettava komprimoin-
titeholla. Näin ollen paineenalennusventtiili lisää lämpöpumpun tarvitsemaa mekaanisen 
energian tarvetta, jota on vaikea yrittää ottaa takaisin talteen, koska nesteen paineenalen-
nuksessa hyödyksi saatava teho olisi hyvin pieni (Raiko et al. 2005). 
3.1.3 Kiertoaineet 
Kiertoaine valitaan prosessikohtaisesti käyttöolosuhteisiin sopivaksi. Kiertoaineen valin-
taan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa: lauhduttimen ja höyrystimen lämpötilatasot, 
kiertoaineelta vaadittu ominaistilavuus, lämpöpumppuprosessin painetaso ja käyttökoh-




valitsemaan sopivien lämpötilatasojen perusteella kiertoaine, jonka ominaistilavuus ja 
painetaso ovat mahdollisimman pienet. Suuri ominaistilavuus aiheuttaisi kompressoriko-
neikon ja lämmönsiirtimien fyysisten dimensioiden kasvamisen ja sitä kautta kustannus-
tason nousun. (Wikstén 2009b) Suuri painetaso puolestaan aiheuttaa prosessin paineluo-
kan nousun ja sitä kautta tarvittavat seinämänpaksuudet voivat kasvaa tai voidaan tarvita 
kalliimpia materiaaleja (Pere 2009). Osa kiertoainevaihtoehdoista on lämmönsiirto-omi-
naisuuksiltaan hyviä, mutta voimakkaasti korrosioivia, joka osaltaan voi aiheuttaa kus-
tannusten nousua materiaalivaatimusten kasvaessa. Kiertoaineiden historialliset sovelluk-
set ovat olleet lähes yksinomaan jäähdytyskoneissa, jonka vuoksi kirjallisuudessa kierto-
aineita kutsutaan usein kylmäaineiksi. 
 
Kiertoaineiden käyttäytymistä lämpöpumppuprosessissa voidaan simuloida erilaisilla oh-
jelmistoilla. Näin voidaan arvioida tarkemmin prosessin Carnot-hyötysuhdetta ja sitä 
kautta todellista COP-lukua. Yksi luotettava ja melko helppokäyttöinen ohjelmisto on 
Tanskan teknillisen korkeakoulun, DTU:n, kehittämä Coolpack-niminen sovellus, joka 
on ladattavissa ilmaiseksi internetistä. Ohessa on esimerkki kylmäaineen R134A lämpö-
pumppuprosessin simuloinnista kyseisellä ohjelmistolla (Kuva 7). Ohjelmasta löytyy 
myös työkaluja monivaiheisen lämpöpumppuprosessin simulointiin, sekä useiden kierto-
aineiden log(p),h-diagrammit. (IPU 2016) 
 
 
Kuva 7: Esimerkki lämpöpumppuprosessin simuloinnista kiertoaineella R134a Coolpack-ohjelmis-
tolla (IPU 2016) 
 
Historiassa kiertoaineina on käytetty etenkin pienemmissä kuluttajasovelluksissa ihmi-
selle myrkyllisiä ja ympäristölle vaarallisia aineita, kuten metaanista syntetisoituja kloo-
ria ja fluoria sisältäviä halogeenihiilivetyjä. Näistä halogeenihiilivedyistä käytetään ylei-




suja tuhoten maapalloa suojaavaa otsonikerrosta ilmahään päästessään. Freoneja sisältä-
vien kylmäaineiden käyttö kiellettiin jo 1990-luvulla. Freonien käyttökiellosta johtuen 
luonnonmukaiset kiertoaineet nousivat merkittävään asemaan lämpöpumpuissa ja kylmä-
koneissa.  (Kianta 2008) 
 
Kiertoaineilta vaadittavia ominaisuuksia (Lallukka et al. 2009, Penttilä 1988): 
 
Fysikaaliset vaatimukset 
 suuri höyrystymislämpö, jotta kiertoaineen massavirta olisi mahdollisimman 
pieni 
 suuri volymetrinen lämmöntuotto, jotta voidaan käyttää mahdollisimman pientä 
kompressoria 
 höyrynpaine yli ilmanpaineen normaalilla lämpötila-alueella, jotta vältytään ilma-
vuodoilta järjestelmään 
 kohtuullisen alhainen höyrystymispaine normaaleissa höyrystymislämpötiloissa 
 pieni painesuhde ja tulistuminen puristuksessa 
 pieni viskositeetti, jotta painehäviöt minimoidaan 
 hyvät lämmönsiirto-ominaisuudet lauhduttimessa ja höyrystimessä 
 veden liukoisuus työaineeseen heikko 
 työaineella ei liukoisuusaukkoja voiteluöljyn kanssa. 
 
Kemialliset vaatimukset 
 stabiili työaine, jotta se kestää kiertoprosessin maksimipaineen 
 epäaktiivisuus käytettyihin materiaaleihin, veteen, ilmaan ja öljyyn 
 palamattomuus (toisaalta monilla palavilla aineilla on etuja prosessin ja ympäris-
tön kannalta moniin palamattomiin verrattuna, joten riippuu kohteesta). 
 
Fysiologiset vaatimukset 
 kiertoaineen on oltava myrkytön. 
 
Taloudelliset vaatimukset 
 edullinen hinta 
 vuodon havaitsemista helpottavat ominaisuudet. 
 
Kylmäaineilla on omat standardit ja säännökset. Alalla on vakiintunut käytäntö puhua 
kiertoaineista myös lämpöpumppujen puolella kylmäaineiden R-koodauksella, joka on 
ASHRAE:n (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning En-
gineers) luoma systemaattinen luokittelu kylmäaineen molekyylirakenteen perusteella. 
Yleisimpiä mekaanisissa lämpöpumpuissa esiintyviä kylmäaineista teollisessa kokoluo-
kassa ovat: R22 (𝐶𝐻𝐶𝑙𝐹2), R123A (𝐶2𝐻𝐹3𝐶𝑙2), R717 (𝑁𝐻3 – ammoniakki), R744 (𝐶𝑂2 
– hiilidioksidi) ja R1234ZE (𝐶3𝐻2𝐹4 ). (American society of Heating, Reftidgerating and 
Air-Conditioning Engineers 2014) 
3.1.4 Erityispiirteet ja tyypilliset sovelluskohteet 
Kompressiolämpöpumppujen erityispiirteitä ovat luotettavuus, sekä niiden yleinen kau-
pallinen käyttö. Ne ovat myös suljetun järjestelmän lämpöpumpuiksi yksinkertaisia, vaik-
kakin nykyään kompressiolämpöpumppujärjestelmissä komprimointi voidaan suorittaa 
useammassa vaiheessa sekä useita lämpöpumppukoneikkoja saatetaan kytkeä sarjaan tai 




sorin tehoa säätämällä. Yleensä rajat säädettävyydelle tulevat kuitenkin hukkalämpövir-
ran tai lämmityskohteen rajoitteista. Kompressiolämpöpumppujärjestelmien prosessiolo-
suhteet eivät tyypillisesti ole korroosioherkkiä, joten ne ovat materiaaliltaan edullisempia 
ja sen suhteen huolettomampia käyttää. (Maaskola et al. 2014) 
 
Tyypillisimpiä sovelluskohteita ovat jäähdytys ja lämmitys, teollisessa kokoluokassa lä-
hes yksinomaan kaukolämpö ja joissakin tilanteissa esilämmitysvirrat. Tyypillisesti kan-
nattavia sovelluskohteita ovat kuivausprosessit, joissa voidaan hyödyntää sekä jäähdyttä-
vää höyrystintä että lämmittävää lauhdutinta osana prosessia. Sen sijaan käyttö prosessi-
virtojen esilämmityksessä ei ole yleistä, vaikka sen avulla voitaisiinkin useissa tapauk-
sissa säästää primäärienergiaa. Kompressiolämpöpumppuja on rakennettu viime aikoina 
jätevedenpuhdistamojen yhteyteen, jolloin puhdistamon vesimassoja voidaan hyödyntää 
tarpeen mukaan kaukolämmön tai -kylmän tuotantoon. (Friotherm 2016, Maaskola et al. 
2014) 
3.1.5 Monivaiheiset kompressiolämpöpumppujärjestelmät 
Höyrystimen ja lauhduttimen välisen lämpötilaeron kasvaessa yksivaiheisen kompres-
siolämpöpumppujärjestelmän lämpökerroin heikkenee. Lämpöpumppuvalmistajat tarjoa-
vat yksivaiheista monimutkaisempia kytkentöjä hyötysuhteen kasvattamiseksi. Oheisessa 
kuvassa on esitetty erään lämpöpumpputoimittajan kaksivaiheinen kompressiolämpö-
pumppuprosessi, jossa kiertoaineen komprimointi on jaettu kahteen eri vaiheeseen niin, 
että kiertoainetta jäähdytetään välissä johtamalla siihen välipainesäiliöstä höyrystynyttä 
kiertoainetta (Kuva 8). Punaisella on kuvattu pääosin kaasufaasissa oleva kiertoaine ja 
sinisellä nestefaasissa oleva kiertoaine. Toinen nykyään joissakin kaupallisissa sovelluk-
sissa tarjolla oleva komponentti on lauhteen alijäähdytin kiertoaineelle, joka toimii kier-
toaineen lisäjäähdyttimenä ja samalla lämmitettävän hyötyvirran esilämmittimenä ennen 






Kuva 8: Esimerkki monivaiheisesta kompressiolämpöpumppuprosessista (mukaillen Friotherm 
2016) 
 
Käytännössä yksivaihesilla lämpöpumpuilla on vaikeaa saavuttaa kaukolämmön meno-
puolen yli 80 °C lämpötiloja järkevillä lämmönlähteiden lämpötilatasoilla.  Esimerkin 
valmistaja tarjoaa kaksivaiheisella kompressorilla varustettua lämpöpumppua, kun lauh-
duttimen toimintalämpötila on yli 65 °C yleisimmällä kiertoaineella R134A. Kaksivai-
heisella komprimoinnilla voidaan saavuttaa jopa 90 °C lämpötilataso lauhduttimella, jol-
loin saavutetaan jo kaukolämpöverkon menoveden tavoitelämpötila noin -5 °C pakkasella 
(Friotherm 2016, Koskelainen et al. 2006). Lisäksi useita lämpöpumppuyksiköitä voidaan 
kytkeä rinnan tai sarjaan. 
 
Lämpöpumppujen yhteyteen on mahdollista rakentaa myös kylmä- tai lämminakkuja, 
jotka ovat käytännössä suuria vesisäiliöitä. Kylmä- tai lämpöakulla voidaan tasata kau-
kolämmön tai –kylmän vaihtelevaa kulutusta Ohessa on esimerkki (Kuva 9) kylmäakulla 
varustetusta kompressiolämpöpumpusta, joka tuottaa sekä kaukolämpö että kaukokylmää 




Kuva 9: Erään kylmäsäiliöllä varustetun kaukojäähdytysprosessin kytkentä (mukaillen Friotherm 
2016) 
3.2 Sorptioprosesseihin perustuvat lämpöpumput 
Toisin kuin kompressiolämpöpumput, sorptiolämpöpumput käyttävät lämpöpumpun 
käyttöenergiana lämpöä. Tämän vuoksi sorptiolämpöpumppuja käytetään pääosin hyö-
dyntämään ilmaiseksi oletetun ylijäämälämmön energiaa. Sorptiolämpöpumput ovat sul-
jettuja lämpöpumppuprosesseja, joilla on oma kiertoainepari eli kaksi kiertoainetta. 
Sorptiolämpöpumppujen toiminta perustuu kaasun liukenemiseen nesteeseen tai kiinte-
ään aineeseen. Kaasun liukenemista nesteeseen kutsutaan absorptioksi ja kiinteään ainee-
seen adsorptioksi. Sorptioprosessien historia yltää aina 1800-luvulle saakka. (Penttilä 
1988, Aittomäki et al. 2008, Bakhtiari 2009, Salmi 2013) 
 
Lämmönlähteenä voidaan hyödyntää jätelämmön lisäksi korkeamman lämpötilatason 
omaavia lähteitä. Absorptiolämpöpumput jaetaankin käytettävän lämmönlähteen lämpö-
tason perusteella kahteen ryhmään, tyypin I ja tyypin II absorptiolämpöpumpuiksi, kuten 
seuraavassa esitetään (Kuva 10). Nämä ryhmät eroavat toisistaan saavutettujen prosessi-
lämpötilojen sekä prosessikytkennän suhteen. Tyypin 2 absorptiolämpöpumpuista käyte-
tään kirjallisuudessa yleisesti termiä lämpömuuntaja (absorption heat transformer – AHT) 
ja tyypin I absorptiolämpöpumpuista (absorption heat pump – AHP). Tämän vuoksi jat-
kossa tyypin I järjestelmistä käytetään nimitystä absorptiolämpöpumppu ja tyypin II jär-






Kuva 10: Absorptiotekniikkaan perustuvien järjestelmien jako toiminta-alueiden perusteella (mu-
kaillen Penttilä 1988, Lallukka et al. 2009) 
3.3 Absorptiolämpöpumppuprosessien kuvaus 
Absorptiolämpöpumppuprosessin toiminta perustuu sorptioprosesseihin. Kaasun liuke-
nemiseen nesteeseen kutsutaan absorptioksi ja kaasun sitoutumista molekyylivoimien vä-
lityksellä huokoisen aineen huokoiseen sisäpintaan adsorptioksi. Kaasun vapautumista 
kiinteästä aineesta tai nesteestä kutsutaan vastaavasti desorptioksi. Koska molekyylin 
energia nesteeseen liuenneena tai kiinteään aineeseen sitoutuneena on yleensä pienempi 
kuin vapaana, ovat absorptio ja adsorptio eksotermisia, eli lämpöä vapauttavia, reaktioita. 
Desorptio on puolestaan yleensä endoterminen eli lämpöä sitova reaktio. Absorptiopro-
sessissa hyödynnetään tätä absorptiossa ja desorptiossa tapahtuvaa lämmön vapautumista 
ja sitoutumista niin, että se ikään kuin korvaa kompressiolämpöpumppujen mekaanisen 
kompressorin. Absorptiolämpöpumppuprosessi voidaan ajatella olevan lämpöpumpun ja 






Absorptiota ja desorptiota varten prosessissa on kompressiolämpöpumppujärjestelmistä 
tuttujen höyrystimen ja lauhduttimen lisäksi imeytin ja keitin. Oheisessa kuvassa on esi-
tetty absorptiolämpöpumppuprosessin toimintaperiaate (Kuva 12). (Koljonen et al. 1998, 
Hasan 2008) 
 
Kokonaisuudessaan absorptiolämpöpumppuprosessi ei ole niin yksinkertainen kuin 
kompressiolämpöpumppuprosessi. Tähän on syynä useamman komponentin lisäksi vaih-
televat konsentraatiot ja työainepariin liittyvät ongelmat. Absorptiolämpöpumppuproses-
sin yhteydessä puhutaan kiertoaineista aineparina, sillä liuenneen aineen eli liuottimen ja 
Kuva 11: Absorptiolämpöpumppuprosessi (Koljonen et al. 1998) 






kylmäaineen eli absorpentin ominaisuudet ja erityisesti yhteensopivuus ovat keskiössä 
järjestelmän toiminnan kannalta. Yksittäisessä paineessa ja lämpötilassa kaasun ja nes-
teeseen liuenneen kaasun välillä vallitsee tasapaino. Jos lämpötilaa tai painetta muutetaan, 
myös tasapaino muuttuu aiheuttaen kaasun vapautumista tai sitoutumista.  
3.3.1 Pääkomponentit ja toimintaperiaate 
Kuvan mukaisesti lauhduttimella lämpöä luovuttanut ja lauhtunut kylmäaine virtaa pai-
suntaventtiin (8) ja sen jälkeen höyrystimelle (9) (Kuva 12). Höyrystymistä voi tapahtua 
jo paisuntaventtiilin paineen alenemisen seurauksena, mutta loput höyrystymisestä tapah-
tuu höyrystimellä. Höyrystimen toisiopuolen fluidin lämpötila puolestaan määrittää kier-
toaineen höyrystymislämpötilan ja sen termodynaamisten ominaisuuksien perusteella 
höyrystymispaineen. Höyrystimeltä imeyttimelle virtaava kylmäaine (10) on kokonaisuu-
dessaan kaasufaasissa. (Koljonen et al. 1998, Koskelainen et al. 2006) 
 
Imeyttimellä kylmäaineen kaasu absorboidaan nestefaasissa olevaan liuottimeen. Liuke-
neminen ja lauhtuminen sitovat energiaa, jonka vuoksi imeytintä jäähdytetään jatkuvasti. 
Jäähdyttävä nestevirta asettaa käytännössä rajoitteen imeyttimen käyttölämpötilalle. Kun 
tiedetään höyrystymispaine, joka vastaa imeyttimen painetta, saadaan sen ja absorption 
loppulämpötilan perusteella määriteltyä imeyttimeltä poistuvan liuoksen (1) teoreettinen 
konsentraatio. Koska käytännössä imeyttimen paine on hieman höyrystintä alemmalla ta-
solla, imeyttimeltä poistuvan liuoksen (1) pitoisuus on pienempi vastaten todellisia paine- 
ja lämpötilaolosuhteiden arvoja. Imeyttimeltä liuos pumpataan korkeampaan paineeseen 
ja johdetaan keittimeen (2, 3). (Koljonen et al. 1998, Koskelainen et al. 2006) 
 
Keittimessä korkeamman paineen ja keittimelle tuodun lämpöenergian seurauksena liu-
oksesta pääsee vapautumaan kylmäainetta samalla liuoksen väkevöityessä. Ideaalisessa 
prosessissa keitin on lauhduttimen kanssa samassa paineessa, mutta todellisuudessa pai-
nehäviöiden verran korkeammassa paineessa. Keittimellä väkevöitynyt liuotin lasketaan 
paineenalennusventtiilin lävitse takaisin imeyttimelle (4,5,6), jossa liuottimeen liukenee 
jälleen kylmäainetta. Keittimeltä poistuvan liuoksen (7) tila määräytyy keittimen paineen 
ja keiton loppulämpötilan mukaan. Keittimen paineeseen ja lämpötilaan vaikuttaa keitti-
men rakenne ja käytettävä lämmitysväliaine, jonka voidaan katsoa olevan absorptioläm-
pöpumpun primäärienergianlähde. Liuoksesta tislautunut kylmäaine virtaa kaasufaasissa 
takaisin lauhduttimeen. (Koljonen et al. 1998, Koskelainen et al. 2006) 
 
Lauhduttimen lämpötila ja siten myös lauhtumispaine määräytyvät lauhduttimen toisen 
puolen virtaavan aineen lämpötilatasosta, jonka on oltava riittävän alhainen lämpötilagra-
dientin aikaansaamiseksi (Koskelainen et al. 2006). Tätä kutsutaan myös lämmönsiirrin-
ten yhteydessä riittäväksi asteisuudeksi eli eri puolilla virtaavien fluidien riittäväksi läm-
pötilaeroksi lämmönsiirron aikaansaamiseksi.  
 
Absorptiolämpöpumppuprosessin ulkopuolista lämpöenergiaa käyttävät komponentit 
ovat keitin ja höyrystin, kuvassa energiat 𝑄𝑔 ja 𝑄𝑒 (Kuva 12). Sen sijaan hyödyntämis-
kelpoista lämpöä saadaan sekä lauhduttimelta että imeyttimeltä, joita kuvaavat lämpövir-
rat 𝑄𝑐 ja 𝑄𝑎. Prosessiin liittyy usein myös liuoslämmönsiirrin, jossa kuuman, väkevän 
liuoksen (4) lämpöä siirretään imeyttimestä pumpattuun laimentuneeseen liuokseen (2). 
Näin saavutetaan prosessin COP-arvon kasvaminen. (Koljonen et al. 1998, Koskelainen 





Lämpömuuntajat ovat eräänlaisia modifikaatioita tyypin I absorptiolämpöpumpuista ja 
niiden toiminta on suunniteltu hieman korkeampiin lämpötilatasoihin niin käytettävän 
lämmönlähteen osalta kuin saavutettavan hyödyksi saatavan lämmön osalta. Lämpö-
muuntajaprosessit voi erottaa absorptiolämpöpumpuista siitä, että lämpömuuntajilla on 
pumppu myös kylmäaineen kierrossa. Tämän seurauksena lämpömuuntajan höyrystin ja 
imeytin toimivat korkeassa paineessa. Toisaalta lauhdutin ja keitin toimivat matalassa 
paineessa, toisin kuin absorptiolämpöpumpuissa. Eräs lämpömuuntajan kytkentä on esi-
tetty kuvassa, jossa sinisellä näkyy liuoskierto ja mustalla kylmäaineen kierto (Kuva 13). 
(Penttilä 1988, Horuz 2010) 
 
  
Lämpömuuntajan avulla pystytään tuottamaan noin 60 - 130 °C lämpöisestä energiavir-
rasta noin 20 - 50 °C korkeamman lämpötilan energiaa, jolloin on mahdollista päästä 
paineellisten kuumavesien tai jopa matalapainehöyryn energiatasoille (Penttilä 1988, Lal-
lukka et al. 2009). Lämpömuuntajaa voidaan käyttää sopivalla kytkennällä myös suuren 
noin 100 °C lämpötilassa olevan vesivirran pienen osuuden höyrystämiseen, jolloin jäl-
jelle jäävän veden lämpötila laskee noin 60 °C tuntumaan. Tällaisen prosessin COP on 
vain noin 0,5 ja veden virtaamasta saadaan höyrystettyä vain noin 1/40 osa. Taloudellinen 
kannattavuus on näillä perusteilla vähintäänkin kyseenalaista. (Penttilä 1988) 
 
Lämpömuuntajilla voidaan saavuttaa suora primäärienergian tarpeen väheneminen, vaik-
kakin lämpömuuntajan tarvitseman energian lämpötilataso on niin korkea, että sitä voi-
taisiin hyödyntää sellaisenaan esimerkiksi palaavan kaukolämmön esilämmitykseen, suo-
raan kaukolämmön tuotantoon tai prosessin esilämmitykseen. Käytännössä harvassa so-
velluksessa on tarjolla riittävän kuumaa lämpömuuntajan tarvitsemaa hukkalämpöä. 
  
 







Kuva 13: Erään lämpömuuntajan kytkentä, kun komponentit ovat tyypin I absorptiopumppua vas-





Sorptioprosessien kiertoainepareja on tutkittu melko runsaasti. Yleisin nykyään käytössä 
oleva absorptiokiertoainepari on vesi/litiumbromidi. Toinen, varsinkin aiemmin paljon 
käytetty, kiertoainepari on ammoniakki/vesi. (Srikhirin 2001) 
 
Absorptioprosessin tehokkuus on kriittisesti riippuvainen työaineparin kemiallisista ja 
termodynaamisista ominaisuuksista. Tärkein vaatimus kylmäaine/absorbentti yhdistel-
mälle on, että nestemuodoissaan niillä täyttyy olla riittävä sekoittuvuus keskenään pro-
sessin käyttölämpötila-alueella. Seoksen tulee olla kemiallisesti stabiili, myrkytön ja 
syttymätön. Kylmäaineelta vaaditaan alhaista jähmettymispistettä, alhaista viskositeettiä 
ja keskisuurta höyrynpainetta. Absorbentilta vaaditaan alhaista höyrynpainetta ja al-
haista viskositeettia. (Koljonen et al. 1998, Srikhirin 2001) Lisäksi seuraavat vaatimuk-
set ovat suotavia: (Srikhirin 2001) 
 
 Kiehumispisteiden ero puhtaan kylmäaineen sekä absorbenttiin liuenneen kylmä-
aineen välillä samassa paineessa tulee olla mahdollisimman suuri. 
 Kylmäaineella tulee olla korkea höyrystymislämpö ja suuri liukoisuus liuotti-
meen, jotta virtaama imeytyssäiliön ja keittimen välillä olisi mahdollisimman 
pieni. 
 Mahdollisimman hyvät aineen- ja lämmönsiirto-ominaisuudet. 
 Kummankin aineen tulisi olla syövyttämätön, ympäristöystävällinen ja edullinen. 
 
Jo vuonna 1988 Marcriss esitti, että on olemassa noin 40 kylmäainekomponenttia ja 200 
liuoskomponenttia. Vuosien saatossa uusia tutkittavia kiertoaineita on tullut jonkin verran 
lisää, vaikka toisaalta joidenkin muilta ominaisuuksiltaan kiinnostavien aineiden tutkimi-
nen on lopetettu niiden ympäristölle haitallisten ominaisuuksien vuoksi. 
 
Absorptiojärjestelmien kehittämisestä saakka vesi/ammoniakki-pari on ollut laajasti käy-
tössä sekä jäähdytys- että lämmityssovelluksissa. Ammoniakki ja vesi ovat kummatkin 
kemiallisesti vakaita laajalla lämpötila- ja painealueella. Ammoniakilla on suuri höyrys-
tymislämpö, joka on eduksi prosessin hyötysuhteelle. Kiertoaineparia voidaan käyttää al-
haisiin lämpötiloihin ammoniakin jäätymispisteen ollessa -77 °C tasolla. Vesi/ammoni-
akki-pari on eniten käytetty ainepari kylmälaitteissa, joiden höyrystymislämpötilat ovat 
alle 0 °C tason. Ammoniakilla on myös pieni viskositeetti. Vesi/ammoniakki-parin eri-
tyispiirteitä on, että järjestelmä vaatii erillisen vedenerottimen keittimen jälkeen, koska 
osa vedestä voi höyrystyä ammoniakin mukana aineiden suhteellisen pienen kiehumis-
pisteiden erotuksen vuoksi (133 K). Veden pääseminen kylmäainekierron puolelle aiheut-
taisi vesihöyryn kertymisen höyrystimeen, mikä puolestaan heikentäisi järjestelmän suo-
rituskykyä. Tämän estämiseksi tapahtuvaa ammoniakkikaasun käsittelyä kutsutaan rekti-
fikaatioksi. Vesi/ammoniakki kiertoaineparin muita huonoja puolia ovat korkea paine, 
myrkyllisyys ja kupariseoksille korroosiota aiheuttavat kemialliset ominaisuudet. 
Vesi/ammoniakki kiertoaineparia valittaessa laitteiston suunnittelussa pitää ottaa huomi-
oon ammoniakkikaasun haitallisuus sekä räjähdysherkkyys ilman kanssa. (Koljonen et al. 
1998, Srikhirin 2001) 
 
Toinen yleinen kiertoainepari absorptioprosesseissa on vesi/litiumbromidi (𝐻2𝑂-LiBr), 
jolloin vesi toimii kylmäaineena ja litiumbromidin ja veden liuos absorbenttinä. Kierto-
aineparin ehdoton hyvä puoli on litiumbromidin haihtumattomuus, jonka vuoksi rektifi-
kaatio ei ole tarpeellinen (Koljonen et al. 1998). Tämä tekee kytkennästä yksinkertaisem-




tarvitse käyttää energiaa. Vesi/litiumbromidi-parin huonoja puolia ovat alhaisesta veden 
höyrynpaineesta johtuva absorptiojäähdyttimen alipaineessa oleva toimintapiste, jonka 
vuoksi koneikon rakenteita täytyy suunnitella alipaineen kestäviksi. Käytännössä tämä 
tarkoittaa ulkoisen paineen kestävien rakenneratkaisujen lisäksi erityisiä tiiveysvaatimuk-
sia ja ilmanpoistolaitteistoa. Lisäksi veden jäätymispiste, 0 °C, rajoittaa 𝐻2𝑂-LiBr-parin 
sovelluksia kylmissä lämpötiloissa ja käytännössä voidaan saavuttaa + 5 °C jäähdytys-
lämpötila. Vesi/litiumbromidi-parilla varustetun lämpöpumpun imeytinkomponentin 
prosessiarvoja rajoittaa seoksen kiteytyminen suuremmilla väkevyyksillä eli seoksen 
kristallisaatioraja. Litiumbromidin liukoisuus veteen on voimakkaasti riippuvainen pitoi-
suudesta ja lämpötilasta, mutta heikosti paineesta. Kiteytynyt seos voi tarttua koneikon 
putkien seinämiin ja mahdollisesti tukkia täysin jäähdytyskoneikon putket. Jos näin pää-
see tapahtumaan, nestevirtaus pysähtyy ja sen luovuttaessa lämpöä ympäristöönsä kitey-
tyminen kiihtyy entisestään. Tyypillisesti tämä tapahtuu liuoslämmönsiirtimen ulostulo-
putkistossa, missä lämpötilat ovat matalia ja LiBr:n pitoisuudet korkeita. Jotta kiteytymi-
nen voidaan välttää, tulee imeytintä jäähdyttää riittävästi. Juuri kiteytymisongelma on es-
teenä vesi/litiumbromidi-kiertoaineparin ilmajäähdytteisille sovelluksille, erityisesti kuu-
massa ilmastossa. Uusimmissa 𝐻2𝑂-LiBr-parin sovelluksissa kiteytymisen seuranta on 
automatisoitu, jolloin lämpöpumppu voi toimia lähempänä kiteytymisrajaa ja osaa tarvit-
taessa itse säätää prosessia kiteytymisen ehkäisemiseksi. (Koljonen et al. 1998, Srikhirin 
2001) 
 
Perinteisten kiertoaineparien lisäksi myös muita kiertoainepareja on esitetty kirjallisuu-
dessa. Suurimmassa osassa tosin perinteisten parien kylmäaine tai absorbentti on korvattu 
jollakin muulla aineella. Joissakin sovelluksissa vesi/litiumbromidi-parin kylmäaine, 
vesi, on korvattu metanolilla (𝐶𝐻3𝑂𝐻 − 𝐿𝑖𝐵𝑟) tai litiumnitraatti absorbenttina (𝐻2𝑂 −
𝐿𝑖𝑁𝑂3). Ammoniakkia on yritetty korvata metylamiinilla (𝐶𝐻3𝑁𝐻2 − 𝐻2𝑂) ja litiumbro-
midia jollain muulla suolalla, kuten litiumkloridilla (𝐻2𝑂 − 𝐿𝑖𝐶𝑙), metallihydroksidilla 
(esim. 𝐻2𝑂 − 𝑁𝑎𝑂𝐻 − 𝐾𝑂𝐻), metallinitraatilla (esim. 𝐻2𝑂 − 𝐿𝑖𝑁𝑂3 − 𝐾𝑁𝑂3 −
𝑁𝑎𝑁𝑂3) tai litiumbromidin lisäksi on käytetty jotain muuta suolaa (esim. 𝐻2𝑂 − 𝐿𝑖𝐵𝑟 −
𝑍𝑛𝐵𝑟2 𝑡𝑎𝑖  𝐻2𝑂 − 𝐿𝑖𝐵𝑟 − 𝑍𝑛𝐵𝑟2 − 𝐿𝑖𝐶𝑙). Kylmäaineena on käytetty myös HCFC-yh-
disteitä yhdessä orgaanisen liuottimen kanssa. (Koljonen et al. 1998) 
3.3.4 Adsorptioprosessit 
Nestemäisen liuottimen sijaan vastaavaan tarkoitukseen voidaan käyttää myös kiinteää 
ainetta eli adsorbenttia. Esimerkiksi vesihöyryn absorboitumista silikageelin pinnalle on 
tutkittu lämpöpumppu- sekä kuivausteknisten kosteuden poistoon liittyvien sovellusten 
toivossa. Muita suuren pinta-alan tilavuutta kohti omaavia aineita ovat aktiivihiili ja zeo-
liitit. Useimmin kiinteiden aineiden käyttöä on tutkittu jäähdytykseen liittyvissä sovel-
luksissa. Adsorptiojäähdyttimen COP-arvoja eri ainepareilla on esitetty alla olevassa tau-





Taulukko 4: Kylmäkertoimia yleisimpien aineparien adsorptiojäähdyttimille prosessilämpötilojen 









Silikageeli-vesi 30 14 60 0,3-0,65 
Silikageeli-vesi 30 14 55 0,25 
Silikageeli-vesi 31 15 86 0,41 
Silikageeli-vesi 35 10 80 0,6 
Silikageeli-vesi 35-45 10-20 80-95 0,5 
Silikageeli- 
metanoli 
30 0 85 0,3 
Zeoliitti-vesi 20 2 150 0,3 
Aktiivihiili- 
metanoli 
27 -10 100 0,5 
 
Kuten huomataan, Silikageeli-vesi adsorptioprosessin käyttövoiman lämpötilaksi riittää 
suhteellisen alhainen 55 °C. Adsorptiokoneista käytetään myös termiä varastoiva lämpö-
pumppu. Adsorptioprosessi toimii jaksoittain muutamasta kymmenestä sekunnista mi-
nuuttien mittaiseen jaksonaikaan. Toimintaa voidaan ajatella niin, että kiinteää ainetta 
olevaa adsorbenttia kostutetaan ja kuivataan vuorotellen. (Koskelainen et al. 2006) Erään 





Kuva 14: Erään adsorptiojäähdyttimen rakenne (Salmi 2013) 
3.3.5 Sorptiojärjestelmien erityispiirteet 
Yhteenvetona sorptioprosesseista todettakoon, että lämmön käyttö lämpöpumpun työ-
energiana kuulostaa erityisen houkuttelevalle. Käytännön ongelma on kuitenkin työläm-
möltä vaadittu korkea taso, yleensä > 80 °C, pois lukien jotkin adsorptiosovelluksista. 
Toinen tärkeä huomio on, että lähes kaikki sorptioprosessien käytännön sovelluksista 
ovat jäähdytysprosesseja. Absorptiolämpöpumppu on ollut käytössä ainakin Helsingin 
Salmisaaren voimalaitoksella tuottaen lämpöenergiasta kaukokylmää. Tämän kaltainen 
kytkentä, jossa absorptiolämpöpumppu toimii lisäkuormana kaukolämpöverkossa tuot-
taen kaukokylmää kuulostaa varsin järkevälle varsinkin, mikäli sen avulla kaukokylmä 
pystytään tuottamaan niin sanottuna CHP-tuotantona. Toinen yhdyskuntatekninen sovel-
lus voisi olla vaikkapa yksittäisen suuren jäähdytyskohteen, kuten jäähallin, jäähdytys 
kaukolämpöverkon energiaa hyväksi käyttäen. Ulkomailta löytyy muutama esimerkki 
voimalaitoskattilan perässä olevan savukaasupesurin lämmön talteen ottamiseksi ab-
sorptiolämpöpumpulla. 
 
On kuitenkin huomattava, että sorptioprosesseissa syntyy suhteellisen paljon matalaläm-
pöistä hukkaenergiaa jäähdytyssovelluksissa. Toisaalta jäähdytyssovelluksissa sorptio-
järjestelmien kanssa kilpailee suora kompressorijäähdytys, jonka etuina ovat laajat kau-
palliset sovellukset, yksinkertaisuus ja viime aikoina edullinen sähköenergian hinta. Ab-






Taulukko 5: Kylmäkoneiden ominaisuuksia (mukailtu Koskelainen et al. 2006) 








































































COP 2,5…5 3…6 4…6 0,6…0,8 1,2 0,4…0,7 
Tehoalue 
[MW] 
0,01…1,5 0,3…7 0,5…25 0,1…6 0,1…10 0,2…2,5 
Tilantarve 
[m2/MW] 
6…16 6…16 6…16 10…30 10…30 10…30 
Paino 
[kg/kW] 
5,2…9,1 5,2…9,1 5,2…9,1 8,5…22 8,5…22 8,5…22 
Hinta 
[€/kW] 
300…120 330…130 360…170 330…85 330…70 330…100 
3.4 Avoimen piirin lämpöpumput 
Vaihtoehtona suljetun piirin lämpöpumppujärjestelmille, lisälämpöä voidaan tuottaa 
myös avoimen piirin lämpöpumppukytkennöillä, joilla ei ole omaa erityistä kiertoainetta. 
Nämä järjestelmät ovat selvästi suljetun piirin lämpöpumppuja harvinaisempia, mutta yk-
sinkertaisen kytkentänsä vuoksi usein investointikustannuksiltaan paljon edullisempia. 
Avoimen piirin lämpöpumppujärjestelmiä käytetään pääasiassa osana teollisuusproses-
seja lämmitystarkoitukseen vähentämään suoraan muun lämmityksen tarvetta. Seuraa-
vassa esitellyt lämpöpumpputyypit ovat mekaaninen komprimointi, termokompressori ja 
Brayton lämpöpumppu.  
3.4.1 Mekaaninen komprimointi 
Mekaaninen komprimointi tarkoittaa suoraan painetason ja sitä kautta energiatason nos-
tamista tekemällä työtä prosessiin. Mekaaninen komprimointiprosessi (mechanical va-
pour recompression – MVR) on perinteinen teollisuudessa käytetty lämpöpumppujärjes-
telmä, erityisesti petrokemian teollisuudessa ja sellunvalmistuksessa.  Koska kyseessä on 
avoin lämpöpumppuprosessi, työaineena prosessissa toimii teollisuusprosessin kaasu, 





Tyypillisesti mekaaninen komprimointi yhdistetään höyrystinprosessiin (Kuva 15). Tä-
män tyyppisessä kytkennässä höyrystimen tarvitsema energia saadaan normaaliajossa ko-
konaan mekaanisen kompressorin tekemästä työstä, vaikka aluksi prosessi vaatiikin ul-
kopuolista energiaa käynnistyäkseen. Prosessi toimii seuraavasti: Höyrystimeen johde-
taan vettä (1), joka höyrystyttyään johdetaan kompressorille (3). Osa höyrystimeen joh-
detusta vedestä ei esimerkkikytkennässä höyrysty (2). Paineenkorotuksen jälkeen höyry 
johdetaan korkeammassa lämpötilassa höyrystimen lämpöpinnoille (4). Komprimoidusta 
höyrystä siirtyy energiaa takaisin höyrystimeen lämmönvaihtimen pintojen läpi ja saavu-
tetaan energiatason nousu poistuvissa virroissa (2 ja 5) verrattuna alun perin höyrysti-
meen johdettuun virtaan (1).  Komprimointiprosessi voidaan suunnitella myös siten, että 
poistuvat virrat ovat eri lämpötiloissa, mikäli tästä on kokonaisuuden kannalta hyötyä. 
 
 
Kuva 15: Mekaanisen komprimoinnin esimerkkikytkentä (mukaillen Penttilä 1988, Lallukka et al. 
2009) 
 
Mekaanisten komprimointisovellusten COP-arvo voi olla erinomainen riippuen sovellus-
kohteesta, luokkaa 3-30 (Lallukka et al. 2009, Maaskola et al. 2014). Tämä kuitenkin 
olettaa, että järjestelmään sisään menevän virran energia on hukkalämpöä ja kuten muis-
sakin lämpöpumpuissa, COP kertoo ulos saadun energian suhteen kompressorin teke-
mään työhön.  
 
Mekaanisessa komprimoinnissa tärkeää on painesuhde kompressorin yli. Syrjäytyskomp-
ressorilla voidaan saavuttaa likimain painesuhteen arvo 2,0. Toisaalta yksivaiheisella 




Nykyiset kompressorit mitä luultavimmin pääsevät tästä parempiin painesuhteisiin. Pai-
neen nousua vastaava lämpötilan nousu voidaan lukea suoraan kylläisen höyryn taulu-
kosta. Usein haihdutussovelluksissa varsin pienikin asteisuus riittää ylläpitämään haihdu-
tusprosessia. Toisinaan komprimoinnilla pidetään itse haihdutusprosessia alipaineessa, 
jolloin kiehuminen tapahtuu alemmassa lämpötilassa (Hyvönen et al. 1984). 
 
On olemassa monivaiheisia mekaanisen komprimoinnin sovelluksia, joissa useita komp-
rimointiprosessipiirejä kytketään sarjaan. Tällöin varsinaisesta prosessista erillään ole-
vissa piireissä kiertää oma piirin lämpötilatasolle sopiva kiertoaine, eivätkä monivaiheiset 
komprimointiprosessit siten ole avoimia lämpöpumppujärjestelmiä, joita yksivaiheiset 
komprimointiprosessit yleensä ovat. (Maaskola et al. 2014) 
 
Mekaaninen komprimointi soveltuu erinomaisesti haihdutuksen teollisiin sovelluksiin ja 
se on myös suhteellisen edullinen jälki-investointi olemassa olevaan järjestelmään. Viime 
aikoina selluteollisuuden laitetoimittajat ovat ottaneet mekaanisen komprimoinnin osaksi 
haihdutinratkaisujaan (Andritz 2016, Valmet 2016). Mekaanisen komprimoinnin avulla 
haihduttamosta saadaan lämpöenergian suhteen energiaomavarainen ja ainoa tarvittava 
käyttöenergia on kompressorin tarvitsema sähkö. Yleensä haihduttamossa olevan läm-
mönvaihtimen asteisuudet ovat hyvin pieniä noin 3 – 7 °C, jonka vuoksi komprimoinnin 
paineen korotuksen ei tarvitse olla suuri (Maaskola et al. 2014). Haihduttamojen yhtey-
dessä komprimointilaitteesta puhutaan toisinaan puhaltimena. Puhallinteknologian kehi-
tys on tehnyt puhaltimista kilpailukykyisen vaihtoehdon perinteisille kompressoreille 
(Tallberg 1996). Haihduttamojen yhteydessä mekaanista komprimointia käytetään ener-
giatehokkuuden parantamiseen ja siten tehokkaampaan nesteen poistamiseen. 
3.4.2 Termokompressori 
Verrattuna mekaaniseen komprimointiin, termokompressorissa kaasun paineen nosto py-
ritään tekemään lämpöenergian avulla. Käytännössä lämpöenergia tuodaan korkeam-
massa paineessa ja lämpötilassa olevasta vesihöyrystä höyryejektoriksi nimetyssä lait-
teessa. Höyryejektori on suutinteoriaa hyödyntävä laite, jossa matalammassa ja korkeam-
massa paineessa oleva höyry sekoitetaan keskenään (Kuva 16). Korkeammassa paineessa 
oleva höyry puristaa paisuessaan matalassa paineessa olevaa höyryä, koska sekoitusput-
ken kurkku ahdistaa virtausta. Sekoitusosan laajetessa kurkun jälkeen virtausnopeus pie-
nenee ja paine kasvaa. Näin sekoittuneen virtauksen paine on noussut verrattuna sisään 
virranneeseen matalapainehöyryyn. (Lallukka et al. 2009, Maaskola et al. 2014) 
 
 





Termokompressorien käytännön sovellukset ovat yleensä kohteissa, joissa syntyy mata-
lapaineista kylläistä höyryä esimerkiksi haihdutuksen tai paineen laskun seurauksena. Eri 
teollisuuden aloista tyypillisiä sovelluskohteita löytyy elintarvike-, kemian- ja metsäteol-
lisuudesta. Suorituskerroin COP vaihtelee välillä 1,5-5, joka on merkittävästi vähemmän 
kuin useimmissa mekaanisen komprimoinnin sovelluksissa. Kuitenkin tekniikka on vielä 
mekaanista kompressoria edullisempi investointina ja siten järkevä vaihtoehto, mikäli on 
saatavilla korkeapaineisempaa höyryä ja sen kustannus on riittävän edullinen. (Maaskola 
et al. 2014) Ejektoritekniikan varjopuolena voi olla suutinosien eroosio varsinkin jos 
höyry on kosteaa. Termokompressori on soveltuva kaikkiin vastaaviin prosessin osiin, 
jotka mainittiin aiemmin mekaanisen komprimoinnin yhteydessä. 
 
Myös termokompressorien sarjaan kytkemistä on tutkittu. Periaatteessa ejektoreita pys-
tytään kytkemään sarjaan useita, jolloin jokaisessa niistä saadaan aikaan paineen nousua. 
Ejektroritekniikkaa voisi pystyä hyödyntämään myös osana suljettua lämpöpumppupro-
sessia, jolloin virtaavana aineena on vesihöyryn sijasta kylmäaine. Käytännön sovelluksia 
tästä ei juurikaan ole. (Yau-Ming 1997) 
3.4.3 Brayton lämpöpumppu 
Brayton lämpöpumppu (Brayton-cycle heat-pump, BCHP) soveltuu useiden teollisuus-
prosessien ilman tai veden esilämmitykseen. Brayton lämpöpumppu hyödyntää kaasun 
puristuksessa syntyvää lämpöenergiaa, joka otetaan talteen. Komprimointityötä voidaan 
vähentää paineen laskemiseen tarkoitetulla turbiinilla, joka voi olla kytkettynä kompres-
sorin kanssa samalle akselille. Yksinkertaistettua virtauskaaviota Brayton lämpöpump-
puprosessista havainnollistaa oheinen kuva (Kuva 17). Kyseisessä prosessissa ilma ote-
taan sisään kompressoriin venttiilin T1 läpi (1, 1a). Kompressori C nostaa ilman painetta, 
jolloin samalla ilman lämpötila nousee. Puristettu ilma lasketaan venttiilin T2 läpi ja joh-
detaan lämmönvaihtimelle HX (2, 2a). Lämmönvaihtimella HX ilmasta siirtyy lämpöä 
veteen, joka myöhemmin johdetaan pattereille. Lämmönvaihtimelta ilma johdetaan vent-
tiilin T3 läpi turbiinille E (3, 3a). Turbiinin E läpi virtaavan ilman paine laskee ja ilma 
poistuu venttiilin T4 läpi pois prosessista (4a, 4). Koska kyseisen kytkennän kompressori 
C ja turbiini E ovat samalla akselilla, tarvitaan komprimointiin vähemmän tehoa verrat-
tuna tilanteeseen ilman turbiinia. (White 2009)  
 
Lämpöpumppu voi myös toimia ilman esilämmittämiseksi prosessin tarvitsemaan tilaan 
yli tai alipaineisena (Kuva 18). Kytkennässä a) lämpöpumppu toimii ylipaineessa imien 
esilämmitettyä ilmaa käyttökohteelleen (Penttilä 1988). Koneistoon otettava ilma lämpö-
tilassa 𝑇0 lämmitetään lämmönvaihtimessa lämpötilaan 𝑇1 ja virtaa käyttökohteelle. Käyt-
tökohteelta ilmaa imetään pois ja se saapuu kompressorille K lämpötilassa 𝑇2. Kompres-
sorin K paineen nousun seurauksena ilman lämpötila nousee 𝑇3 tasolle. Korkeammassa 
paineessa oleva ilma luovuttaa lämpöenergiaa lämmönvaihtimessa sisään tulevalle il-







Kytkentä b) toimii vastaavasti alipaineessa syöttäen esilämmitettyä ilmaa prosessiin 
(Penttilä 1988). Koneikkoon otettu ilma jäähtyy lämpötilasta 𝑇0 lämpötilaan 𝑇1 paisues-
saan turbiinissa T, jonka jälkeen ilmaa lämmitetään käyttökohteelta poistuvalla ilmalla 
lämpötilaan 𝑇2 lämmönsiirtimessä. Kompressori puristaa ilman käyttökohteen painee-
seen, jolloin ilman lämpötila nousee tasolle 𝑇3 virraten käyttökohteelle. Käyttökohteelta 
poistuva ilma jäähtyy lämpötilasta 𝑇3 lämpötilaan 𝑇4. Kytkennöissä a) ja b) suurin hyöty 
saavutetaan kiertoaineen, joka oli esimerkissä ilma, saattamisesta prosessille sopivaan ti-





Kuva 18: Kaksi esimerkkiä ilmakäyttöisestä Brayton lämpöpumpusta: a) ylipaineinen prosessi, b) 
alipaineinen prosessi (Penttilä 1988) 
  




4 Mahdolliset sovelluskohteet 
Tässä kappaleessa käydään läpi lämpöpumppujen mahdollisia sovelluskohteita lähestyen 
asiaa jäähdytettävien ja lämmitettävien virtojen kautta. Kohdelähtöinen ajattelu ottaa kan-
taa: mihin virtoihin voidaan kytkeytyä, minkä virtojen lämpötilatasot ovat sopivia ja 
missä kohteissa lämpöpumppu voisi olla taloudellisesti järkevä vaihtoehto. Kirjallisuu-
dessa suuria teollisen kokoluokan lämpöpumppuja on tutkittu varsin vähän 2000-luvulla 
tutkimuksen keskityttyä pieniin kiinteistökohtaisiin sovelluksiin. Vähäiset asiasta tehdyt 
tutkimukset ovat tuoreita. Teollisen kokoluokan lämpöpumppujen tyypillisten lämmön-
lähteiden hyviä ja huonoja puolia on koottu oheiseen taulukkoon (Taulukko 6). Tästä 
huomataan, että yleisimmät lämmönlähteet ovat: savukaasut, teollisuuden hukkalämpö, 






Taulukko 6: Yleisten lämpöpumppujen lämmönlähteiden huomioitavia tekijöitä (mukailtu Valor 
2016) 
Lämmönlähde Huomioitavia tekijöitä 
Savukaasut  Prosessin sisäinen lämmönlähde, joten sen hyödyntäminen on 
udein yksinkertaisempaa ja edullisempaa kuin ulkoisen läm-
mönlähteen 
 Nostaa tuotannon hyötysuhdetta ja taloudellisuutta 
 Savukaasujen jäähdyttämisellä myös ilmastomyönteinen vai-
kutus 
- Saattaa monimutkaistaa polttoprosessia (mm. kosteusvaati-
mukset) 
- Lämpöpumppu toimii joustavuuden kannalta väärään aikaan – 
lämpöpumpun pitäisi toimia silloin, kun voimalaitos ei ole 
käynnissä tai ajaa minimitehoa 
Teollisuuden 
hukkalämpö 
 Lämpötila usein korkeampi kuin luonnollisissa lämmönläh-
teissä -> hyödyntäminen kannattavampaa 
 Yhteistyö kaukolämpöyhtiön kanssa saattaa korvata muut läm-
möntoimittajan jäähdytysjärjestelmäinvestoinnit 
± Selvitettävä ensin hukkalämmön mahdollinen hyödyntäminen 
sisäisesti 
- Lämmönlähteen ajallinen saatavuus saattaa poiketa lämmön-
tarpeesta 
- Lämmönlähteen sijainti tulee olla lähellä käyttökohdetta tai 
kaukolämpöjärjestelmää 





 Lämmönlähde yleensä käytettävissä vuoden kaikkien tuntien 
aikana 
 Jätevesien hyödyntäminen ympäristölle hyväksi 
± Useita jätevesien puhdistuslaitoksia (suuri potentiaali), mutta 
joidenkin laitosten sijainti kaukana kaukolämpöjärjestelmästä 
- Jäteveden lämpötilataso ei aina riittävän korkea kaukolämmön 
tuottamiseksi hyvällä lämpökertoimella (vaatii priimausta ko-
villa pakkasilla) 
- Komponenttien likaantuminen saattaa aiheuttaa ongelmia var-
sinkin, jos lämpöä otetaan puhdistamattomasta virrasta. 
 
Meri-, järvi- ja 
jokivedet sekä 
maaperä 
 Lämmönlähteillä usein ajallisesti laaja saatavuus, käytettävissä 
lähes vuoden kaikkien tuntien aikana. 
- Lämmönlähteen lämpötilataso alhainen, jolloin lämpöpump-
pujen lämpökertoimet heikompia 
- Komponenttien likaantuminen saattaa aiheuttaa ongelmia 
(esim. luonnonvesilämmönsiirtimen lämpöpintojen likaantu-
minen) 






Edellä mainitut lämmönlähteet ovat kaikki potentiaalisia lämpöpumpun jäähdyttämiä vir-
toja. Suurin osa lämpöpumppusovelluksista on kuitenkin historiallisesti ollut jäähdytys-
koneita, joiden päätarkoituksena on ollut nimenomaan tuottaa ensisijaisesti kylmää. Var-
sinkin kaukokylmän yleistymisen seurauksena lämpöpumppuja on alettu ajattelemaan 
luontaiseksi osaksi kaukolämpöjärjestelmää (Valor 2016).  
4.1 Jätevedet lämpöpumpun lämmönlähteenä 
Erityisesti suuren kokoluokan mekaanisia lämpöpumppuja on investoitu paljon pohjois-
maihin kytkettynä nimenomaan palaavan puhdistetun jäteveden lämmön talteen otta-
miseksi. Lämpöpumppulaitokset ovat tyypillisesti lämpöteholtaan kymmeniä megawat-
teja, mutta tämä vaihtelee paljon kaukolämpöverkon ja jätevesivirtaaman koon mukaan. 
Tyypillisimmin lämpöä siirretään jätevedestä kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon. 
Kaukolämmön ja -kylmän yhteistuotannolla lämpöpumppukytkennälle saadaan paras ja 
kannattavin toimintatapa eri vuodenajoille.  
 
Jäteveden suhteellisen vakio ja olosuhteista riippumaton lämpötilataso tekee siitä hyvän 
lämmönlähteen. Lisäksi jätevesien lämpötilataso on yleensä korkeampi verraten vaikkapa 
maaperään tai meriveteen. Tyypillistä jätevesien virtaamille on skaalautuminen kaupun-
gin koon mukaan, joten suuressa kaupungissa on suurempi jätevesien hyödyntämispoten-
tiaali ja kaukolämmitystarve.  
 
Suomessa jätevesiä hyödyntäviä megawattikokoluokan lämpöpumppuja on rakennutta-
nut Helsingin Energia Katri valan puiston alle, Fortum Suomenojan voimalaitosalueelle 
ja Turun seudun Energia Kakolan kaupunginosan alle (Friotherm 2016). Pienempiä jäte-
vesistä lämpöä ottavia lämpöpumppuja on ainakin Jepualla, Joensuussa ja Vaasassa 
(Scancool 2016). Toteutuneiden lämpöpumppuprojektien lisäksi Tampereen uuden jäte-
veden puhdistamon, Keskuspuhdistamon, yhteyteen suunnitellaan suurikokoista noin 30 
MW𝑡ℎ lämpöteholla varustettua mekaanista lämpöpumppujärjestelmää. (Pöyry 2011, Vä-
hätiitto 2015) 
4.2 Lämpöpumppu savukaasujen lämmön talteen ottamiseksi 
Jatkuva tarve energian säästämiseksi ja kattilahyötysuhteen parantamiseksi on ohjannut 
sekä lämpökeskus- että voimalaitostason lämmöntuotantolaitoksia kiinnittämään huo-
miota savukaasun loppulämpötilaan ja savukaasuhäviöihin. Perinteisesti savukaasut ovat 
poistuneet piipun päästä yli 100 °C lämpötilassa, sillä alemmissa lämpötiloissa kanavien 
pinnoille lauhtuu syövyttäviä yhdisteitä. Materiaalien hintakehitys, lisääntynyt tietotaito 
ja tekniset ratkaisut ovat edistäneet investointeja voimalaitosten savukaasupesurilaitteis-
toihin. Savukaasujen lämmöntalteenottolaitteet perustuvat kostean savukaasun lauhtu-
misenergian hyödyntämiseen. Savukaasupesurista saatava lämpö siirretään yleisimmin 
voimalaitokselle palaavaan kaukolämpövirtaan. Kytkentä kokonaisuutena leikkaa vasta-
painevoimalaitoksen sähkötehoa, koska lämpötilaero varsinaisten kaukolämmönvaihti-
mien yli pienenee. Savukaasupesurissa syntyvään lauhdeveteen tiivistyy savukaasuista 
epäpuhtauksia, joten sillä on sekä energiaa säästävä että päästöjä vähentävä vaikutus. Pro-
sessissa sivutuotteena syntyy puhdistusta vaativaa vettä. 
 
Mikäli osaksi savukaasujen lämmöntalteenottolaitteistoa kytketään lämpöpumppu, voi-
daan piippuun menevän savukaasun lämpötilaa laskea vieläkin enemmän. Lämpöpump-




kaukolämmön tasolle. Useimmiten tyydytään vain esilämmittämään palaavaa kaukoläm-
pövirtaa. Savukaasujen lämmöntalteenottolaitteistojen yhteyteen on kytketty sekä sähköä 
käyttäviä mekaanisia lämpöpumppuja että lämpöä hyödyntäviä absorptiolämpöpump-
puja. Savukaasujen saatavuus vaatii polttoprosessin käynnissä olemisen, joten savukaa-
suista lämpöä siirtävä lämpöpumppu toimii heikosti varakapasiteettina. Savukaasujen 
lämpötilataso on yleensä huomattavasti useita muita lämpöpumppujen lämmönlähteitä 
korkeampi, joka nostaa lämpökerrointa generoitavan lämmön tavoitelämpötilan ollessa 
vakio.  
 
Mekaanisia lämpöpumppuja, jotka käyttävät savukaasuja lämmönlähteinä on mm. Eleni-
alla Akaalla, Sysavilla Malmössä Ruotsissa ja Vejen kaupungin lämpölaitoksella Tans-
kassa. Malmössä oleva lämpöpumppu on lämpöteholtaan 9,5 MW𝑡ℎ kahdella pumppuyk-
siköllä. Muut mainitut ovat tätä pienempiä kokoluokan ollessa lämpöteholtaan 1 – 1,5 
MW𝑡ℎ. Absorptiotekniikkaa käyttäviä savukaasulaitteistoihin kytkettyjä lämpöpumppuja 
on Ekokemillä Riihimäellä sekä Tanskassa Bjerringbron lämpöverkkoyhtiöllä ja Vest-
forbraending:n lämpöverkkoyhtiöllä. (Energistyrelsen 2014, Valor 2016)  
4.3 Teollisuuden hukkalämpökohteet 
Teollisuudessa syntyy paljon lämpöpumppujen kannalta hyödyntämiskelpoista energiaa. 
Yleensä teollisuuden tuotantolaitosten huomio keskittyy päätuotteen tuotannon tehok-
kuuteen ja laatuun. Ylimääräinen energia on kuitenkin mahdollista hyödyntää tekniikan 
puolesta useissa kohteissa oman pääprosessin ulkopuolella, kuten oman kiinteistön läm-
mityksessä, lähikiinteistöissä tai kaukolämmön tuotannossa. Hyödyntämismuoto voi olla 
myös jollakin tavalla lähiympäristön toiminnollisuutta parantava, kuten parkkipaikan tai 
kemikaalin purkupaikan sulana pito. Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriö tukee teolli-
suuden energiatehokkuuden ja energiansäästömahdollisuuksien selvittämistä, joka tapah-
tuu käytännössä niin sanotuilla Motiva-energiakatselmuksilla (Nivalainen 2011).  
 
Teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen lämpöpumpulla vaatii paitsi sopivan hyö-
dynnettävän hukkalämpövirran, myös käyttökelpoisen kohteen. Usein lähimpänä oleva 
kohde löytyy omasta prosessista tai teollisuusalueelta. Mikäli lämpöpumpulla tuotettua 
lämpöä ei voida käyttää hyödyksi lämpöpumpulla omassa prosessissa, voidaan tutkia sen 
hyödyntämistä paikallisessa kaukolämpöverkossa tai paikallisessa matalalämpöverkossa 
(Calefa 2016). Viime aikoina on tutkittu jonkin verran alemman tason lämpöverkkoja. 
Toteutus voitaisiin tehdä alentamalla kaukolämpöveden menolämpötilaa tai tekemällä 
erillinen matalalämpötilaverkko. Kaukolämmöllä on loppukuluttajalla kaksi päätehtävää: 
kiinteistön lämmitys ja käyttöveden lämmitys. Usein lämpötilan laskua rajoittaa juuri 
käyttöveden lämmitys ja siksi pelkkä matalalämpötilaverkko vaatisi kiinteistökohtaista 
priimausta, eli lämpötilan säätämistä, tarvittavan lämpötilatason saavuttamiseksi. Näistä 
ongelmista huolimatta matalampi lämpöverkon lämpötilataso toisi enemmän hyödyntä-
mismahdollisuuksia teollisuuteen, pienentäisi verkoston lämpöhäviötä ja verkon inves-
tointikustannuksia sekä nostaisi CHP-tuotannon hyötysuhdetta. Matalamman tason läm-
pötilaverkkoa voidaan myös laajentaa alueille, joita ei ole nykyisellä kaukolämpöverkolla 
pystytty tavoittamaan. (YIT 2010, Lehtola et al. 2014, Lund et al. 2014, Koikkalainen et 
al. 2015) 
 
Lämpöpumpun vuosittaisten käyttötuntien kannalta tärkeää on lämmönlähteen ja gene-
roitavan lämmön aikasidonnaisuus. Paras tilanne on silloin, kun lämpöä otetaan aina käy-
tettävissä olevasta lämmönlähteestä ja toisaalta tuotettavalle lämmölle on aina kysyntää. 
Teollisuudessa tämä tarkoittaa suoraan keskeytymättömällä kolmivuorojärjestelmällä 




ensisijainen tuotantoprosessi saattaa olla syklinen, joka aiheuttaa lämpöpumpun kannalta 
lämmönlähteen lämpötilatason ja generoitavan lämpötehon voimakasta vaihtelua. Tuo-
tantoa ja kulutusta voidaan tasata varastoimalla lämpöä. Tyypillisesti lämpövarastot ovat 
lämmönlähteenä toimivan veden tai lämmitetyn veden säiliöitä. 
 
Yhdyskunnan jätevesistä lämpöä ottava lämpöpumppu voi olla lämmönlähteen puolesta 
ajossa lähes aina, mutta lämmön kysyntä vaihtelee. Mikäli lämmönlähteenä käytetään 
jonkin yksittäisen energiantuotantolaitoksen matala-asteista lämpövirtaa, lämpöpumpun 
käyttö on sidoksissa itse laitoksen käyttöön. Lämpöpumppu voi toimia kaukolämpöverk-
koon kytkettynä peruskuorma- tai varateholaitoksena. Jos lämpöpumpun kytkentä on pa-
laavaan kaukolämpöön lämpöä tuova esilämmitysratkaisu, voi lämpöpumppu toimia 
osana huipputeholaitosta. Mitoituksesta riippuen vuotuiset käyttötunnit vaihtelevat pal-
jon, mutta myös vaihtoehtoisen lämmöntuotantotavan kustannus vaihtelee. Tämä asia kä-
sitellään tarkemmin osana taloudellista tarkastelua kappaleessa 5.3 Lämpöpumppu ja 
kaukolämpöjärjestelmä. 
 
Suomessa on joitakin kymmeniä tuotantolaitoksia, jotka toimittavat tuotannon ylijäämä-
lämpöä paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Suurin osa lämmöntoimitussopimuksista on 
solmittu jo 1980-luvulla. Lämpöä toimittavia teollisuuden toimialoja ovat pääosin pape-
riteollisuuteen, kemianteollisuuteen, mineraalituotteiden valmistukseen ja metallien ja-
lostukseen liittyvät toimialat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Viime vuosina on 
huomattu myös datakeskusten eli suurien paljon palvelimia sisältävien konesalien poten-
tiaali hukkalämmönlähteenä ja sen hyödyntämismahdollisuus lämpöpumppukytkennällä. 
(YIT 2010, Nivalainen 2011) 
4.3.1 Elintarviketeollisuus 
Elintarviketeollisuudessa ja sen prosesseissa on runsaasti lämmitystä ja jäähdytystä vaa-
tivia kohteita. Tyypillistä on, että itse tuotantoprosessi vaatii lämpöä ja valmiit tuotteet 
säilytetään kylmävarastossa. Lämpöpumppukytkennällä kyetään tuottamaan ensisijai-
sesti kylmän tarve ja samalla saadaan tuotettua osa tarvitusta lämmöstä. Mikäli lämpö-
pumpun tuottama lämpö ei riitä kokonaisuudessaan prosessin tarpeisiin, sitä voidaan prii-
mata muulla lämmöntuotannolla. (Elomatic 2012, Valio 2012, Scancool 2016) Tämän 
vuoksi elintarviketeollisuus hyödyntää pääosin itse oman ylijäämälämpönsä, eikä tie-
dossa ole järjestelyä, jossa kyseisen toimialan yritys toimittaisi lämpöä kaukolämpöverk-
koon lämmöntoimitussopimuksella. (YIT 2010) 
 
Elintarviketeollisuuden lämpöpumppusovellusten potentiaali on toteutuneiden investoin-
tien perusteella:  
 
 Tehdastilojen poistoilma, kylmäkoneiden lauhdutuslämpö 
 Uunien savukaasut 
 Termiset kuivausprosessit 
 Prosessien jätevedet 
 Suora prosessijäähdytys 
 
Joskus jäähdytys- ja lämmitysprosessit ovat jaksottaisia, jolloin tarvitaan lämmön varas-
tointia. Lämpöpumppujen kannattavuusselvityksiä ja lämpöpumppuinvestointeja on to-




saalta suurien elintarvikkeiden jakeluun liittyvien logistiikkakeskusten energiatehokkuu-
teen on myös alettu kiinnittää huomiota. (YIT 2010, Porkka 2013, Koikkalainen et al. 
2015, Scancool 2016) 
 
Suomessa elintarviketeollisuuden lämpöpumppuja on ainakin Valion tehtailla Riihimä-
ellä ja Seinäjoella, Arla Ingmanilla Sipoossa, Saarioisten einestehtaalla Sahalahdella ja 
Snellmanin lihatehtaalla Pietarsaaressa. Kaikki nämä ovat suljetun prosessikierron me-
kaanisia lämpöpumppuja. (Scancool 2016) 
4.3.2 Sahateollisuus 
Perinteisessä sahateollisuudessa energiaintensiivisin prosessi on kuivaus. Aluksi lautojen 
kuivaaminen hoidettiin ulkona, mutta puutavarakuivaamot yleistyivät tuotannollisen te-
hokkuuden ajamina. Erilliset kuivaamot vaativat käyttöenergiaa, sillä kuivaamoiden il-
maa tulee lämmittää, jotta ilma pystyisi sitomaan enemmän kosteutta itseensä. Itse kui-
vausprosessi tapahtuu nopeammin kuivauslämpötilan ollessa korkeampi. Kuivaamosta 
poistuva kostea lämmin ilma sisältää paljon energiaa, joka laskettiin pitkään suoraan ul-
koilmaan huolimatta sen sisältämän lämpöenergian hyödyntämispotentiaalista. (Pellinen 
1996) 
 
Nykyään lähes kaikki uudet kuivaamot on varustettu lämmöntalteenotolla, joka tarkoittaa 
käytännössä kostean ja lämpimän ilman lämmön talteen ottamista lämmönsiirtimellä tai 
lämpöpumpulla. Kuivaamon tehokas toiminta vaatii korkeaa kuivauslämpötilaa, jota on 
vaikea tuottaa pelkällä lämpöpumpulla. Tämän vuoksi kuivauksen primäärienergiana 
käytetään paljon kiinteitä biopolttoaineita, maa- tai nestekaasua ja öljyä pääasiassa kuu-
maöljy- tai kuumavesikattiloissa poltettuna. Lämpöpumpulla voidaan vähentää primää-
rienergian kulutusta ottamalla talteen kuivaamoiden poistoilman lämpöenergiaa. Lämpö-
pumppu toimisi lautatavaran kuivaamon primäärienergian lähteenä, mikäli kuivaustila 
olisi mahdollisimman suljettu perinteisen avoimen ilmakierron sijasta. Näin suunnitel-
lulla lämpöpumpulla saavutettaisiin suora energiasäästö tuotettavaa yksikköä kohden 
muihin energiamuotoihin verrattaessa. Sahateollisuutta kiinnostaa eniten kuivaamon tuo-
tannollinen nopeus ja ominaiskustannus poistettua vesimäärää kohden. (Pellinen 1996, 
Raiko et al. 2005) 
 
Kuivaamoiden lisäksi uusia käyttökohteita lämpöpumpuille voisi löytyä sahatavarateol-
lisuuden jalostusprosesseista, kuten erilaisten levy- ja valmiselementtien valmistuksesta 
tai puun lämpökäsittelyprosesseista. Kaikissa uudemmissakin mekaanisen puunjalostuk-
sen prosesseissa lämpöenergian tarve perustuu pääasiassa kuivaustarpeeseen, mutta läm-
pöä käyttävät myös jotkin levy- ja palkkivalmistuksen liimausprosessit sekä vanerin val-
mistuksessa tukkien haudontaprosessi. (Pellinen 1996, Koponen 2002) 
4.3.3 Paperi- ja selluteollisuus 
Vastaavasti kuten sahateollisuudessa, paperiteollisuudessa on myös runsaasti kuivaustar-
peita. Paperikoneen termisellä kuivausosalla voisi olla potentiaalia lämpöpumppusovel-
luksille. Tällöin kuivausosan tulee olla koteloitu, jotta sille on mahdollista järjestää sul-
jettu ilmakierto (Kuva 19). Näin pystytään vähentämään merkittävästi ulkopuolisen höy-
ryn tarvetta. (Raiko et al. 2005) Paperikoneen ympäristössä voidaan valjastaa suljetun 
kierron mekaaninen lämpöpumppu tuomaan lämpöä paperikoneen kostean ilman tilavuu-
teen, jota esittää vaalean harmaa alue (Kuva 19). Moderneissa paperikoneissa kuivausosa 




suorilla lämmönvaihdinkytkennöillä. Lämpö siirretään esimerkiksi kiinteistön lämmityk-
seen tai prosessin esilämmitykseen. 
 
 
Kuva 19: Suljettu ilmakierto ja lämpöpumppu paperikoneella (Raiko et al. 2005) 
 
Toinen lämpöpumpun mahdollinen sovelluskohde on prosessilauhteen hönkähöyryn 
komprimointi avoimen kierron lämpöpumpulla paperikoneelle tulevan höyryn paine- ja 
lämpötilatasolle. Tämä voidaan toteuttaa joko mekaanisella komprimoinnilla tai termo-
kompressorilla toisin sanoen käyttäen sähköä tai lämpöä. Jotta osa prosessilauhteesta saa-
daan höyryksi, sen painetta pitää laskea erillisessä tarkoitukseen sopivassa säiliössä. Näin 
osa lauhteesta höyrystyy ja tätä kutsutaan alalla ”fläshäykseksi” englannin kielen termin 
”flash steam” mukaan. 
 
Selluteollisuuden puolella avoimen piirin lämpöpumppuja on käytetty osana haidutta-
moita. Tarkoitukseen sopii sekä termokompressori, että mekaaninen koprimointi riippuen 
halutaanko käyttöenergiaksi sähkö tai lämpö. Sellutehtailla on paljon energiaa vaativia 
prosessin osia ja siten se on melko mielenkiintoinen ympäristö tutkia energian säästämistä 
tai hukkalämmön hyödyntämistä. Kuitenkin lähes kaikki suorilla lämmönvaihdinkytken-
nöillä tehtävissä olevat energiatehokkuuteen tähtäävät prosessiparannukset ovat usein te-
ollisuuden tiedossa, sillä useilla tehtailla on teetetty koko tuotantolaitoksen energiatehok-
kuuden selvityksiä. Energiatehokkuusselvityksen työkaluna käytetään Pinch-analyysiä, 
jonka avulla selvitetään koko laitoksen jäähdytys- ja lämmitystarpeet sekä pyritään mini-
moimaan ulkopuolisen jäähdytyksen ja lämmityksen tarve sisäisillä kytkennöillä. Läm-
pöpumput mahdollistavat alemman lämpötilatason lämpöenergian hyötykäytön, sillä 
niillä saadaan lämpöenergiaa siirtymään matalammalta korkeammalle lämpötilatasolle. 
(Maaskola et al. 2014) 
 
Selluteollisuuden soodakattiloiden tuottama höyry käytetään prosessissa ja osittain säh-




peen. Tämän vuoksi soodakattiloiden yhteydessä olevat höyryturbiinit ovat usein varus-
tettu lauhdeperällä. Lauhdeperän jäähdytysvesistä pystyttäisiin ottamaan lämpöpumpulla 
lämpöä talteen esimerkiksi paikalliseen kaukolämpöverkkoon, sillä lämpötilataso jääh-
dytysvedessä on 10–25 °C luokkaa. Lämpötilataso on korkeampi verrattuna yhdyskunnan 
jätevesistä otettavaan lämpöön ja sellutehtaan jäähdytysvettä on saatavilla tasaisesti ym-
päri vuoden. Jos lähistöllä olisi järkevä lämpönielu, kuten kaukolämpöjärjestelmä, olisi 
olemassa olevat sellutehtaiden turbiinilaitokset rakennettu jo aiemmin vastapaineperiaat-
teella. Tällöin hukkalämpövirtaa ei olisi lauhduttimen jäähdytysvesien mukana. Lämpö-
pumppu soveltuisi olemassa olevan lauhdevirran kustannustehokkaaseen lämmön tal-
teenottoon verrattuna kokonaan uuteen höyryturbiinijärjestelmään, mikäli tehtaan tai lä-
hialueen lämmöntarve lisääntyisi. (Raiko et al. 2005) 
 
Sellu- ja paperitehtailla lämpöpumpulla voisi olla merkittäviä sovelluskohteita tehtaan 
jätevesien lämmöntalteenotossa tai tehtaalle tulevan käyttöveden lämmittämisessä. Nämä 
ovat tyypillisiä kohteita, joiden lämpötilatasot ovat lähellä toisiaan, mutta asteisuus ei riitä 
suoraan lämmönsiirrinkytkentään. Olemassa olevien laitosten kohdalla ongelmana saat-
taa olla tehtaan eri osien sijoittelu, jolloin virrat ovat liian kaukana toisistaan. 
4.3.4 Kemianteollisuus 
Kemianteollisuudesta löytyy  paljon lämpöpumppujen kannalta soveltuvia prosessivai-
heita, kuten lämmitystä, jäähdytystä ja tislausta. Vaikka prosessin sisältä löytyy energia-
teknisesti parannettavia osa-alueita, olisi teollisuudella käytössään myös myytäväksi kel-
paavaa ylijäämälämpöä. Muutamalla kemian alan tehtaalla onkin lämmöntoimitussopi-
mus paikallisen lämpöyhtiön kanssa. Näitä ovat Kemiran Kokkolan ja Porin yksiköt, Fin-
nish Chemicals Oy:n Äetsän tehdas sekä Yara Suomen Uuden kaupungin tehdas. Läm-
mönsiirto on poikkeuksetta toteutettu suorilla lämmönvaihdinkytkennöillä prosessista tai 
tehtaan voimalaitoksen tekemällä ylimääräisellä lämmöllä, eivät lämpöpumpuilla. (YIT 
2010) Kemian teollisuudessa on paljon kuivausprosesseja, sillä valmiit tuotteet halutaan 
toimittaa usein kiinteässä muodossa. Esimerkkejä näistä tuotteista ovat lannoitteet ja pe-
sujauheet. Toisaalta tuotteet kestävät hyvin korkeita kuivauslämpötiloja, jonka johdosta 
lämpöpumppujen lämpötilataso ei aina riitä prosessin tarpeisiin. (Penttilä 1988) 
 
Petrokemianteollisuuden puolelta löytyisi paljon tislausprosesseja, mutta lämpöpumput 
eivät ole lyöneet teollisuuden alalla itseään läpi. Toisaalta sivuvirtoina syntyy usein lauh-
teita ja paljon matalan energiatason lämpöä, jonka käyttäminen joko omiin esilämmitys-
tarpeisiin tai ulkopuoliselle taholle kuten kaukolämmöksi voisi olla kannattavaa.  
4.3.5 Energiateollisuus 
Energiateollisuudessa syntyy ylijäämälämpöä ja lisäksi energiateollisuus ostaa teollisuus-
laitosten ylijäämälämmön erillisillä lämmöntoimitussopimuksilla. Esimerkiksi useat 
energiateollisuusprosessien sisäiset jäähdytyskohteet saattavat olla lämpöpumpulla hyö-
dynnettävissä. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa erityisen tärkeää lämpöpumppuin-
vestointien kannalta on sähkön ja lämmön hintasuhde sekä sen kehittyminen investoinnin 
tarkasteluajanjakson aikana. Viime vuosien edullinen sähkön hintataso on siirtänyt inves-
tointeja sähköntuotannosta lämmöntuotantoon. Energiayhtiöt etsivät uusia keinoja tuottaa 
kaukolämpöä, joista lämpöpumpputekniikka on osoittautunut nopeasti itsensä takaisin 





Energiateollisuuden huomio keskittyy toteutuneiden investointien perusteella lähes yk-
sinomaan sähköä käyttäviin suljettuihin kompressiolämpöpumppuihin. Kaukokylmälii-
ketoiminnan alkuaikoina kaukokylmää tuotettiin joissakin energiayhtiöissä, kuten Hel-
singin Energialla, absorptiolämpöpumpuilla. Toteutuneet investoinnit mekaanisiin läm-
pöpumppuihin ovat osoittaneet itsensä erittäin kannattaviksi, varmatoimisiksi, helposti 
säädettäviksi ja sekä kaukolämpö- että kaukokylmäverkkoon integroitaviksi. Helsingissä, 
Espoossa ja Turussa on yhdyskuntien puhdistetuista jätevesivirroista lämpöä talteen otta-
vat mekaaniset lämpöpumput ja Tampereelle hanke on vireillä uuden puhdistamon raken-
tamisen myötä.  
 
Tulevaisuudessa näyttäisi siltä, että kaukolämmön ja -kylmän tuotannot monipuolistuvat 
ja lämpöpumppuja voidaan käyttää suurten yksiköiden lisäksi myös pienemmissä hukka-
lämpökohteissa. Tämä mahdollistaa lämmön talteen ottamisen esimerkiksi voimalaitok-
sen jäähdytysvesikierrosta tai savukaasupesurista. Lämpöpumppusovellukset mitä luul-
tavimmin tulevat ensin palaavan kaukolämmön esilämmittimiksi, mutta ei ole mahdo-
tonta, että tulevaisuudessa myös pienemmillä lämpöpumpuilla tuotettaisiin ylijäämäläm-
möstä suoraan lähtevän kaukolämmön tasoista lämpöenergiaa. Erityisesti kaukokylmä-
verkkojen rakentaminen suurten kaupunkien lisäksi keskisuuriin kaupunkeihin avaisi pal-
jon mahdollisuuksia lämpöpumppujen hyödyntämiseen energiateollisuudessa. 
4.3.6 Datakeskukset 
Palvelinliiketoiminta käyttää paljon sähköenergiaa, josta suurin osa muuttuu lämmöksi. 
Lämpö on palvelinliiketoiminnan harjoittajan näkökulmasta haitta, josta halutaan eroon. 
Aiemmin jäähdytys on ratkaistu suoralla vesi tai ilmajäähdytyksellä. Suomessa on käy-
tetty lämpöpumpputekniikkaa palvelinlaitoksen jäähdyttämiseen ainakin Academica 
Oy:n Helsingin konesalissa ja Yandexin datakeskuksessa Mäntsälässä. Investoinnit ovat 
melko uusia. (Porkka 2016, Calefa 2016) 
 
4.4 Meri-, järvi-, ja jokivesiä tai maaperää hyödyntävät lämpö-
pumput 
Aivan kuten lämpöpumppujen kiinteistökokoluokassa, myös teollisen kokoluokan läm-
pöpumpuilla on mahdollista ottaa lämpöä talteen meri-, järvi- ja jokivesistä tai maape-
rästä. Tärkein edellytys lämmönlähteelle on tasainen ympäri vuoden säilyvä lämpötila-
taso jonka tulee kestää siitä otettava lämpökuorma. Esimerkiksi lämmön ottaminen me-
restä muuttaa lämmönlähteen lämpötilaa ainoastaan paikallisesti. Suuri lämpöpumpun ot-
tama lämpökuorma suhteessa pieneen vesistöön aiheuttaa ongelmia lämpöpumpun toi-
minnalle ja ympäristölle. Materiaalivaatimusten osalta merivesikään ei ole lämmönläh-
teenä ongelmaton vaatien kalliimpia materiaaliratkaisuja korroosiolta suojautumiseksi. 
 
Ruotsissa ja Norjassa on useita merivedestä lämpöä talteen ottavia mekaanisia lämpö-
pumppulaitoksia erityisesti kummankin pääkaupungin seudulla. Tukholman alueella on 
ollut toiminnassa 1980-luvulta lähtien lämpöpumppulaitos Värtan Ropsten, joka tuottaa 
kymmenellä yksiköllä kaukolämpöä yhteensä noin 250 MW𝑡ℎ kaupungin verkkoon ottaen 
lämpöä merivedestä. Pumppujen vuotuinen lämpökerroin on noin kolme riippuen meri-
veden sekä kaukolämpöverkon menoveden lämpötilasta. Yhteensä Tukholman alueella 
on lämpöpumppujen tuottamaa lämpötehoa jopa 420 MW𝑡ℎ:n edestä. Lämpöpumput toi-
mivat peruskuormana kaukolämpöverkossa yhdessä biomassaa polttavien voimalaitosten 




15m syvyydessä merivesi pysyy vakiona noin 3 °C lämpötilassa vuodenajasta riippu-
matta. Tämän vuoksi voidaan suunnitella monivaiheisella komprimoinnilla varustettu 
lämpöpumppuprosessi, joka nostaa merivedestä otetun lämpötilan kaukolämpöverkkoon 
kelpaavalle noin 80 °C tasolle. Kahteen Värtan lämpöpumppuyksiköistä on vaihdettu kyl-
mäaineeksi R134A alkuperäisen R22 sijaan. Neljä uusinta lämpöpumppukompleksin 
lämpöpumppua voivat tuottaa myös kaukokylmää. (Friotherm 2016)  
 
Norjassa puolestaan on Oslon ympäristössä useita kaukolämpöä ja -kylmää tuottavia läm-
pöpumppuja, jotka käyttävät merivettä lämmönlähteenä. Esimerkiksi Rolfsbuktan omis-
tama lämpöteholtaan 16,3 MW𝑡ℎ lämpöpumppu tuottaa 3 °C merivedestä 80 °C kauko-
lämpöä keskimääräisellä COP-kertoimella 2,7. Kyseinen lämpöpumppu voidaan kääntää 
ottamaan lämpöä kaukokylmäverkosta siirtäen lämmön kaukolämpöverkkoon, jolloin yh-
teensä lämmön ja jäähdytyksen avulla laskettu COP on tasolla 4,4. (Friotherm 2016) Toi-
nen mielenkiintoinen esimerkki Norjasta löytyy Lapin korkeudella sijaitsevalta Bodø:n 
lentokentältä, jonka lämmitystarkoituksiin on käytetty lämmitysteholtaan 2 MW𝑡ℎ suu-
ruista polttoprosessiavusteista lämpöpumppua. Kyseisen laitoksen keskimääräinen läm-
pökerroin on noin 3,4 ja se tuottaa 3 °C merivedestä 68 °C kaukolämpövettä. Bodø:n 
laitoksen toteutunut takaisinmaksuaika oli 6 vuotta ja se on tuottanut lämpöä 1990-luvulta 
lähtien. (GHC Bulletin 2004) 
 
Tanskassa Thistedin kaupungissa on maalämpöä lämmönlähteenä käyttävä 12 MW𝑡ℎ läm-
pötehon saavuttava absorptiolämpöpumppu, joka käyttää korkeamman tason energianaan 
jätteiden tai olkien poltosta saatavaa 150 °C asteista kuumaa vettä. Laitoksen keskimää-
räinen lämpökerroin on luokkaa 1,7. Kyseisen lämpöpumpun kytkentää havainnolliste-
taan oheisessa kuvassa (Kuva 20), jossa mainittu lämpöpumppu on nimellä ”Thermax” 
sen valmistajan antaman kaupallisen tuotenimen mukaan. Sen läheisyydessä sijaitsee 
myös paljon vanhempi ja pienitehoisempi, 1980-luvulta oleva ”Sanyo”. (Energi Styrelsen 
2014) 
Kuva 20: Thistedin lämpöverkkoyhtiön absorptiolämpöpumput ja niiden kytkentäperiaatteet 




4.5 Lämpöpumppuinvestoinnit ja -markkinat 
Julkisista lähteistä löydettyjen tietojen perusteella sekä erityisesti lämpöpumpputoimitta-
jien referenssiluetteloita hyväksi käyttäen on koottu pohjoismaissa toteutuneet lämpö-
pumppuinvestoinnit työn liitteenä olevaan taulukkoon. (Energi Styrelsen 2014, Oilon 
scancool 2016, Friotherm 2016, Valor 2016) Kriteerinä on käytetty yli 500 𝑘𝑊𝑡ℎ lämpö-
tehoa. Taulukko ei ole täydellinen ja osasta lämpöpumppuja puuttuu joitakin tietoja, joita 
ei ollut julkisista tietolähteistä saatavilla. Taulukko on oiva työkalu lämmönlähteiden ja 
niihin sopivien lämpöpumpputekniikoiden valintaan. Taulukossa on paljon lämpöpum-
pun ostajaa tai hankintaa suunnittelevaa hyödyntävää tietoa, kuten mm. kyseisten lämpö-
pumppujen toimittajat. 
 
Teollisen kokoluokan mekaanisia lämpöpumppuja toimittavat Friotherm, Oilon Scan-
cool, Johnson Controls, Advansor, Star Refrigeration ja Calefa. Näiden lisäksi mekaani-
sia lämpöpumppuja toimittavat ainakin Pemco, GEA, Combitherm, Emerson ja Thermea. 
Friotherm hallitsee selkeästi suurten meri- tai jätevedestä lämpöä ottavien lämpöpump-
pujen markkinoita, joiden lämpötehot liikkuvat yleensä kymmenissä megawateissa. Oi-
lon scancool on toimittanut paljon pienempiä, lämpöteholtaan noin puolesta megawatista 
muutamaan megawattiin, lämpöpumppuja Suomeen erityisesti teollisuusprosessien ja 
pienempien jätevedenpuhdistamoiden yhteyteen. Johnson Controls omaa referenssejä lä-
hinnä savukaasuista tai muista poistokaasuista lämpöä talteen ottavista lämpöpumpuista. 
Suomalainen Pemco valmistaa pienempiä teollisen kokoluokan lämpöpumppuja noin 
1000 𝑘𝑊𝑡ℎ lämpötehoon asti. (Energi Styrelsen 2014, Oilon scancool 2016, Friotherm 
2016, Valor 2016, Pemco 2017) 
 
Absorptiolämpöpumppuja toimittavat ainakin SEG ja Carrier. Näiden lisäksi myös 
Pemco mainostaa absorptiotekniikkaa verkkosivuillaan. SEG omaa paljon referenssejä 






5  Taloudellinen yleistarkastelu 
Tässä kappaleessa keskitytään teollisen kokoluokan lämpöpumppujen talouteen. Koska 
suurin osa toteutuneista investoinneista on kompressiolämpöpumppuja, on pääpaino nii-
den taloudessa. Syventymistä kompressiolämpöpumppuihin tukee niiden säädettävyys ja 
erityisesti lämpöpumppuyksikön soveltuvuus osaksi lämpöyhtiön muuta energiantuotan-
toa. 
 
Kompressiolämpöpumppujen taloudellisuus riippuu pääosin sähköenergian hinnasta joh-
tuen sähkömoottorikäyttöisistä kompressoreista. Taloudellisuuteen vaikuttaa ainakin seu-
raavat tekijät: 
 
 Vaihtoehtoisen lämmöntuotannon hinta 
 Investoinnin suuruus 
 Huolto- ja ylläpitokustannukset 
 Korkokanta 
 Vuotuiset käyttötunnit 
 Tuotettu energiamäärä 
5.1 Investointikustannukset 
Lämpöpumppujen investointikustannukset vaihtelevat paljon käytettävän tekniikan ja te-
hon mukaan. Todellisia toteutuneiden investointien kustannuksia ei ole saatavilla kovin-
kaan paljoa julkisista tietolähteistä, mutta hintataso vaihtelee karkeasti välillä 150 000 – 
350 000 €/MW𝑡ℎ lämmitystehoa (Koskelainen et al. 2005, Raiko et al. 2005). Tanskassa 
vastaavaksi hintatasoksi on arvioitu 300 000 – 600 000 €/MW𝑡ℎ lämmitystehoa kohden 
hieman myöhemmin (Bach et al. 2014). Hintataso on toisaalta muutenkin Tanskassa Suo-
mea korkeampi, mutta Koskelaisen ja Raikon esittämiä Suomen hintoja tulisi korjata 
ylöspäin yleisen hintatason nousun perusteella. Tämän hetken todellinen hintataso liikkuu 
mitä luultavimmin näiden edellä esitettyjen alueiden välillä. Eri lähteiden luvut eivät ole 
muutenkaan aina suoraan vertailukelpoisia, sillä toisaalla puhutaan pelkästä lämpöpump-
pukoneikosta ja vastaavasti voidaan puhua koko lämpöpumppulaitoksesta. Epävarmuus-
tekijäksi investointikustannuksen määrittämisessä voidaan laskea myös lämpöpumpun si-
joittamiseen liittyvät kysymykset, sillä maan-alle jätevesipuhdistamon yhteyteen inves-
toitava lämpöpumppu on jo maan-alaisten rakennuskustannusten takia kalliimpi verrat-
tuna esimerkiksi olemassa olevan teollisuuslaitoksen yhteyteen investoitavaan vastaa-
vaan lämpöpumppuun. 
 
Lämpöteholtaan suuremmat lämpöpumput ovat periaatteessa investointikustannuksiltaan 
edullisempia lämpötehon yksikköä kohden, mutta eroa tasaa suurempi kilpailu pienten 
lämpöpumppujen tuotannossa, sekä suurten lämpöpumppujen monimutkaisemmat, mutta 
samalla energiatehokkaammat kytkennät. Todellisuudessa pelkän lämpöpumppulaitteen 
kustannus on koko toimivan lämpöpumppujärjestelmän kustannuksista noin puolet, pie-
nemmissä yksiköissä jopa alle. Usein myös suuret lämpöpumput ovat kytkettynä muuhun 
lämmöntuotannon automaatiojärjestelmään, mikä omalta osaltaan nostaa niiden inves-
tointikustannusta. Yleensä lämpöpumppukoneikkojen mukana tulee joka tapauksessa 
oma itsenäinen ohjelmoitava logiikka. Investointikustannus ei riipu yhtä jyrkästi laitteis-
ton koosta verrattuna esimerkiksi lämpökattiloihin (Raiko et al. 2005).  
 
Vastapainona korkeammalle hinnalle suuremmilla lämpöpumpuilla on yleensä paremmat 




laerolla parempi todellinen COP-arvo. Suurempien lämpöpumppujen edullisemman omi-
naisinvestoinnin vastapainona niiden minimiteho saattaa rajoittaa vuotuisia käyttötunteja 
tai monimutkaistaa ajo-optimointia. Minimiteho on tyypillisesti noin 20 % lämpöpump-
pukoneikon maksimijäähdytystehokapasiteetista, mutta useammalla pienemmällä pum-
pulla toteutetulla järjestelmällä päästään huomattavasti pienempiin minimitehoihin. 
 
Lähes kaikki lämpöpumpputoimittajat toimittavat lämpöpumppunsa yhdessä koneikossa, 
jolloin tilaajan vastuulle jää lämpöpumpun kytkeminen omaan prosessiin, sähköistämi-
nen sekä rakennustekniset työt. Tilaajalle voi tulla lisäkustannuksia, mikäli lämpö-
pumppu halutaan esimerkiksi osaksi olemassa olevaa automaatiojärjestelmää, eikä läm-
pöpumpun oma ohjelmoitava logiikka riitä tilaajan tarpeisiin. 
 
Yleisesti voidaan sanoa, että lämpöpumppu on ominaisinvestoinniltaan edullisempi ver-
rattuna kiinteän polttoaineen kattilalaitokseen, kun kokoluokka on alle 30 MW𝑡ℎ. Kiin-
teän polttoaineen kattilalaitoksen investointien tehokohtainen ominaishinta skaalautuu 
kapasiteetin mukaan eksponentilla 0,6-0,7 (Raiko et al. 2005). 
5.1.1 Investointilaskennan perusteet 
Investoinnin kannattavuutta voidaan mitata useilla eri menetelmillä. Tässä käsitellään 
neljä yleisintä menetelmää: nettonykyarvo, annuiteettimenetelmä, takaisinmaksuaika ja 
sisäinen korko. Näillä kaikilla on omat vahvuutensa, heikkoutensa sekä modifikaationsa, 
joten parhaan kokonaiskuvan saa useimmiten analysoimalla investointia usealla eri me-
netelmällä. 
 
Nettonykyarvomenetelmällä diskontataan tulevat tuotot ja maksut nykypäivän rahaksi 
käyttäen sijoittajan investoinnilta vaatimaa tuottokorkoa. Tämän koron tasoon vaikuttaa 
vastaus kysymykseen, mikä olisi vastaavan rahan tuotto toisessa investointikohteessa. 
Käyttämällä samaa tuottokorkoa eri nettonykyarvolaskelmissa voidaan melko suoravii-
vaisesti vertailla eri investointeja. Nettonykyarvolaskennassa tuloksen tulkinta on help-
poa, sillä tuloksen ollessa positiivinen investointi on kannattava ja negatiivisella tulok-
sella investointi ei ole kannattava. Nettonykyarvon (Net Present Value, NPV) ollessa kor-
keampi myös investointi on taloudellisesti kannattavampi, joka tarkoittaa nettonykyarvo-
menetelmän vahvuuden olevan eri vaihtoehtojen vertailussa. NPV lasketaan ohessa esi-
tetyn kaavan (7) mukaisesti. Nettonykyarvomenetelmän huonona puolena voidaan pitää 
sitä, ettei se ota kantaa sidotun pääoman määrään. Suuremmilla investoinneilla on tietysti 
suurempi nettonykyarvo samoilla parametreilla, mutta nykyään yritykset arvostavat usein 
vähäistä sidottua pääomaa. (Aalto-yliopisto 2016) 
 
 
𝑁𝑃𝑉 =  
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
∗ 𝑆 − 𝐼0 (7) 
 
missä 
 i Sijoittajan investoinnilta vaatima tuottokorko [%] 
 n Investoinnin käyttöaika [a] 
 S Investoinnin vuosittainen tuotto [€/a] 
 𝐼0 Investoinnin suuruus [€] 
 
Annuiteettimenetelmää käytetään osamaksuhankintojen arvostamiseen. Se on tavallaan 




vuosittaisiksi suoritteiksi. Teollisuudessa hankinnat tapahtuvat kuitenkin pääasiassa ker-
ralla investoinnin alussa tai projektin osavaiheissa, mutta kuitenkin ennen investointi-
hyödykkeen käyttöön ottoa ottamatta kantaa oman ja vieraan pääoman suhteeseen. Tästä 
syystä annuiteettimenetelmän käyttäminen teollisten investointien arvostamiseen on vä-
häistä, mutta se voisi tulla kyseeseen esimerkiksi toimittajan tarjotessa osamaksusopi-
musta. Investoinnin vuotuinen annuiteetti (Equivalent Annual Cost, EAC) lasketaan kaa-
van (8) mukaisesti kertomalla investoinnin arvon ja sen jäännösarvon nykyarvon erotus 
annuiteettitekijällä. Koska kyseessä on kuluerä, pienempi investoinnin vuotuinen annui-
teetti on lähtökohtaisesti parempi, mutta tähän vaikuttaa tietysti myös se miten investoin-
nin takaisinmaksun halutaan jakautuvan eri vuosille. (Aalto-yliopisto 2016) 
 
 









 i Sijoittajan investoinnilta vaatima tuottokorko [%] 
 n Investoinnin käyttöaika [a] 
 𝐼𝑛 Investoinnin jäännösarvo investointiajan lopussa [€] 
 𝐼0 Investoinnin suuruus [€] 
 
Yksi suoraviivaisemmista ja helpoiten ymmärrettävistä investoinnin mittareista on takai-
sinmaksuajan laskeminen. Takaisinmaksuaika (Payback Period, PBP) kuvaa parhaiten 
sitä, milloin investointiin sidottu pääoma on siirtynyt kokonaan takaisin yrityksen käyt-
töön. Laskelmassa takaisinmaksuajan jälkeisenä aikana investointihyödykkeen katsotaan 
olevan ainoastaan tuottoa yritykselle vuositasolla tekevä. Suora takaisinmaksuaika laske-
taan yksinkertaisesti jakamalla investointikustannus vuotuisella tuotolla tai säästöllä. Te-
ollisuudessa rahalle on yleensä vaihtoehtoinen tuottava sijoituskohde, jonka vuoksi suo-
raa takaisinmaksuaikaa todellisemman tuloksen antaa korollinen takaisinmaksuaika. Hie-
man kuten nettonykyarvon laskentatapauksessa asetetaan myös korollisen takaisinmak-
sun laskennassa etukäteen sijoittajan investoinnilta vaatima tuottokorko, joka luonnolli-
sesti kasvattaa takaisinmaksuaikaa, mutta kuvaa samalla sidotun pääoman kustannuksia 
ja vaihtoehtoisesta investointikohteesta saatavaa tuottoa. Korollinen takaisinmaksuaika 
voidaan laskea kaavalla (9), mikäli oletetaan investoinnin vuosituoton olevan vakio. 
(Vaasan avoin yliopisto 2016) Etukäteen laskettu korollinen takaisinmaksuaika on har-
voin yhtä suuri kuin lopulta toteutunut takaisinmaksuaika, mutta sen avulla voidaan hyvin 












 i Sijoittajan investoinnilta vaatima tuottokorko [%] 
 n Investoinnin käyttöaika [a] 
 S Investoinnin vuosittainen tuotto [€/a] 
 𝐼0 Investoinnin suuruus [€] 
 
Investointeja voidaan arvottaa myös sisäisen koron menetelmällä. Sisäinen korko (Inter-
nal return rate, IRR) tai toisinaan efektiivinen korko on se nettonykyarvomenetelmän 
tuottokorko, jolla nettonykyarvon laskentatulos on nolla. Näin ollen sisäinen korko voi-




korko. Matemaattisesti ratkaisu on helpointa iteroimalla, mutta esimerkiksi excel-tau-
lukko-ohjelmassa sisäiselle korolle on valmis funktio. Sisäisen koron menetelmä on var-
sin käyttökelpoinen arvioitaessa investoinnin kannattavuutta esimerkiksi voimakasta ra-
hoituskulujen nousua vastaan. Mikäli kyse on pitkästä investoinnista, jossa pääoma jää 
pitkäksi aikaa kiinni yrityksen tuotantopääomaan, vastaa sisäisen korko hyvin pitkälle 
investoidun pääoman tuottoa. Lyhyissä investoinneissa, joissa pääomaa saadaan va-
pautettua nopeasti, investoidun pääoman tuotto on yleensä sisäistä korkoa hieman suu-
rempi. (Aalto-yliopisto 2016, Vaasan avoin yliopisto 2016) 
5.1.2 Energiatehokkuutta parantavien investointien tuet 
Suomessa Työ- ja Elinkeinoministeriö (TEM) jakaa energiatukea energiatehokkuutta pa-
rantaviin investointeihin. TEM:in internet-sivujen mukaan lämpöpumppuinvestointeihin 
voi saada 15 % suuruisen tuen hyväksytyistä hankekustannuksista. Jos lämpöpumppuin-
vestointiin liittyy jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöä tai investoiva taho on liittynyt 
TEM:in energiatehokkuussopimukseen, voi investointituki lämpöpumpulle nousta tasolle 
30 % hyväksytyistä kustannuksista. Myös uuden teknologian käyttäminen ensimmäisinä 
Suomessa osana investointia on investointituen korottamisen peruste, mutta kompres-
siolämpöpumppuja ei sinällään lueta uudeksi teknologiaksi. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 
2016) 
5.2 Käyttökustannukset 
Suurin lämpöpumpun käyttökustannuskomponentti on kulutetun sähköenergian kustan-
nus. Lämpöpumput ovat verrattuna muihin lämmöntuotantomuotoihin varmatoimisia ja 
vaativat vähän huoltoa. Lisäksi huoltokatkot eivät vaadi pitkiä tuotantoseisakkeja ja läm-
pöpumppu on nopea käynnistettävä ja pysäytettävä. Seuraavassa arvioidaan lämpöpump-
pujen käytöstä aiheutuvia kuluja työntekijätarpeen, kunnossapidon ja muiden muuttuvien 
kustannusten kannalta. 
5.2.1 Miehitys 
Lämpöpumppu ei lähtökohtaisesti vaadi käyttöhenkilökuntaa, mikäli se asennetaan 
osaksi olemassa olevaa tuotantolaitosta. Käytönvalvonta voidaan hoitaa nykyteknologiaa 
avuksi käyttäen etänä, eikä näin ollen ole tarvetta rakentaa paikallista valvomoa tai työl-
listää laitoshenkilökuntaa. Jos yrityksellä ei ole ennestään kokemusta lämmöntuotannosta 
ja se on investoimassa lämpöpumppuun, tulee lisähenkilöstön palkkaaminen tai henkilös-
tön koulutus todennäköisesti kyseeseen jo käytön, kunnossapidon ja osaamistason var-
mistamiseksi. Miehittämättömilläkin laitoksilla tarvitsee tehdä säännölliset tarkastus-
käynnit ja useilla etäkäyttöä harjoittavilla alan toimijoilla on tapana tehdä tarkastukset 
paikan päällä myös jokaisen ylös- sekä alasajon yhteydessä. Investointilaskelmissa läm-
pöpumppulaitokset oletetaan miehittämättömiksi. (Raiko et al. 2005) 
5.2.2 Kunnossapito 
Lämpöpumppu ei oikein toimiessaan vaadi vuosihuoltojen ja -tarkistusten lisäksi muuta 
kunnossapitoa. Kompressiolämpöpumput ovat käytettävyydeltään samalla tasolla kaasu-
kattiloiden kanssa verrattaessa muihin lämmöntuotantomuotoihin. Ainoa liikkuva ja ku-
luva osa on lämpöpumpun kompressori. Korroosioherkillä aineilla on syytä kiinnittää 
huomiota korroosion seurantaan.  Investointilaskennan kannalta kunnossapito on syytä 
ottaa huomioon esimerkiksi pyytämällä tarjous huoltoa harjoittavalta yritykseltä. Raiko 
et al. on esittänyt vuonna 2005 lämpöpumppujen kunnossapitokustannusten olevan vuo-




5.2.3 Muuttuvat kustannukset 
Lämpöpumpun käytöstä aiheutuvat muuttuvat kustannukset muodostuvat lähes yksin-
omaan sähkön hinnasta. Koska Pohjoismaissa on nykyään käytössä avoin sähkömark-
kina, hinta vaihtelee tuntikohtaisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tällä hetkellä läm-
pöpumppuinvestointien kannattavuus perustuu keskimäärin edulliseen sähkön hintaan.  
 
Lämpöpumppujen tuotantoteho on hyvin säädettävissä esimerkiksi sähkön hintatason 
mukaan, joka tarkoittaa niiden soveltumista hyvin tuntikohtaisten tehojen ajamiseen ver-
rattuna esimerkiksi perinteiseen kiinteän polttoaineen CHP-laitokseen. Näin lämpöpump-
pua voidaan ajaa vain silloin kun se on taloudellisesti kannattavaa. Lämpöpumput tarjoa-
vat keinon lisätä paitsi absoluuttista lämmöntuotantokapasiteettia, myös tuotetun lämmön 
määrää suhteessa tuotettuun sähköön. Sähkön hintavaihtelun vaikutuksia kaukolämmön 
tuotantoon lämpöpumpulla on käsitelty enemmän kappaleessa 5.3.1. 
5.3 Lämpöpumppu ja kaukolämpöjärjestelmä 
Tutkittaessa kompressiolämpöpumppua osana lämmöntuotantoa, tulee se ajatella osaksi 
lämmöntuotantoyhtiön ajomallia. Tavoitteena on päästä mahdollisimman tarkkaan kan-
nattavuusanalyysiin, joten koko lämmöntuotantoa on analysoitava tuntikohtaisten tehojen 
kautta. Näin voidaan varmistua ja jälkikäteen tarkastella, onko tilanteessa valittu ajomalli 
oikea ja varmistua kussakin tilanteessa tuotetun lämmön vaihtoehtoiskustannuksesta.  
 
Esimerkki kaukolämpötehon tuntivaihtelutiedoista on esitetty työn liitteessä, josta käy 
ilmi vuoden aikana toteutuneet ulkolämpötilat ja vastaavat tuotetut kaukolämpötehot. Tä-
män kaukolämpöjärjestelmän vaihtelutiedon avulla voidaan muodostaa kaukolämmön 
pysyvyyskäyrä, joka muodostetaan järjestämällä vuoden aikana tuotetut kaukolämpöte-
hot suuruusjärjestykseen. Pysyvyyskäyrän muoto kuvaa kaukolämpökuluttajien ominai-
suuksia ja pysyvyyskäyrät ovatkin tarkasteluvuodesta ja kaukolämpöverkosta riippuvai-
sia. 
 
Lämpöpumpun ajotavalla ja mitoituksella osana kaukolämmön tuotantoa on merkitystä 
kannattavuuden kannalta. Lämpöpumppu voi sijoittua kaukolämmön pysyvyyskäyrällä 
eri tavoin. Oheisessa kuvassa (Kuva 21) on esitetty malli kaukolämpöjärjestelmän pysy-
vyyskäyrästä vastaten liitteenä olevan kaukolämpöjärjestelmän esimerkkivaihtelukäyrää, 
johon on sovitettu suuren CHP-biomassalaitoksen yhteydessä toimiva lämpöpumppu. Eri 
tuotantomenetelmillä yksiköissä tuotettua kaukolämpöä on kuvattu eri väreillä. Kaavi-
ossa alimpana olevia laitoksia kuvaavat alueet ovat tuotantokustannuksiltaan edullisim-
pia, siksi niitä käytetään ajojärjestyksessä ensimmäisinä. Eri tuotantomenetelmien sää-
dettävyyttä rajoittaa laitoskohtainen minimiteho, jonka vuoksi varsinkin suuremmilla 
kiinteän polttoaineen laitoksilla ei päästä pieniin kesäajan tehoihin. Kuvaajan vaaka-ak-
selin keskivaiheen oikealla puolella oleva epätasainen värivaihtelu johtuu puolestaan 
siitä, että kesällä suurin tuotantoyksikkö, CHP-biomassa, on pakotettu olemaan pois 
päältä lyhyiden ajojaksojen välttämiseksi. Näin päästään lähemmäs todellista ajotilan-
netta, sillä kesäajan muutamien tuntien tehohuippujen ajaksi todellisuudessa ei käynnis-
tettäisi suurta kiinteän polttoaineen laitosta. Tällöin tarvittava lämpö tuotettaisiin toden-
näköisemmin pienemmillä yksiköillä.






Esimerkin tapauksessa lämpöpumpun lämmönlähde on KL-verkon suurimman CHP-lai-
toksen prosessissa, joten lämpöpumpun ajaminen on selkeästi sidoksissa sen suuren lai-
toksen käyntiin. Tulee huomata, että lämpöpumpun vuoksi lisääntynyt KL-kapasiteetti 
nostaa koko tuotantorakennetta niin, että se korvaa korkean kysynnän aikana kalliimpia 
polttoaineita, mutta toisaalta nostaa pienillä kuormilla CHP-laitosten käynnistämiskyn-
nystä. Jos lämpöpumppu toimisi itsenäisenä perustuotantoyksikkönä, sen teho ei leikkau-
tuisi kaavion oikeassa alakulmassa, vaan jatkuisi niin pitkälle kuin sen tuotanto KL-kuor-
maan mahtuisi. Tähän tapaukseen sovitettu lämpöpumppu ajatellaan kuitenkin osaksi 
CHP-biomassalaitoksen prosessia toimimaan palaavan kaukolämmön esilämmittimenä, 
jolloin lämpöpumppu ei kykene itsenäiseen lämmöntuotantoon. Käytännössä tämä voi 
tarkoittaa esimerkiksi savukaasupesurin yhteydessä toimivaa lämpöpumppua. 
 
Lämpöpumppu voi toimia osana KL-järjestelmää myös huipputehokapasiteettina, jolloin 
vuodessa käyntitunteja kertyy huomattavasti vähemmän pohjakuormana toimimiseen 
verrattuna. Käytännössä lämpöpumput eivät kykene huippukuorman aikaisiin kaukoläm-
pöverkon menoveden lämpötiloihin, jotka voivat olla noin 120 °C. Siksi huipputehoka-
pasiteettina toimiva lämpöpumppu olisi tällaisessa tilanteessa vain olemassa olevan huip-
putehoyksikön KL-paluulinjassa esilämmittiminä. Siinä tapauksessa lämpöpumpun tuo-
tantoalue sijoittuu pysyvyyskäyrällä korkeammalle ja vuoden aikana tulee myös useita 
käynnistyksiä ja pysähdyksiä. Mikäli KL-verkkoon suunnitellaan investoitavan lämpö-
pumppua huipputehoksi, ei lämpöpumpun käynnin vaihtoehtoiskustannus ole edullinen 
pohjakuorma, vaan arvokkaammat helposti säädettävät polttoaineet, kuten öljy ja kaasu. 
Huipputehoyksiköllä tulisi olla nopea käynnistys- ja pysäytysaika, pieni investointikus-
tannus sekä korkea luotettavuus. Näistä lämpöpumppu pystyy toteuttamaan nopean ylös- 
ja alasajon sekä kohtuullisen investointikustannuksen. Lämpöpumput eivät sinällään ole 
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tulee sen lämmönlähteen olla aina käytettävissä. Kappaleessa 4 Mahdolliset sovelluskoh-
teet esitettyjen eri lämmönlähteiden analyysien perusteella lämpöpumpun tulisi olla joko 
maaperää, meri-, järvi-, joki- tai jätevesiä lämmönlähteenään käyttävä, jotta vaatimus 
täyttyisi. Toisaalta arvioitaessa laajempaa huoltovarmuutta, lämpöpumppu ei ole suora-
naisesti sidoksissa tuontipolttoaineesta, kuten öljy- ja maakaasulämpökeskukset. Mekaa-
nisen lämpöpumpputuotannon vaatimus on turvattu sähköenergian saanti, joka voi muo-
dostua ongelmaksi joissakin poikkeustilanteissa, vaikka tilastojen perusteella Suomessa 
on harvoin sähkökatkoja (Energiamarkkinavirasto 2013). 
 
Kuvasta voidaan todeta, että Lämpökeskus 2 toimii ainoastaan varavoimalaitoksena, eikä 
sitä näin ollen näy kuvaajalla. KL-järjestelmässä on usein lämmöntuotantokapasiteettia, 
joka ei välttämättä käy vuoden aikana ollenkaan. Tätä kutsutaan varakapasiteetiksi. Läm-
pöpumppuinvestointia voidaan tarkastella myös varakapasiteettina, mikäli luotettavuus-
vaatimus täyttyy ja se näyttää taloudellisesti järkevälle. Varakapasiteetin vähäisen käytön 
vuoksi sen olemassa olo perustuu enemmän toimitusvarmuuden kasvattamiseen kuin var-
sinaisen käytön tuomaan taloudelliseen hyötyyn. Näin lämpöyhtiöt investoivat ja uusivat 
vanhaa varakapasiteettia mahdollisimman harvoin. Varakapasiteettia hankittaessa on 
suoritettava vertailu eri lämmöntuotantovaihtoehtojen välillä, jossa lämpöpumppu kilpai-
lee perinteisempien vaihtoehtojen rinnalla. Viime aikoina edullinen sähköenergian hinta 
on ohjannut tarkastelemaan lämpöpumppuja nimenomaan perustuotantoyksikkönä, jol-
loin käyttötunnit maksimoituvat ja investoinnin takaisinmaksuaika on pienempi. Tästä 
huolimatta tulevaisuudessa on mahdollista, että nyt kaukolämpöverkkoihin investoidut 
lämpöpumput muuttuvat varakapasiteetiksi jonkin toisen lämmöntuotantomuodon muu-
tuttua edullisemmaksi. 
5.3.1 Sähkön hinnan vaikutus kannattavuuteen 
Lämpöpumpun kannattavuuteen vaikuttaa kaukolämmön hinnan ja vaihtoehtoisen tuo-
tannon kustannuksen lisäksi voimakkaasti sähkön hinta. KL-tuotannon kannalta sähkön 
hinta on sikäli monimutkainen asia, että CHP-tuotannon korvaaminen lämpöpumpulla 
saa aikaan muutoksen kannattavuuteen verkkoon myytävän sähkön muuttuessa sähkön 
kulutukseksi. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon vaihtoehtona on sähkön käyttö lämpö-
pumpussa pelkän kaukolämmön tuotantoon. Tuotannon kannattavuutta voidaan mitata 
vaihtoehtoisen lämmöntuotantomuodon ja lämpöpumpun muuttuvien tuotantokustannus-
ten erotuksena kaavan (10) mukaisesti, jolloin vertaillaan tuotetun kaukolämmön kustan-
nuksia eri menetelmillä. Tällöin oletuksena on, että tuotetun lämmön hinta on molem-
missa tapauksissa sama. Seuraavaksi laskettava kannattavuus vertailee siis vain lämpö-
pumpputuotannon ja vaihtoehtoisen lämmöntuotannon muuttuvia tuotantokustannuksia, 
eikä ota kantaa esimerkiksi investoinnin suuruuteen.  
 
 𝐾𝑎𝑛𝑛𝑎𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 = 𝐾𝑣𝑎 − 𝐾𝑙𝑝 (10) 
missä 
 𝐾𝑙𝑝 Lämpöpumpputuotannon muuttuvat kustannukset [€/MWh] 
 𝐾𝑣𝑎 Vaihtoehtoisen tuotannon muuttuvat kustannukset [€/MWh] 
 
Lämpöpumpputuotannon muuttuvia kustannuksia voidaan kuvata kaavan (11) mukai-







𝛷𝑘𝑙 =  
𝐻𝑠äℎ𝑘ö
𝐶𝑂𝑃





𝐻𝑠äℎ𝑘ö Sähköenergian hinta [€/MWh] (CHP tuotannon korvaajana il-
man siirtomaksua ja sähköveroa. Siirtomaksullinen ja verolli-
nen sähkön hinta: 
𝐻𝑠äℎ,𝑘𝑜𝑘 = 𝐻𝑠äℎ𝑘ö + 𝐻𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜 + 𝐻𝑠äℎ𝑘ö𝑣𝑒𝑟𝑜) 
 𝛷𝑘𝑙  Kaukolämpöteho [MW] 
 
Vaihtoehtoisen lämmöntuotantotavan kustannukset muodostuvat eri tavoin CHP-tuotan-
nolle ja pelkälle lämmöntuotannolle. CHP-tuotannon muuttuvat kustannukset lasketaan 
vähentämällä lämmöntuotantokuluista verkkoon myydyn sähköenergian hinta kaavan 
(12) mukaisesti, joka sievenee 1 MW kaukolämpötehon tapausta tutkittaessa kaavan (13) 
muotoon. 
 
𝐾𝑣𝑎,𝐶𝐻𝑃 = 𝛷𝑝𝑎𝐻𝑝𝑎 − 𝛷𝑠äℎ𝑘ö𝐻𝑠äℎ𝑘ö =
𝛷𝑘𝑙(𝑟 + 1)
𝜂𝐶𝐻𝑃
𝐻𝑝𝑎 − 𝛷𝑘𝑙𝑟 𝐻𝑠äℎ𝑘ö (12) 
missä 
 𝐻𝑝𝑎 Polttoaineen hinta [€/MWh] 
 𝛷𝑝𝑎 Polttoaineteho [MW] 
 𝛷𝑠äℎ𝑘ö Sähköteho [MW] 
 𝑟 Rakennusaste [-] (𝛷𝑠äℎ𝑘ö/𝛷𝑘𝑙) 
 𝜂𝐶𝐻𝑃 CHP-laitoksen hyötysuhde [-] 
 
koska tutkitaan yhden megawattitunnin (1 MWh) lämmöntuotantokustannusta, sijoite-










Erilliselle lämmöntuotannolle vaihtoehtoiskustannus lasketaan kaavan (14) mukaisesti 
muodostuen polttoaineen hinnan ja lämmön tuotannon kulutussuhteen tulosta. Kulutus-
suhde saa lukua 1 suurempia arvoja ja on hyötysuhteen käänteisluku. 
 
 𝐾𝑣𝑎,𝑙ä𝑚𝑝ö = 𝐻𝑝𝑎𝑠𝑙𝑝 (14) 
missä 
 𝑠𝑙𝑝 Lämmön tuotannon kulutussuhde [-] 
 
Kaavojen (10-14) avulla voidaan muodostaa lausekkeet kannattavuudelle CHP-tuotantoa 
korvaavassa ja lämmön erillistuotantoa korvaavassa tapauksessa kaukolämmön tuotan-


















Seuraavassa kuvassa (Kuva 22) on esitetty graafisesti sähkön hinnan vaikutus eri lämpö-




kaksi vaihtoehtoa, joista ensimmäisessä lämpöpumppu korvaa CHP-tuotannon lämmön 
osuutta sekä lämpöpumpun käyttöenergia luetaan omakäyttösähköksi ja toisessa lämpö-
pumppu toimii korvaten lämmön erillistuotantoa, jolloin lämpöpumpun käyttöenergia os-
tetaan sähköverkosta ja siitä maksetaan myös siirtomaksu. 
 
 
Kuva 22: Sähkön hinnan vaikutus lämpöpumpun kannattavuuteen kaukolämmöntuotannossa 
 
Kannattavuusanalyysin perusteella kaukolämmön tuotannon kannattavuus lämpöpum-
pulla riippuu voimakkaasti sähkön hinnasta, erityisesti CHP-lämpöä korvattaessa. Säh-
kön hinnan kasvaessa CHP-tuotannon ohella saatava myytävä sähkö vähentää tuotetun 
lämmön hintaa niin paljon, että lämpöpumpun lämpökertoimen merkitys kannattavuuteen 
vähenee. Kannattavuuskuvaajissa (Kuva 22) tämä näkyy lähellä toisiaan olevana CHP-
tapauksen sinivihreänä käyräparvena. Jos vaihtoehto lämpöpumpun tuottamalle kauko-
lämmölle on lämmön erillistuotanto, nousee lämpöpumpun COP-arvon merkitys kannat-
tavuutta tarkasteltaessa. Vaihtoehtoisen CHP-tuotannon tapauksen kannattavuus on suu-
rinta pienillä sähkön hinnoilla. Suuri osa höyryturbiineista on varustettu ohitusredukti-
olla, jonka vuoksi prosessilla pystytään ajamaan pelkkää lämpöä. Voidaankin ajatella 






















































































Lämpöpumpun kannattavuus KL-tuotannossa, kun 
vaihtoehtoiskustannus on
laskettu pa-hinnalla 22€/MWh, pa-kulutussuhteella 1,1 
lämmöntuotannossa, CHP-laitoshyötysuhteella 0,95, 
rakennusasteella 0,5, sähkön siirtomaksulla 25 €/MWh ja 
II-luokan sähköverolla 7,0
Kannattavuus, COP 2, CHP Kannattavuus, COP 2, erillistuotanto
Kannattavuus, COP 2,5, CHP Kannattavuus, COP 2,5, erillistuotanto
Kannattavuus, COP 3, CHP Kannattavuus, COP 3, erillistuotanto
Kannattavuus, COP 3,5, CHP Kannattavuus, COP 3,5, erillistuotanto




sinivihreä käyräparvi menee kuvan vasemmassa laidassa korkeammalle tasolle keltapu-
naisesta erillistuotannon käyräparvesta. Todellisuudessa höyryturbiinia ei todennäköi-
sesti ajettaisi alas vain muutaman tunnin edullisen sähköenergian takia.  
 
Aiemmin esitetty (Kuva 22) erillistuotannon COP 4 tapauksessa lämpöpumpun kauko-
lämpötuotanto on kannattavaa aina sähkön hintatasolle 64 €/MWh saakka. Viime vuosina 
sähkön hinta on pysytellyt muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta alle tämän ja mahdol-
listaisi sitä kautta lämpöpumppuinvestoinnille paljon vuotuisia käyttötunteja. Toisaalta 
COP 4 taso vaatii kappaleessa 4.5 Lämpöpumppuinvestoinnit esitettyjen referenssien pe-
rusteella lämpöpumpun lämmönlähteeltä riittävää lämpötilatasoa ja teholla mitattuna 
suurta lämpöpumppua. Matalista lämpötilatasoista, kuten meri- ja jätevesistä lämpöä ot-
tavat lämpöpumput ovat lämpökertoimeltaan tasoa 3-3,5, joten sikäli useimmat toteutu-
neista investoinneista vastaavat enemmän alempia kannattavuuskäyriä kuin COP 4. 
 
Sähkön markkinahinnan kuukausittainen keskiarvo on kolmen viime vuoden aikana vaih-
dellut karkeasti välillä 21 – 46 €/MWh (Nordpoolspot 2016). Tämän perusteella arvioi-
tuna lämpöpumput, joilla on yli 3 COP-arvoja, ovat muuttuvien tuotantokustannusten 
osalta kannattavuudeltaan keskimäärin positiivisia. Mikäli todellisella lämpöpumpulla 
oletetaan olevan Carnot-hyötysuhde 0,55, tarkoittaisi se noin 30 °C lämpötilatasovaati-
musta kaukolämpöverkon menopuolelle 80 °C lämpöä tuottavan lämpöpumpun lämmön-
lähteelle. Jos puolestaan lämpöpumppu kytkettäisiin kaukolämpöverkon 50 °C lämpöti-
lassa toimivalle paluupuolelle, lämmönlähteen lämpötilavaatimus on 7 °C tasolla. Tutkit-
taessa todellista investointia lämpötilojen tulee olla korkeammat, sillä investoinnille ha-
lutaan lyhyt takaisinmaksuaika. 
5.3.2 Muiden kustannuskomponenttien vaikutus 
Kaukolämmön vaihtoehtoiskustannuksina on tässä laskelmassa käytetty polttoaineen hin-
tataso 22 €/MWh, mikä vastaa todellisuudessa hiili-, turve- tai biomassapolttoaineen hin-
taa (Tilastokeskus 2016). Useimmat suurempien kaukolämpöjärjestelmien pohjakuorma-
laitoksista toimivat juuri näillä polttoaineilla, joten se vastaa hyvin CHP-tuotannon ta-
pausta. Yksinkertaisuuden vuoksi myös lämmön erillistuotannossa on käytetty samaa 
polttoaineen hintatasoa tuotetulle energialle, vaikka erillistuotannossa polttoaineet ja sitä 
kautta tuotetun energian hinnat vaihtelevat erittäin paljon. Esimerkiksi maakaasua tai ke-
vyttä polttoöljyä käytettäessä lämmön erillistuotannon hinta on tasolla 40 - 50 €/MWh 
(Tilastokeskus 2016). Tämän perusteella lämpöpumpun käyttö lämmön erillistuotannon 
korvaajana olisi vieläkin kannattavampaa pelkkiä muuttuvia kustannuksia vertailtaessa. 
 
Toisaalta metsähakkeesta tuotetulle sähkölle maksetaan tuotantotukea turveveron ja pääs-
tökaupan markkinahinnan funktiona, kuitenkin verkkoon tuotettua sähköenergiaa kohden 
enintään 18 €/MWh (Finlex 2016). Tämä vaikuttaa suuresti lämpöpumpulla tapahtuvan 
lämmöntuotannon kannattavuuteen, mikäli vertailtu lämmöntuotanto tapahtuu CHP-lai-
toksessa, joka kuuluu metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen piiriin. Metsähake-
sähkölle maksettava tuki tekee CHP-tuotannolla tehdystä kaukolämmöstä niin edullista, 
että lämpöpumpun on vaikeaa kilpailla sen kanssa edes edullisen sähkön markkinatilan-
teessa. 
 
Aiemmin esitetyn graafisen esityksen laskennassa ei ole otettu huomioon polttoaineiden 
verotusta, mutta se vaikuttaisi ainoastaan CHP-tapauksiin ja niihinkin sekä lämpöpum-
pun, että vaihtoehtoiskustannuksen tuotetun sähköenergian kustannuksiin laskevasti 




osalta, on vaikea sanoa miten verottaja suhtautuisi omakäyttösähköllä lämpöpumpun vä-
lityksellä tuotettuun kaukolämpöön. Ennakkotapauksia ei löytynyt julkisista tietoläh-
teistä. Toisaalta valtio on uudistamassa valmisteveroa niin, että sähköntuotannon osuuden 
vähennysoikeus poistuisi asteittain tulevaisuudessa (Koreneff et al. 2016). Sen sijaan läm-
mön erillistuotannon vaihtoehtoiskustannuksissa on otettu huomioon sähkövero, jota ei 
voi välttää, ellei lämpöpumpun käyttämää sähköenergiaa tulkita CHP-laitoksen omakäyt-
tösähköksi (Tulli 2016).  
 
Laskelmissa käytetty sähkön siirtomaksu lämmön erillistuotannon vaihtoehtoiskustan-
nuksen laskennassa vastaa tasoltaan keskisuurta teollisuutta vuosikulutuksella 10 000 
MWh ja tehontarpeella 2,3 MW. Tämä on luultavasti arvioitu alakanttiin, sillä monet kau-
kolämmön tuottajat ovat suurempia asiakkaita, joille maksu on edullisempi. Edullisem-
masta siirtohinnasta seuraisi lämpöpumpun kannattavuuden kasvu verrattuna vaihtoeh-
toiseen lämmön erillistuotantoon. 
5.4 Lämpöpumppu sähköverkon säätövoimana 
Mekaanista kompressiolämpöpumppua voidaan käyttää sähköverkon säätövoimana sopi-
malla sähköverkkoa hallinnoivan yhtiön kanssa lämpöpumpun tuotannon joustoista säh-
köverkon vaatimusten mukaisesti. Lämpöpumpun lämmönlähde on oltava saatavilla ajo-
vaatimuksen toteutuessa ja lämpönielussa eli useimmiten kaukolämpöverkossa riittävästi 
varaa syöttää lämpötehoa. Säätösähkömarkkinoille osallistumisen ehtona on säätöön 
osallistuvan tehon minimiraja 10 MW ja säädön toteutuminen 15 minuutin kuluessa. 
Säätö voi olla yhtä lailla sähkön tuotantoa tai kulutusta. Lämpöpumpun tapauksessa on 
kyse sähkön kulutuksen joustosta. (Vähätiitto 2014) 
 
Suomessa ainakin Fortumin hallinnoimat Suomenojalla sijaitsevat lämpöpumput ovat toi-
mineet Fingridin kulutusjoustona osana tehoreserviä. Tämä tarkoittaa sitä, että lämpö-
pumppu voidaan käynnistää, jos sähkötehoa on liikaa verkossa. Lämpöpumpun tuotannon 
sammuttamista ohjaa puolestaan sähkön markkinahinta tehoreservituotannon ulkopuo-
lella. Tehoreservinä toimimisesta maksetaan erillistä korvausta. (Energiavirasto 2015) 
 
Pienemmillä lämpöpumpuilla voi osallistua lyhyille säätösähkömarkkinoille, vaikka nii-
den teho ei riittäisikään verkon varareservinä toimimiseen. Kulutusjoustolla voidaan saa-
vuttaa suuriakin säästöjä, jos lämpöpumpulle on olemassa vaihtoehtoinen, helposti käyn-
nistettävä tai säädettävä vaihtoehtoinen lämmöntuotantomuoto. Säätösähkömarkkinoiden 
luomien mahdollisuuksien mallintaminen on vaikeaa ja spekulatiivista, jonka vuoksi in-







6 Lämpöpumppuinvestoinnin analysointi todellisessa 
tapauksessa 
Tässä kappaleessa perehdytään oikeaan tapaukseen, jossa lämpöpumpun hyödyntämis-
mahdollisuutta tutkitaan osana tätä diplomityötä. Tarkoituksena oli selvittää lämpöpump-
puinvestoinnin kannattavuus ja toisaalta ottaa kantaa toteutukseen liittyviin kysymyksiin, 
kuten sijoitteluun, kytkentöihin, asennukseen sekä operointiin. Tapauksen eri lämmön-
lähteitä ja lämmönkohteita vertailtiin, sekä niistä potentiaalisimpiin syvennyttiin tarkem-
min. 
6.1 Lähtötilanne 
Kansainvälisen metsäyhtiön Sappi:n Kirkniemen paperitehdas halusi kartoittaa lämpö-
pumppuinvestoinnin kannattavuutta lämmöntuotannossa. Suurimpana taustatekijänä voi-
daan pitää kiinteän polttoaineen voimalaitoskattiloiden riittämätöntä kapasiteettia proses-
sihöyryn- ja lämmöntuotantoon korkeimman kuorman aikaan, jonka vuoksi prosessi-
höyryä ja lämpöä joudutaan tuottamaan kalliimmilla polttoaineilla. Tästä johtuen sähköä 
käyttävän mekaanisen kompressiolämpöpumpun käyttö voisi olla kannattavaa, sillä vaih-
toehtoinen lämmöntuotantomuoto on suhteellisen kallis. Tehdasalueella on väli- ja mata-
lapainehöyryverkot sekä tehtaan omiin tarpeisiin ja lähiasuinalueelle lämpöä siirtävä kau-
kolämpöverkko. (Sappi 2016) 
 
Jotta lämpöpumppuinvestointi voitaisiin toteuttaa, sen takaisinmaksuajan tulisi olla kor-
keintaan joitain vuosia. Tehtaan käyttöpäällikön mukaan kiinnostusta saattaisi olla aluksi 
pienemmän lämpöpumpun investointikokeiluun ja sitä kautta kokemusten hakemiseen 
mahdollisten muiden vastaavien projektien varalle tulevaisuudessa. (Sappi 2016) 
 
Yhdessä tehtaan edustajien kanssa sovittiin, että lämpöpumpun kannattavuusselvitys ra-
jataan seuraavasti: Lämmönlähteinä käytetään joko massaista jätevettä, kuitupitoista höy-
ryä tai molempia. Lämpö siirretään lämpöpumpulla kaukolämpöverkon palaavaan vir-
taan. Lämpöpumpun koko valitaan kaukolämpöverkon edellisenä vuonna toteutuneen 
kaukolämpötehon ja toisaalta lämmönlähteiden tehon rajoittamana. Koska massaista jä-
tevettä jäähdytetään tällä hetkellä raakavedellä, tulee selvityksen laskenta suorittaa niin, 
ettei raakaveden esilämmitystä vähennetä varsinkaan lämmityskaudella. Kokonaisuu-
desta saa hyvän käsityksen vuosienergiamääriä kuvaavasta Sankey-diagrammista (Kuva 
23), josta huomataan hyödyksi päätyvän osuuden kuvan oikeassa ylänurkassa ”Prosessin 
lämpimät vedet”. Tarkastelussa tulee muistaa, että kyse on vuosienergioista ja kytkentä 
näyttää energiataloudellisesti tehottomalta johtuen kesäaikaan tapahtuvista jäähdytyk-
sistä. Mahdollinen lämpöpumppu kytkeytyisi joko kytkentävaihtoehdossa 1 ottamaan 
lämpöä talteen keltaisesta ”Kanaali jätevedenpuhdistamolle” energiavirrasta tai kytken-
tävaihtoehdossa 2 ottamaan lämpöä talteen sinisestä ”Kirkasvesikanaali” energiavirrasta. 
(Sappi 2016) 
 
Tehtaan kaukolämpökuorman aikavaihtelutiedoissa (Kuva 24) on esitetty tarkasteluajan-
jakson kulloisenkin ajanhetken ulkolämpötila, KL-tuotannon teho sekä KL-verkoston 
meno- ja paluulämpötilat. KL-tehon tarve vaihtelee voimakkaasti kesä- ja talvikauden 
välillä. Verrattuna tyypillisiin kaupunkien KL-kuormiin, tehtaan KL-kuorma vaihtelee 
lähes pelkästään ulkolämpötilan mukaan, eikä esimerkiksi käyttöveden lämmityksen ai-
heuttamaa tasaista komponenttia ole tai se on hyvin pieni. Tämä aiheuttaa tehtaan tapauk-
sessa korkeamman keskimääräisen palaavan KL-veden lämpötilan, joka laskee alle 50 °C 
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Lämpöpumppukytkennällä pystyttäisiin tuottamaan osa kaukolämpötehosta, jolloin kau-
kolämmön tuotantoon käytetyn höyryn tarve pienenee ja samalla höyrykattilan tarvitsema 
polttoaineteho vähenee. Tehtaalta löytyy noin 20 – 40 °C lämpötilatasoista hukkalämpöä, 
pääasiassa erilaisten ulos puhallettavien hönkien ja jätevesien muodossa. Näitä virtoja 
voitaisiin käyttää lämpöpumpun lämmönlähteenä. Lämmönlähteiden lämpötilatasojen 
perusteella voi lämpöpumppuinvestoinnilta odottaa suhteellisen korkeitakin lämpökertoi-
men arvoja. (Sappi 2016) 
 
Esimerkiksi lämmönlähteen ollessa noin 35 °C voidaan saavuttaa lämpöpumpun COP-
arvo 6, mikäli pyritään 50 °C loppulämpötilaan. Laskelmassa on otettu huomioon lämpö-
pumpun höyrystimen ja lauhduttimen vaatima asteisuus kappaleessa 2.3 Lämpöpumppu-
jen tehokkuus esitetyllä tavalla sekä laskelmassa on käytetty Carnot-hyötysuhdetta 0,55, 
jota voidaan pitää realistisena. Loppulämpötila valittiin kaukolämpöverkon paluupuolen 
kytkentää ajatellen. Mikäli vertaillaan muihin kohteisiin toteutuneita lämpöpumppuin-
vestointeja, tehtaalta löytyvien lämmönlähteiden lämpötilatasot ovat erittäin hyödyntä-
miskelpoisella tasolla.  
 
Lähtökohtaisesti lämpöpumpun lämmönlähteeltä vaaditaan seuraavia ominaisuuksia: 
 
 Helposti hyödynnettävissä oleva virta (esimerkiksi vedet helpompia kuin hön-
gät) 
 Virtaava aine mahdollisimman puhdas lämmönsiirtimen likaantumisen ehkäise-
miseksi 
 Lämmönlähde ja lämmönkohde lähellä toisiaan 
 Lämmönlähde jatkuvasti käytettävissä tai ainakin silloin kun on lämmöntarvetta 
 Lämmönlähteen lämpötilan oltava suhteellisen tasainen tai lämpöpumpun on ky-
ettävä toimimaan laajalla lämmönlähteen lämpötila-alueella 
 
Vaikka tehtaalla onkin useampia hukkalämpövirtoja, vain harvoissa virroissa yhdistyvät 
kaikki edellä mainitut vaatimukset. Lisäksi virtaamat vaihtelevat yleensä melko paljon 
ajan funktiona.  
6.3 Vaihtoehtojen esittely 
Mahdollisia kytkentöjä lämmönlähteeseen on useita, jotka ovat esiteltynä oheisissa ku-
vissa (Kuva 25 ja Kuva 26), joissa numeroidut komponentit ovat seuraavat: 1. jätevesi-
lämmönsiirtimet, 2. höyrylauhdutin, 3. lämpöpumpun höyrystin, 4. lämpöpumpun lauh-
dutin ja 5. lämpöpumpun kompressori. Valittu kytkentävaihtoehto vaikuttaa lämpöpum-
pun höyrystimen lämpötilatasoon ja toisaalta myös lämmönlähteen virtaamat ovat erilai-
set eri tapauksissa. Sen vuoksi mitoituslämpötehot eivät ole myöskään yhtä suuret vaih-
toehdossa 1 ja 2. (Sappi 2016) 
 
Ensimmäisessä kytkentävaihtoehdossa liitetään uudet lämmönvaihtimet ennen olemassa 
olevia jäteveden jäähdyttimiä ja siirretään lämpöenergia lämpöpumpulle erillisellä kier-
topiirillä. Kiertopiiri tarvitaan, koska kuituja sisältävää jätevettä ei voida johtaa suoraan 
lämpöpumpun höyrystimelle, vaan väliin tarvitaan likaantumista sietävät ja helposti pes-
tävät lämmönvaihtimet. Kyseisellä kytkennällä lämpöenergia siirtyy uusien lämmönvaih-
timien ja lämpöpumpun avulla massaisesta jätevedestä palaavaan kaukolämpölinjaan. 




siten taloudellisempi, mutta erillisen kiertopiirin rakentaminen ja uudet lämmönvaihtimet 
rasittavat investointia. Lisäksi vaihtoehdossa 1 tulee varmistua riittävästä raakaveden esi-
lämmityksestä, sillä lämpöä otetaan talteen jo ennen olemassa olevia jäteveden jäähdyt-
timiä. (Sappi 2016) 
 
Toisessa vaihtoehdossa lämpöpumppu kytketään olemassa olevaan raakaveden kirkasve-
sikanaaliin johtavaan hylkylinjaan. Kyseisellä kytkennällä lämpöenergia siirtyy olemassa 
olevien jätevesijäähdyttimien avulla kanaalivedestä raakaveteen. Osa raakavedestä aje-
taan nykyisellään hylkyyn kanaaliin, johon lämpöpumppu kytketään. Kytkentävaihtoehto 
2 on investointina pienempi yksinkertaisemman kytkentänsä ansiosta, mutta lämpötilaero 
lämpöpumpun yli on suurempi ja siten toiminta epätaloudellisempaa. Kyseisen kytkentä-
vaihtoehdon lämpöteho vaihtelee kytkentävaihtoehtoa 1 enemmän ja on lämmityskau-
della pienempi. Molemmissa vaihtoehdoissa olisi mahdollista priimata lämpöpumpulle 

















6.3.1 Massainen jätevesi lämmönlähteenä 
Koska teholtaan suurin käytettävissä oleva lämmönlähde, massainen jätevesi, ei ole täy-
sin puhdas virta, tarvitaan vaihtoehdossa 1 lämmön talteen ottamiseksi erillinen vesikier-
topiiri pumppuineen ja toisaalta likaantumista ehkäisevä tai pestävä lämmönvaihdin. 
Vaihtoehtoina tässä yhteydessä tutkittiin helposti pestävää ja ei niin likaantumisherkkää 
spiraalilämmönvaihdinta sekä likaavia fluideja varten suunniteltua avarrettua Wide Gap-
tyyppistä levylämmönvaihdinta. Näistä vaihtoehtoja tarkasteluun valittiin kolme: yksi 
spiraalilämmönvaihdin likaantumissimuloinnilla ja pesuseisakeilla, kaksi spiraaliläm-
mönvaihdinta tai kaksi Wide Gap-tyyppistä lämmönvaihdinta. Jos vaihtimia on kaksi, 
voitiin lämmönvaihtimet olettaa aina puhtaiksi toisen ollessa aina puhtaana varalla, mi-
käli likaantumista havaittaisiin. Likaantumissimuloinnista ja sen parametreista on ker-
rottu tarkemmin kappaleessa 6.5.2. (Sappi 2016) 
 
Massaista jätevettä jäähdytetään nykyään kahdella spiraalityyppisellä jäteveden jäähdyt-
timellä, joissa toisella puolella kiertää järvestä otettava raakavesi. Osa lämmenneestä raa-
kavedestä käytetään hyödyksi, mutta suurin osa palautetaan takaisin järveen. Jäähdytti-
meen tulevan massaisen jäteveden lämpötila ja virtaama vaihtelevat, mutta vuosikeskiar-
vona ne ovat noin 32 kg/s ja 70 °C. Jäteveden kiintoainepitoisuus vaihtelee myös voimak-
kaasti ajotilanteen mukaan ja sitä seurataan lähinnä kerran viikossa otettavilla näytteillä. 
Vuoden aikana otettujen viikoittaisten mittausten perusteella kanaaliveden kiintoainepi-
toisuus oli 400 mg/l, joka asettaa haasteita lämmönsiirtimen valintaan. (Sappi 2016) 
 
Mikäli päädytään vaihtoehtoon 2, tulee miettiä voidaanko olemassa olevien jäteveden 
jäähdyttimien likaantumista ehkäistä ja näin ollen lämmönsiirtoa parantaa. Vaihtoehdossa 
2 on yksinkertaisuutensa lisäksi se hyvä puoli, ettei nykyiseen raakaveden esilämmityk-
seen puututa. Sen vuoksi riskit siihen, että lämpöpumppuinvestoinnilla vaikutettaisiin jo-
tenkin tehtaan muihin lämmityspiireihin pienenevät.(Sappi 2016) 
 
Eri vaihtoehdoista saatavilla oleva höyrystinteho ja sen aikavaihtelu voidaan esittää graa-
fisesti, jolloin se on helpompi ymmärtää. Nämä kuvaajat ovat tämän työn liitteenä. Näistä 
voidaan todeta vaihtoehdon 1 saatavilla olevan höyrystintehon olevan paljon tasaisempi 
ja oikeaan aikaan saatavilla. Vaihtoehdon 2 höyrystinteho olisi kesäaikana suuri, mutta 
tärkeimmällä lämmityskaudella pieni. Myös höyrystimen toimintalämpötiloissa olisi 
suuri ero, sillä vaihtoehdossa 1 keskimääräinen höyrystinlämpötila liikkuisi tasolla n. 55 
°C tasolla, mutta vastaavasti vaihtoehdossa 2 tasolla 5-15 °C raakaveden lämpötilasta 
riippuen. (Sappi 2016) 
6.3.2 Kuitupitoinen höyry lämmönlähteenä 
Osana massan mekaanista valmistusta muodostuu sähköstä lämpöä, joka otetaan talteen 
veteen. Vesi höyrystyy ja puhdas höyry korvaa osittain tehtaan tarvitsemaa prosessi-
höyryä. Kuitupitoinen höyry johdetaan avoimeen säiliöön, jolloin osa höyrystä lauhtuu ja 
luovuttaa lämpöä takaisin prosessiin pumpattavaan veteen, mutta osa pääsee vapautu-
maan ulkoilmaan. Tämän ulos pääsevän höyryn massavirta ei ole suuri, noin 0-2 kg/s 
vaihdellen voimakkaasti ajotilanteen mukaan, mutta toisaalta se sisältää lauhtumisläm-
pönsä vuoksi runsaasti energiaa verrattuna lämpimiin vesiin, jonka vuoksi sitä on syytä 
tutkia eräänä lämmönlähteenä. (Sappi 2016) 
 
Kumpaankin vaihtoehtoiseen kytkentään on piirretty höyrylauhdutin, joka on virtaus-




suurta matalan energian määrää priimattua korkeampaan lämpötilaan ennen lämpöpum-
pun höyrystinvaihdinta, mikä osaltaan parantaa lämpöpumpun lämpökerrointa. 
 
Tarkastelussa huomattiin pian, että jouduttaisiin investoimaan melko pitkään linjaan ja 
lukuisiin lisälaitteisiin, jotta kuitupitoisen höyryn sisältämä lämpöenergia saataisiin läm-
pöpumpun höyrystimelle. Lisäksi veden sisältämät epäpuhtaudet heikentävät lauhdutti-
messa siirtyvää lämpötehoa. Osin näistä syistä ja osin puutteellisten likaisen höyryn pro-
sessitietojen perusteella kuitupitoista höyryä päätettiin tarkastella ainoastaan optiona.  
6.4 Tasetarkastelut ja vaikutukset muihin prosesseihin 
Lämpöpumppua on syytä tarkastella osana tehtaan kaukolämmöntuotantoa kokonaisval-
taisesti niin, että ymmärretään oikeat vaihtoehtoiskustannukset ja toisaalta kyetään tulkit-
semaan uuden prosessiin liittyvän laitteen dynaamiset vaikutukset koko järjestelmään. 
Tasetarkastelujen avulla sekä laskennallinen kannattavuustarkastelu että todellisten ra-
joittavien tekijöiden löytäminen on mahdollista. 
 
Energiatasetta pitää tarkastella lämpöpumpun ympärillä, jolloin pystytään ottamaan kan-
taa mitoituksiin ja suoritusarvoihin sekä vaikutuksiin koko tehtaan taseessa, jolloin sel-
viää paremmin kokonaiskuva ja hankkeen taloudellinen ja teknillinen toteutettavuus.  
 
Lämpöpumpun energiatase on periaatteeltaan yksinkertainen, mutta ongelmaksi muodos-
tuu usein se, ettei eri tehoja voi suoraan verrata keskenään. Näin käy esimerkiksi lämpö-
pumpun ajotehon ylärajaa määritettäessä sillä kaukolämpöpuolen ja lämmönlähdepuolen 
tehoja ei voi vertailla keskenään, vaan niiden välille on olemassa energiataseen kautta 
ratkaistavissa oleva muuntokaava. Ohessa esitetty kuva selventää kytkentämielessä, 
mistä tehoista kulloinkin puhutaan: Φ𝐻 vastaa höyrystintehoa, Φ𝐾 vastaa kompressorin 
sähkötehoa ja Φ𝐿 vastaa lauhduttimen tehoa (Kuva 27). Kuvaan on merkitty myös läm-
mönlähteen tulo- ja paluulämpötilat T𝐿𝐿1 ja T𝐿𝐿2 sekä palaavan kaukolämmön tulo- ja 
paluulämpötilat T𝐾𝐿1 ja T𝐾𝐿2. Näiden avulla saadaan kirjoitettua lausekkeet (17) ja (18) 
höyrystimen ja lauhduttimen lämpötehoille. Ominaislämpökapasiteettien 𝑐𝑝,𝐿𝐿 ja 𝑐𝑝,𝐾𝐿 ar-
vot voidaan hakea taulukosta tulevan ja lähtevän lämpötilan keskiarvolle, vaikka omi-
naislämpökapasiteetin muutos ei olekaan kovin voimakas lämpötilan suhteen. 
 
 Φ𝐻 = ?̇?𝐿𝐿𝑐𝑝,𝐿𝐿(𝑇𝐿𝐿1 − 𝑇𝐿𝐿2) 
 
(17) 




 ?̇?𝐿𝐿 Lämmönlähteen massavirta [kg/s] 
 𝑐𝑝,𝐿𝐿 Lämmönlähteen ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 
 𝑇𝐿𝐿1 Lämmönlähteen tulolämpötila [°C] 
 𝑇𝐿𝐿2 Lämmönlähteen paluulämpötila [°C] 
 ?̇?𝐾𝐿 Palaavan kaukolämmön massavirta [kg/s]  
 𝑐𝑝,𝐾𝐿 Palaavan kaukolämmön ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 
𝑇𝐾𝐿1 Palaavan kaukolämmön tulolämpötila [°C] 





Kuva 27: Lämpöpumpun energiatase 
 
Koko lämpöpumpun energiatasetta kuvaava yhtälö (19) saadaan merkitsemällä sisään tu-
levien energiavirtojen summa vastaamaan poistuvaa energiavirtaa eli höyrystintehon ja 
kompressoritehon summa vastaamaan lauhdutintehoa. Samalla lauhdutintehon ja komp-
ressoritehon suhdetta voidaan merkitä COP-luvun avulla kaavassa (20).  Ratkaisemalla 
kaavasta (18) kompressoriteho ja sijoittamalla sen lauseke kaavaan (19), saadaan lauhdu-
tintehoa höyrystintehon ja COP-luvun funktiona kuvaava kaava (21), jota tarvitaan myö-
hemmin lämpöpumpun ajotehon ylärajan määrittämiseen. 
 



















Lämpöpumppu vaikuttaa luonnollisesti koko tehtaan sähkötaseeseen lisäten suoraan 
kompressorin kulloisen sähkötehon verran sähköenergian tarvetta. Vaikka tehtaalla on 
omaa sähköntuotantoa voimalaitoksen höyryturbiineilla, ei kaukolämpöverkkoon kyt-
ketty lämpöpumppu alenna sähköntuotantoa, sillä kaukolämpö tehdään matalapaine-
höyryllä joka on kehitetty matalapainekattilalla. 
 
Jäteveden jäähdyttäminen lämpöpumpulla vähentää jäähdytystarvetta myöhemmin pro-
sessissa. Nykyisellään tehtaalta jätevedenpuhdistamolle virtaavaa jätevettä joudutaan 
jäähdyttämään lisää erillisillä jäähdytystorneilla kesällä lämpötilan noustessa, jotta jäte-
vedenpuhdistusprosessille saavutetaan oikea lämpötilataso. Osa ylilämmöstä käytetään 
lämpöpumppukytkennässä. Ongelmana on kuitenkin se, ettei KL-kuorma ole kesällä 
suuri ja toisaalta lämpöpumpun käyttäminen jäähdyttämiseen ilman lämmön hyötykoh-





6.5 Dynaaminen laskentamalli 
Mahdollisimman tarkan investointilaskelman rakentamiseksi laskentamallin täytyy olla 
niin yksityiskohtainen kuin se näin aikaisessa vaiheessa investointia on mahdollista. Ta-
voitteena on arvioida mahdollisimman tarkasti sekä investointikustannusta että vuotuista 
säästöä. Näiden avulla kyetään mittaamaan investoinnin kannattavuutta investointilas-
kennan periaatteiden mukaisesti. Pääasiassa mittarina käytetään tässä korollista takaisin-
maksuaikaa. Laskentamalli on pääpiirteisesti selvitetty oheisessa kuvassa ( 
Kuva 28). Malli on monivaiheinen ja aikasidonnainen eli dynaaminen. Lämpöpumpun 
tuotanto oletetaan täysin säädettäväksi sen mitoituslämpötehon ja minimikuorman välillä, 
joten laskennassa lämpöpumppu asetetaan ajamaan vain, kun se on taloudellisesti kan-




Kuva 28: Laskentamallin pääperiaate 
6.5.1 Investointikustannukset 
Investointikustannuksien selvittämistä varten rakennettiin funktio, jonka avulla pyrittiin 
saamaan selville lämpöpumppuinvestoinnin riippuvuus sen mitoituslämpötehosta. Kap-
paleessa 5.1 esitettyjen lämpöpumppukoneikon investoinnin minimi- ja maksimiarvon 
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tuotettua lämpötehoa kohden hieman edullisempi. Ajatuksena oli, että funktion arvoja 
voidaan tarkentaa lämpöpumpputoimittajilta saatujen budjettitarjousten jälkeen. 
 
Lämpöpumppukoneikko ei yksistään muodosta kokonaan hankkeen investointikustan-
nusta. Laskentamalliin asetettiin valmiit kustannuspaikat erillisille jätevesilämmönsiirti-
mille, apulaitteille ja putkistoille, asennuksille ja kytkennöille, sähköistykselle ja auto-
maatiolle, suunnittelulle ja valvonnalle sekä kuitupitoisen höyryn lauhduttimelle.  
6.5.2 Vuotuiset säästöt 
Jotta vuositasolla kertyvät säästöt kyetään arvioimaan riittävällä tarkkuudella, sovitettiin 
aiemmin esitettyyn kaukolämpöjärjestelmään suunniteltu lämpöpumpputuotanto. Kauko-
lämpöjärjestelmän vaihtelutiedot ovat 15 minuutin aika-askeleella, joten sen pohjalta ra-
kennettu laskentamalli ottaa huomioon kuorman muutokset. Mahdolliset epätarkkuudet 
johtuvat mitä luultavimmin lähtötietojen mittausepätarkkuuksista tai lähtötietojen puut-
teesta. 
 
Laskentamalli on luonteeltaan dynaaminen, sillä lämpöpumpun COP-luku lasketaan jo-
kaisen hetken toteutuneen kaukolämmön paluulämpötilan funktiona. Todellisuudessa 
myös lämmönlähteen lämpötila vaihtelee, mutta siitä ei ole saatavissa luotettavaa tietoa, 
joten on käytettävä mahdollisimman realistista kiinteää alkuarvoa. COP-laskennassa käy-
tettiin lämpöpumpun höyrystimen asteisuutena 8 °C ja lauhduttimen asteisuutena 10 °C. 
Carnot-hyötysuhde vaihteli lämpöpumppuvaihtoehdon kiertoaineen mukaan. Kaikki 
nämä ovat laskennassa parametreina, joten niitä voidaan tarkentaa esimerkiksi lämpö-
pumpputoimittajien tietojen perusteella. 
 
Laskennan tuloksiin vaikuttava sähkön hinta muuttuu ajanjakson toteutuneiden tuntihin-
tojen mukaan. Sähkön toteutuneet markkinahinnat Suomen alueelta ovat julkista tietoa ja 
saatavissa sähköpörssiyhtiön verkkosivustolta. Markkinahintaan lisätään kiinteä kulu 
energiayksikköä kohden kuvaten sähkönsiirrosta ja sähköverosta aiheutuvaa kulua. Sekä 
sähkönsiirron kustannus, että sähkövero ovat nimellishinnoiltaan helppoja arvioitavia jul-
kisten tietolähteiden perusteella, mutta todellisuudessa suuret teollisuuslaitokset saavat 
veroista osan takaisin verovähennyksinä ja tukina. Tämän vuoksi todellisen sähkön siirto- 
ja verokustannus määritettiin tehdasintegraatin edustajan tietojen perusteella. Laskenta-
malliin rakennettiin myös kerroin sähkön hinnalle sen varalle, että halutaan suorittaa 
herkkyystarkastelu investoinnin kannattavuudelle muuttuneen sähkön hinnan suhteen.  
 
Koska yksi lämpöpumpun lämmönlähteistä oli massapitoinen jätevesi, lisättiin laskenta-
malliin myös viikon syklillä 2h pesuseisakin yhteydessä palautuva likaantumiskerroin, 
joka vähensi lämpöpumpputuotannon säästöjä liukuvasti 0 – 30 % simuloiden lämmön-
vaihtimen likaantumista. Likaantumissimulointi otettiin huomioon vain yhden jätevesi-
lämmönvaihtimen tapauksessa.  
 
Lämpöpumpun oletettiin ajavan aina kaukolämmön tarvetta vasten, mikäli se on lämpö-
pumpun mitoitustehon puitteissa mahdollista. Jos lämmöntarve ylitti lämpöpumpun mi-
toitustehon, asetettiin lämpöpumppu ajamaan mitoitustehoa ja myös vaihtoehtoisen läm-
möntuotannon kustannus laskettiin vain lämpöpumpun mitoitusteholle. Aika-askeleelle 
laskettua vaihtoehtoisen lämmöntuotannon kustannusta verrattiin lämpöpumppulämmön-
tuotantoon laskemalla niiden erotus. Säästöt vuositasolla saatiin laskemalla nämä aika-





6.5.3 Laskennan alkuarvot 
Eri kytkentävaihtoehtojen, lämpöpumpun kiertoaineiden ja lämmönsiirtotekniikan kom-
binaatioina saatiin yhteensä kahdeksan eri laskentatilannetta, joiden alkuarvot ovat eritel-
tynä ohessa (Taulukko 7). Kiertoainevaihtoehdot ammoniakki NH3 ja tetrafluorietaani 
R134A valikoituivat referenssikohteiden ja lämpöpumpputoimittajien kanssa käytyjen 
keskustelujen perusteella. Kiertoaineita vastaava Carnot-hyötysuhde saatiin simuloimalla 
prosessia Coolpack-ohjelmistolla. Eri kytkentävaihtoehtojen ja kiertoaineiden simulaatiot 
ovat työn liitteenä. Myöhemmin Carnot-hyötysuhteen kautta laskettuja todellisia COP-
lukuja verrattiin lämpöpumpputoimittajien esittämiin vastaaviin COP-lukuihin. Eri las-
kentatilanteiden erilaiset lämmönsiirrintyypit jäteveteen kytkeydyttäessä vaikuttivat las-
kennassa eniten investointikustannukseen. Toisaalta lämmönsiirrintyyppi vaikutti myös 
vuotuisen säästön suuruuteen sen perusteella, oliko lämmönsiirtimet mitoitettu 2x100 % 
periaatteella ja sitä kautta otettiinko niiden tilanteessa huomioon likaantumissimulointi 
vai ei.  
 
Taulukko 7: Laskennassa eri laskentatilanteille käytetyt alkuarvot (Toimittajien tarjoukset 2017, 
Coolpack-simulointi 2017) 
CASE 1 2 3 4 5 6 7 8 
Kytkentä-




NH3 NH3 NH3 R134A R134A R134A NH3 R134A 
Carnot-hyö-































Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä 
 
Kaikissa tapauksissa laskennassa käytettiin jokaiselle aika-askeleelle toteutuneita läm-
mönlähteen ja lämpönielun lämpötilatasoja, massavirtoja ja siten lämpötehoja. Tämän an-
siosta laskenta otti huomioon ylimäärälämmön ja kaukolämpöverkon lämmöntarpeen vä-
lisen ajoitusongelman. Toisin sanoen kaukolämpöä voitiin tuottaa lämpöpumpulla vain 
silloin, kun lämpöä oli tarjolla. Toisaalta ylijäämälämpöä ei voitu hyödyntää, mikäli kau-
kolämpökuorma oli pieni. 
 
Laskennassa käytettiin myös kaikille laskentatilanteille yhteisiä alkuarvoja (Taulukko 8). 
Sähkön ja vaihtoehtoisen polttoaineen hinnassa käytettiin aikaan sidottuja toteutuneita 
hintoja. Kummankin verotuksessa otettiin huomioon tehtaan edustajien pyynnöstä, että 
tehdasintegraatti saa energiaintensiivisenä toiminnanharjoittajana 85 % maksamastaan 






Taulukko 8: Laskennan yleiset alkuarvot (Sappi 2016, Sweco 2017) 
 Arvo Yksikkö Selite 
Lämpöpumpun mi-
nimikuorma 
20 % Lämpöpumpputoimittajien perusteella 




31,22 €/MWh Laskenta suoritettiin toteutuneiden 




0,92 - Arvo on saatu tehtaan edustajilta. 
Sähkön siirto- ja ve-
rokustannus keski-
määrin 
4,54 €/MWh Fingridin vuoden 2017 tariffien mukaan 
niin, että kausihinnoittelu toteutuu dy-
naamisessa laskumallissa. Sähkön vero 











13 % Arvo on saatu tehtaan edustajilta. 
Sähkön hinnan ker-
roin 
1 - Laskennassa käytettiin tarkasteluajan-
jaksolla toteutunutta pörssisähkön hin-
















25 °C Alkuoletus eri vaihtoehtojen haarukoin-
nille. 
 
6.5.4 Laskennan rajoitteet 
Lämpöpumpun sovittaminen lämpötilatasoltaan ja virtaamaltaan vaihtelevien lämmön-
lähteen ja lämpönielun väliin ei ole yksinkertaista. Kun halutaan arvioida lämpöpumpun 
yksittäisen aika-askeleen ajotehoa, on ylärajana laskennallisessa mielessä kolme vaihto-
ehtoa: lämmönlähde rajoittavana tekijänä, lämpöpumppukoneikon mitoitusteho rajoitta-
vana tekijänä ja KL-verkon kuorma rajoittavana tekijänä. Käytännössä mahdollisen ajo-




Pienin teho näistä kolmesta vaihtoehdosta voidaan testata jokaisessa tilanteessa kahdella 
peräkkäisellä ehtolauseella. Logiikka on selvennetty ohessa ( 
Kuva 29). Huomionarvoista on, että kaikki esiintyvät lämpötehot ovat lämpöpumpun 
lauhdutintehoja jolloin niitä voidaan vertailla. Lämmönlähteen tapauksessa höyrystinte-




Kuva 29: Lämpöpumpun hetkellisen ajotehon ylärajan määrityslogiikka  
 
Lämpöpumpun tehon alarajaa puolestaan rajoittaa ainoastaan minimikuorma. Laskenta-
mallissa lämpöpumpun ajoteho asetettiin nollaksi, mikäli lämmönlähteen tai KL-tehon 
asettamien rajoitteiden puitteissa päädyttiin alle lämpöpumpun minimikuorman. Vaikka 
lämpöpumput kykenevätkin melko pieniin osakuormiin, alkoi käytetty minimikuorma ra-
joittaa vuotuisia käyttötunteja merkittävästi suuremmalla mitoitusteholla. Tämä ongelma 
voitaisiin ratkaista esimerkiksi kahdella mitoitusteholtaan erisuuruisella lämpöpumpulla, 
jolloin pienempi lämpöpumppu toisi herkempää kuormansäätöä ja pienemmän järjestel-
män saavuttaman minimitehon. Suurempi lämpöpumppu toisi puolestaan järjestelmälle 
maksimikapasiteettia. Näin voitaisiin saavuttaa laajempi käyttöalue saman mitoitustehon 
puitteissa. 
 
Näin jokaiselle aika-askeleelle lämpöpumpun ajoteho on mahdollinen ala- ja ylärajan 
puitteissa. Optimipisteen ajateltiin löytyvän lämpöpumpun hetkelliseltä ajotehon ylära-
jalta, jolloin säästöt lämpöpumpputuotannon ollessa edullisempaa olisivat suurimmat. 
























ajotunnit asetettiin nollaksi. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut lämmön tuottamista vaih-
toehtoisella, vanhalla, menetelmällä. 
6.6 Laskentatulokset 
Selvityksen pääasiallisena laskentatuloksena voidaan pitää oheista käyräparvea (Kuva 
30), josta käy ilmi eri vaihtoehtojen korolliset takaisinmaksuajat eri lämpöpumpun mitoi-
tuslämpöteholla. Huomion arvoista on, että kuvaajan perusteella voitaisiin suoraan tehdä 
teknisen ratkaisun valinta sekä tehon valinta. Tulosta tulkittaessa tulee muistaa, että kyse 
on 13 % sisäisen koron vaatimuksella korjattu korollinen takaisinmaksuaika.  
 
Oheisesta kuvasta huomataan, että kannattavuudeltaan paras laskentatapaus oli kytkentä-
vaihtoehto 1 kylmäaineella R134A ja 2 x 100 % mitoitetulla Wide Gap-tyyppisellä le-
vylämmönsiirrinratkaisulla. Parhaan laskentatapauksen optimi eli korollisen takaisin-
maksuajan minimialue on laakea välillä 5 – 6 MW𝑡ℎ lämpöpumpun mitoituslämpöteholla, 
jolloin korollinen takaisinmaksuaika saa arvon 2,5 vuotta. Vastaava suora takaisinmak-






Kuva 30: Eri kytkentävaihtoehtojen korollisten takaisinmaksuaikojen vertailu lämpöpumpun mitoi-
tuslämpötehon funktiona 
 
Koska laskennassa oli paljon parametreja, oli mielekästä tarkastella niiden kriittisyyttä ja 
vaikutusta laskentatuloksiin ja kannattavuuteen erilaisten herkkyysanalyysien avulla. 
Herkkyystarkasteltavat muuttujat ovat listattuna seuraavassa: 
 
 Kaukolämpöverkon lämpötilan lasku 
 Sähkön hinta ja erityisesti sen nousu 
 Likaantumissimuloinnin eri approksimaatiot 
 Kokonaishankebudjetin muutosten vaikutus 
 Lämpöpumppukoneikon sisäisen Carnot-hyötysuhteen muutos 
 Työ- ja elinkeinoministeriön mahdollisesti myöntämä investointiavustus  














































Vaihtoehtojen korollisten takaisinmaksuaikojen vertailu
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet
Kytkentävaihtoehto 1, NH3 Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Spiraalivaihtimet
Kytkentävaihtoehto 1, NH3 Uudet 2x100% Spiraalivaihtimet
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 1x100% Spiraalivaihtimet
Kytkentävaihtoehto 1, NH3 Uudet 1x100% Spiraalivaihtimet
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet




Kaikki edellä listatut herkkyysanalyysit ovat työn liitteenä. Herkkyysanalyyseissä on 
yleisesti käytetty periaatetta ± 20 %, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. TEM:n in-
vestointiavustuksen vaikutuksia on tarkasteltu 15 % tuella hankekuluista (Työ- ja Elin-
keinoministeriö 2016). Herkkyysanalyysien perusteella lämpöpumppuinvestoinnin kan-
nattavuuteen vaikuttaa merkittävästi vaihtoehtoisen lämmöntuotannon hinnan muuttumi-
nen, mahdollisen investointituen suuruus ja investointikustannuksen pysyminen alusta-
vassa hankebudjetissa. Investoinnin kannattavuuteen puolestaan ei vaikuta niin merkittä-
västi vastaavat suhteelliset muutokset lämpöpumppukoneikon Carnot-hyötysuhteessa, 
palaavan kaukolämmön lämpötilassa tai likaantumissimuloinnin parametreissa. 
 
Koska kuitenkin yleisin lämpöpumppuinvestoinnin suhteen askarruttava kysymys on 
käyttöenergian eli sähkön hinnan muutoksen vaikutus investoinnin kannattavuuteen, on 
se esitetty ohessa (Kuva 31). Tarkasteluun on valittu kummankin kytkentävaihtoehdon 
kannattavuudeltaan houkuttelevimmat laskentatapaukset. Tuloksista huomataan, että kyt-
kentävaihtoehto 1 on kaikilla sähkön hinnan laskenta-arvoilla kytkentävaihtoehtoa 2 kan-
nattavampi. Tulokset osoittavat myös korollisen takaisinmaksuajan kasvavan sähkön hin-
nan kasvaessa. Kannattavuuden lasku on kytkentävaihtoehdolla 1 maltillista sähkön hin-
nan noustessa. 
 
Erot kytkentävaihtoehtojen 1 ja 2 välillä johtuvat lämpökertoimen COP suuruudesta. 
Koska kytkentävaihtoehdon 1 lämpökerroin on suurempi, sähkön hinnan nousu vaikuttaa 
vuotuisiin säästöihin paljon vähemmän sekä käynnissä olleiden tuntien osalta, että kalliin 
sähkön aiheuttamien seisontatuntien osalta. Kannattavan lämmöntuotannon rajahinta on 
sähkön suhteen kytkentävaihtoehdossa 1 suurempi, eli se sallii suuremmat sähkön hinta-
piikit. Kytkentävaihtoehdossa 2 puolestaan sähkön hinnan nousu tai lasku vaikuttaa kan-
nattavuuteen paljon enemmän kohtuullisen matalan lämpökertoimen ansiosta. 
 
Yhdessä kytkentävaihtoehdon 1 korkeamman absoluuttisen kannattavuuden ja parempien 
herkkyysanalyysitulosten vuoksi kytkentävaihtoehtoa 2 ei voida suositella toteutettavaksi 







Kuva 31: Sähkön hinnan vaikutus korolliseen takaisinmaksuaikaan 
6.7 Laskentatapausten vertailu 
Kappaleen 6.6 tulokset voidaan pukea myös taulukkomuotoon niin, että kuvaajista on 
poimittu optimipisteet eli takaisinmaksuajan minimipisteet ja nettonykyarvon maksimi-
pisteet (Taulukko 9). Taulukon tärkein informaatio on absoluuttisten optimipisteiden lu-
kujen lisäksi erot korollisen takaisinmaksuajan ja viiden vuoden nettonykyarvon optimi-
pisteiden arvoissa. Esimerkiksi parhaan laskentavaihtoehdon tapauksessa korollisen ta-
kaisinmaksuajan optimointi johtaa lämpöpumpun mitoituslämpötehoon 5,7 MW𝑡ℎ, mutta 



























Sähkön hinnan vaikutus takaisinmaksuaikaan
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Sähkön hinnan kerroin 0,8
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet Sähkön hinnan kerroin 0,8
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Sähkön hinnan kerroin 1
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet Sähkön hinnan kerroin 1
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Sähkön hinnan kerroin 1,2
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet Sähkön hinnan kerroin 1,2
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Sähkön hinnan kerroin 1,5




Nettonykyarvomenetelmä ottaa huomioon myös takaisinmaksuajan jälkeisen oletetun ra-
havirran, mikä selittää tulosten erot. Viiden vuoden tarkasteluajanjakso on lämpöpump-
pujärjestelmän elinkaarta ajatellen todella lyhyt, mutta liiketoimintaympäristön todennä-
köinen muuttuminen tekee viittä vuotta pidemmistä tarkasteluajanjaksoista huomattavasti 
epätarkempia. 
 

































































































































































































































































































































5,8 5,1 4,5 7,2 7,2 6,0 4,2 - 
 
On hyvä korostaa, että ohessa esitetty vertailu on tarkoitettu karkeaan konseptin haaru-
kointiin. Tämän työn jatkossa parhaita vaihtoehtoja tarkennetaan ja niille pyritään löytä-
mään edellytykset käytännön toteutukselle, joten taulukon korolliset takaisinmaksuajat 
ovat suuntaa-antavia. Laskentamallilla ja vertailulla päästiin kuitenkin haluttuun loppu-
tulokseen, sillä eri vaihtoehtojen eroavaisuudet kannattavuuden suhteen löytyivät ja pääs-
tiin tarkentamaan analyysiä keskittymällä toteuttamiskelpoisimpiin vaihtoehtoihin. 
6.8 Suoritusarvot 
Lämpöpumpun suoritusarvoihin vaikuttavat lähinnä valittu lämpöpumppukoneikko sen 
sisäisine teknisine ratkaisuineen, lämmönlähteen lämpötilataso ja virtaama sekä lämpö-
nielun lämpötilataso ja virtaama. Käytännössä tämä tarkoitti valittua kytkentävaihtoehtoa 




Investointikustannukseen ja toteutuskelpoisuuteen vaikuttaa lämpöpumppukoneikon tila-
vaatimus, liitynnät ja talotekniset työt. Suureen osaan näistä voidaan vaikuttaa jo inves-
toinnin esisuunnitteluvaiheessa, mutta esimerkiksi itse lämpöpumppukoneikon tekniseen 
tasoon voi vaikuttaa vain rajallisesti valitsemalla parhaan markkinoilla olevan ratkaisun. 
6.8.1 Lämpötilaero ja lämpöpumpun lämpökerroin 
Lämpöpumpun lämpökerroin vaihtelee eri kytkentävaihtoehdoissa, sillä eri kytkennällä 
myös lämmönlähteen lämpötila ja siitä otettava teho on erisuuruinen. Lämpökertoimien 
suuruuksia voidaan kuitenkin arvioida vuosikeskiarvojen kautta: kytkentävaihtoehdolla 1 
laskennallinen COP-luvun keskiarvo oli 4,32 ja vaihtoehdolla 2 COP-vuosikeskiarvo oli 
2,24 kylmäaineella R134A. Alhainen lämpökerroin pienentää saatuja säästöjä ja lisää ris-
kiä sähkönhinnan nousulle. 
 
Lämpötilaeroihin lämpöpumpun lämmönlähteiden ja lämpönielun välillä voi vaikuttaa 
vain palaavan kaukolämpöveden osalta. Lämpöpumppu on oheisprosessi ja sen lämmön-
lähteiden virtaamiin sekä lämpötiloihin vaikuttaminen lämpöpumppuprosessin optimoi-
miseksi vaatisi muutoksia pääprosessin mekaanisen massan valmistukseen. Tämän 
vuoksi lämpöpumppu on sovitettu mahdollisimman vähäisin muutoksin olemassa ole-
vaan järjestelmään, sillä pääprosessin muuttaminen ei ole realistista. 
 
Palaavan kaukolämpöveden lämpötilatason lasku muutamalla asteella parantaa lämpö-
pumpun keskimääräistä lämpökerrointa muutamilla kymmenyksillä vuositasolla auttaen 
lyhentämään investoinnin takaisinmaksuaikaa. Kaukolämpöverkon lämpötilan laskemi-
nen jo itsessään ilman lämpöpumppua säästäisi energiaa, mutta kulutus ja verkoston tek-
niset rajoitteet asettavat haasteita. 
6.8.2 Tilavaatimus, talotekniset työt ja koneikon sijoittaminen 
Energiataloudellisesti, investoinnin suuruuden puolesta ja puhtaasti tilan riittävyyden 
vuoksi lämpöpumpun sijoittamista tutkittiin lähes yksinomaan olemassa olevan massa-
tehtaan alakertaan. Näin ollaan lähellä lämmönlähdettä, putkivedot ovat lyhyet ja pysty-
tään hyödyntämään olemassa olevaa lattiatilaa sekä välttämään rakennusteknisiä töitä. 
Lämpöpumpun tilavaatimus vaihtelee eri toimittajien välillä ja on vahvasti sidoksissa 
lämpöpumppujärjestelmän yksikköjen määrään.  
 
Kiertoaineella R134A olevat lämpöpumput toimivat lähtökohtaisesti alhaisemmassa pai-
neessa ja ovat siten kevyempirakenteisia kuin kiertoaineella NH3 toimivat lämpöpumput. 
Lämpöpumpputoimittajien antamien tietojen perusteella ja kemikaalilainsäädännön 
vuoksi ammoniakkikoneikolle tarvitaan erillinen betonipeti sekä konehuone. Perustukset, 
korkea painetaso ja talotekniset vaatimukset nostavat NH3-koneikon investointia, jonka 
vuoksi NH3-koneikot eivät tulleet lopullisessa valinnassa kyseeseen. Lämpöpumpputoi-
mittajalta varmistettiin kiertoaineen R134A olevan ihmiselle vaaraton ja soveltuvan näin 
olemassa olevaan tuotantotilaan. Samalla varmistettiin, ettei kiertoaineen R134A käyt-
töön ole tulossa lähiaikoina rajoituksia.    
 
Itse lämpöpumpun sijoittelun lisäksi olisi sijoiteltava uudet jäteveden lämmönvaihtimet. 
Yhteensä näitä vaihtimia tarvittaisiin 2x100% mitoituksella neljä, kaksi kumpaankin lin-
jaan. Kiertopiirin putkistosuunnittelua ei toteutettu vielä osana kannattavuusselvitystä, 
mutta silläkin on oma tilavaatimuksensa. Lattiatilaa vaatii myös kiertopiirin pumppu ja 





6.8.3 Liitynnät ja tarvittavat putkityöt 
Lämpöpumpputoimittaja toimittaa lähtökohtaisesti pelkän lämpöpumppukoneikon omine 
automaatiojärjestelmineen rahdattuna paikan päälle. Tilaajan vastuulle jää putkilinjojen 
suunnittelu, rakentaminen, koneikon sähköistäminen sekä kytkentä omaan automaatiojär-
jestelmään. Kytkentävaihtoehdossa 2 lämpöpumpun lisäksi tarvittavat putkilinjat, instru-
mentointi sekä lämmönvaihtimet olisivat kytkentävaihtoehtoa 1 vähäisempiä.  
 
Optimitehoaluetta pienemmillä mitoitustehoilla riittäisi kytkeytyä massatehtaan sisälle 
tulevaan kaukolämpöverkon palaavaan linjaan. Optimitehoalueella kuitenkin massateh-
taan sisään tuleva kaukolämmön paluuhaaran putkikoko ei riitä tarvittavalle virtaamalle, 
jonka vuoksi investointikustannukset ja rakentaminen on arvioitu suoritettavan viereiseltä 
putkisillalta kaukolämmön runkoputkelta. 
 
Lämmönlähteen osalta kytkentävaihtoehdoissa on liityntöjen suhteen eroa, sillä kytken-
tävaihtoehdossa 1 tulee rakentaa erillinen kiertopiiri instrumentteineen, säätöineen ja lait-
teineen. Kiertopiirin kokoa voidaan optimoida yleisessä laskennassa käytetyistä alkuole-
tuksista (Taulukko 10). Taulukosta huomataan, että kiertopiirin oikealla mitoituksella on 
melko suuri vaikutus höyrystimen toimintalämpötilaan ja COP-luvun kautta koko inves-
toinnin takaisinmaksuaikaan. DN200 ja DN250 putkikokojen välillä ei ollut enää takai-
sinmaksuajan suhteen suurta merkitystä, joten DN200 lienee optimaalisin putkikoko kier-
topiirille. Suuremmat kiertopiirin virtaamat kasvattavat lämmönvaihdin- ja pumppuin-
vestointeja. 
 
Laskennallinen COP-luku saadaan nostettua kiertopiirin suurella putkikoolla suuriin lu-
kemiin, mutta sen toteutuminen käytännössä on kyseenalaista lämpöpumpun höyrystimen 
maksimisisääntulolämpötilan vuoksi, mikä vaihtelee riippuen lämpöpumpputoimitta-
jasta. Käytännössä lämpöpumpulla on vaikeaa saavuttaa jatkuvassa käytössä yli 5 COP-
arvoja. Suuremmasta kiertopiirin massavirrasta on apua säädettävyydessä ja lämpöpum-
pun energiatehokkuudessa, mutta suurempi putkikoko nostaa tilavaatimusta ja investoin-
tia sekä pumpun että putkiston osalta.  
 
Taulukko 10: Kiertopiirin mitoittaminen ja sen vaikutus COP-lukuun sekä takaisinmaksuaikaan 
(PSK 2009, Sweco 2017) 
Putkikokovaihtoehdot DN150 DN200 DN250 
Maksimi virtausnopeus PSK:n 
mukaan [m/s] 
2,5 2,8 3,2 
Maksimi massavirta [kg/s] 48 92 165 
Jäteveden lämmönvaihtimien 
lämpötilaero [°C] 
22,4 11,7 6,5 
Laskennallinen COP vuosikes-
kiarvo [-] 
4,3 8,0 9,9 
Korollinen takaisinmaksuaika 
lämpöteholla 5,5 MWth 
[vuotta] 





Kytkentävaihtoehdossa 1 tulee kytkeä massainen jätevesi uusille lämmönvaihtimille. Sa-
malla uusille lämmönvaihtimille on järkevää rakentaa ohitukset poikkeavien ajotilantei-
den ja lämmönlähteen lämpötehon säätämisen vuoksi. Uusilta lämmönvaihtimilta putki-
linjat rakennettaisiin olemassa oleville jäteveden jäähdyttimille. 
 
Putkilinjakytkentöjen lisäksi lämpöpumppukoneikko tulee sähköistää tilaajan toimesta. 
Tehtaan henkilökunnan arvion mukaan olemassa olevissa sähkönjakeluissa ei ole tilaa 
optimimitoitustehon lämpöpumppukoneikon vaatimalle sähkötehokapasiteetille, jolloin 
lämpöpumpulle olisi rakennettava uusi suurjännitelähtö muuntajajärjestelmineen. Tämä 
osoittautui tarkemman selvityksen jälkeen merkittäväksi hankekuluksi. 
 
Lämpöpumpputoimitukseen sisältyy lämpöpumppukoneikon oma automaatio-ohjausjär-
jestelmä, yleensä PLC (Programmable Logic Controller). Tilaajan vastuulle jää lämpö-
pumpun ohjauksen kytkeminen tehtaan olemassa olevaan hajautettuun automaatiojärjes-
telmään niin, että lämpöpumpun ajaminen voidaan suorittaa olemassa olevalla tuotanto-
henkilöstön toimesta valvomoista. Tällöin säätö- sekä ajopisteet voidaan sovittaa ja opti-
moida muuhun prosessiin sopivaksi hajautettuun automaatiojärjestelmään tulevan pro-
sessitiedon avulla. Ulkoisten turvalukitusten rakentaminen saattaa vaatia osaltaan kytken-
tää olemassa olevaan automaatiojärjestelmään. Automaatiojärjestelmään olisi hyvä tuoda 
sähkön tuntihinnat, jotta lämpöpumpun käyttämää sähkötehoa voidaan tarvittaessa rajoit-
taa sähkön korkeiden tuntihintojen aikaan. 
6.9 Alustava hankebudjetti ja kannattavuus 
Laskentatulosten valikoituneen parhaan kytkentävaihtoehdon perusteella investoinnin 
alustava hankebudjetti on kerätty oheen (Taulukko 11). Kyseisellä investoinnilla on 
mahdollisuus saavuttaa yli 650 000 € suuruinen vuosittainen säästö joka muodostuu 
maakaasun käytön vähenemisestä. Ilman investointitukea laskettuna suora takaisinmak-
suaika on 2,2 vuotta ja vastaava korollinen takaisinmaksuaika 2,8 vuotta. Suora takai-
sinmaksuaika on TEM:n investointituella laskettuna noin 1,9 vuotta ja korollinen takai-
sinmaksuaika 2,4 vuotta. Jos jäteveden lämmönsiirtimet halutaan spiraalitekniikalla, 
nousee korollinen takaisinmaksuaika yli kolmen vuoden. 
 




Lämpöpumppu 750 000 
Uudet lämmönsiirtimet (2x100% Wide Gap)  105 000 
Huuhtelulaitteet 30 000 
Apulaitteet ja putkistot 75 000 
Asennukset ja kytkennät 35 000 
Sähköistys ja automaatio 130 000 
Suunnittelu ja valvonta  115 000 
Riskivaraukset (20%) 248 000 
Yhteensä ilman investointitukea 1 488 000 
  
TEM Investointituki (15%) 186 000 





Budjettiin varattiin 20 % riskivaraus, joka tasoittaa epävarmuutta investointituesta ja ar-
vion ulkopuolelle jääneistä ylimääräisistä hankekuluista. Jokainen budjetin osakustan-
nus arvioitiin kuitenkin erikseen niin tarkkaan kuin se on esiselvitysvaiheessa mahdol-
lista. Tarkempi kokonaishankekustannuksen arviointi vaatisi tarkempia tietoja sijoitte-
luun, urakoitsijoihin, aikatauluun ja tilaajan sisäisiin kustannuksiin liittyen. Päälaitteen 
toimittajan valinnan varmistuttua on mahdollista ottaa tarkemmin kantaa kokonaishan-
kebudjettiin, kun tarkempi tekninen ratkaisu tarvittavine lisälaitteineen on selvillä. 
6.10  Saavutettu energiasäästö ja vaikutukset CO2-päästöihin 
Tarkasteltaessa vuotuisia energiamääriä parhaan investointivaihtoehdon lämpöpumppu-
tuotannolla ja verrattaessa niitä aiemmin toteutuneisiin arvoihin, voitiin laskea vuosita-
solla säästetty energia. Tulokset on koottu oheen taulukkomuotoon, josta huomataan vuo-
tuisen nettosäästön olevan lämpöpumpun jätevedestä talteen ottama energia 19,1 GWh 
(Taulukko 12). Vastaavasti sähköenergian kulutus lisääntyisi 4,8 GWh ja maakaasun ku-
lutus vähenisi 23,9 GWh, kun otetaan huomioon kattilahyötysuhteen vaikutus. Todel-
liseksi nettoenergiansäästöksi tulisi nämä kaikki huomioiden 19,1 GWh primääriener-
giaa. Vuotuiset energiamäärät on esitetty havainnollisesti liitteenä olevissa piirakkadia-
grammeissa ennen ja jälkeen lämpöpumppuinvestoinnin. 
 
Lämpöpumppuinvestointi vähentäisi myös tehtaan tuottamia hiilidioksidipäästöjä vähen-
tyneen maakaasun käytön verran. Motivan CO2-laskentaohjeen mukaan maakaasun pääs-
tökerroin on 198 kgCO2/MWh, joka vastaa 198 tCO2/GWh (Hippinen 2012). Päästöker-
toimen ja maakaasun vuotuisen säästön tulona voidaan laskea CO2-päästöjen vähentymi-
nen, joka on noin 4 732 tonnia hiilidioksidia vuodessa. 
 
Taulukko 12: Vuotuinen energiasäästö 
 Ennen lämpöpumppua Lämpöpumpun jälkeen 
Jätevedenjäähdyttimien 







tama energia [GWh] 
0 19,1 
Lämpöenergiat yhteensä 





hyötysuhde 0,92) [GWh] 
0 23,9 
 





Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää teollisen kokoluokan lämpöpumppujen tekni-
seen toimivuuteen ja taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä tutkia niiden käyttöä te-
ollisuuden ylijäämälämmön hyödyntämisessä. Seuraavaksi esitetyt johtopäätökset on ja-
ettu kappaleen 6 lämpöpumppuhankkeen päätelmiin ja yleisiin kaikkia teollisen kokoluo-
kan lämpöpumppuja koskeviin päätelmiin.  
7.1 Päätelmät Kirkniemi-hankkeen analyysistä 
Lämpöpumppuinvestoinnilla voidaan saavuttaa taloudellisia säästöjä ja houkutteleva in-
vestoinnin takaisinmaksuaika, joka oli Kirkniemi-hankkeen tapauksessa 2,8 vuotta ilman 
investointitukia. Samalla on mahdollista saavuttaa korkeampi energiatehokkuus ja pie-
nentää päästöjä. Lämpöpumpun lämpökerroin, vaihtoehtoiset kustannukset, tekniikka, 
kytkentä ja liitynnät vaihtelevat tapauskohteisesti ja vaikuttavat merkittävästi lämpö-
pumppuinvestoinnin takaisinmaksuaikaan. 
 
Tämän diplomityön käytännön analyysissä lämpöpumppukoneikko muodosti vain alle 
puolet koko hankekuluista. Esimerkkiprojektin tapauksessa optimimitoitustehoa alhai-
sempien lämpöpumppujen oheiskulujen osuus voisi nousta jopa 60 - 70 % suuruiseksi 
koko investoinnista. Suuri osa oheiskuluista on melko kiinteitä lämpöpumpun kokoluo-
kasta riippumatta. Oheiskulujen arvio kokonaisinvestoinnista on syytä tehdä tarkasti, sillä 
suuret oheiskulut rajaavat toteuttamiskelpoiset hankkeet melko suureen teholuokkaan.   
 
Kahden kytkentävaihtoehdon laskentatulosten eroista huomataan, miten tärkeää on läm-
mönlähteen tasainen saatavuus sekä lämmönlähteen ja lämpönielun kuorman ajoittumi-
nen samalle ajanhetkelle. Kytkentävaihtoehdossa 2 lämmönlähde oli ajoittain pois käy-
töstä talvella, juuri tärkeimmän lämmityskauden aikaan, joka söi investoinnin kannatta-
vuutta. Vastaavasti kesällä samassa kytkentävaihtoehdossa lämpötehoa olisi ollut saata-
villa lämmönlähteestä erittäin paljon, mutta siitä ei ollut hyötyä kaukolämpökuorman 
puuttuessa. 
 
Lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuuden kannalta paras ratkaisu ei ole aina sama kuin 
energiataloudellisesti paras vaihtoehto. Kirkniemi-hankkeen tapauksessa huomattiin kyl-
mäaineella R134A olevan lämpöpumpun olevan kannattavuudeltaan parempi kuin ener-
giatehokkaampi ammoniakkitekniikka, kun haluttiin arvostaa investointia mahdollisim-
man alhaisella korollisella takaisinmaksuajalla. 
 
Tutkittaessa vaihtoehtoisia lämmönlähteitä lämpöpumpulle huomattiin, että helpot ja hy-
vät lämmönlähteet ovat jo hyödynnetty prosessissa tai niiden hyödyntämättömyyteen on 
perustellut syyt, kuten esimerkiksi maantieteellinen sijainti. Lämpötilatasot vaikuttavat 
lämpöpumpun COP-lukuun ja korkea COP-luku vähentää sähkön hinnan vaikutusta läm-
pöpumppuinvestoinnin kannattavuuteen. Vastaavasti alhainen COP-luku lämpöpum-
puilla lisää sähköenergian hinnannousun riskiä ja se voi pahimmassa tapauksessa tehdä 
investoinnista kokonaan tappiollisen. 
 
Esimerkkitapauksessa kytkentävaihtoehdossa 1 lämpöpumppukoneikon ulkopuolisen 
kiertopiirin suunnittelu vaikutti lämpöpumpun höyrystimen lämpötilatasoon ja sitä kautta 
laskennalliseen COP-lukuun. COP-luku puolestaan vaikutti vuotuisiin säästöihin ja in-
vestoinnin kannattavuuteen. Lämmönvaihtimien likaantuminen on riski esimerkkitapauk-




Lämpöpumpputoimittajat eivät yleensä ota kantaa lämpöpumppukoneikon ulkopuolisiin 
kysymyksiin, joten liityntöjen suunnittelu ja toteuttaminen jää tilaajalle.  
7.2 Päätelmät yleisesti teollisen kokoluokan lämpöpumpuista 
Teollisen kokoluokan lämpöpumppujen perustekniikka on ollut saatavilla jo pitkään. Uu-
sien lämpöpumppuhankkeiden toteuttamiskelpoisuus riippuu paljon lämmönlähteen läm-
pötilatasosta. Sopivilla lämpötilatasoilla ja kalliin vaihtoehtoisen lämmöntuotantomuo-
don tapauksessa voidaan saavuttaa houkuttelevia vain parin vuoden luokkaa olevia takai-
sinmaksuaikoja, jotka lähestyvät teollisuuden kovia vaatimuksia takaisinmaksuajoille. In-
vestointipäätöksiin vaikuttaa teollisessa kokoluokassa paljon referenssitiedot vastaavista 
hankkeista. 
 
Viime vuosina mekaaniset lämpöpumput ovat olleet absorptiolämpöpumppuja suositum-
pia johtuen edullisesta sähköenergian hintatasosta suhteessa muiden energiantuotanto-
muotojen hintaan. Kehitystä kuvaa kaukokylmäliiketoiminnata, joka esimerkiksi aloitet-
tiin Helsingissä absorptiokoneilla, mutta nykyään suositumpia ovat mekaaniset lämpö-
pumput.  
 
Höyryn suoraa mekaanista komprimointia ja höyryejektoria käytetään tyypillisten sovel-
lusalueidensa, joita ovat haihduttimet ja lämmöntalteenottoratkaisut, ulkopuolella melko 
vähän. Näitä tekniikkoja voitaisiin kuitenkin hyödyntää muissakin sopivissa kohteissa. 
Prosessien suunnittelun ja säätötekniikan kehittyminen on vähentänyt teollisuuskohteissa 
saatavilla olevan höyryejektorille soveltuvan ylimääräisen matalapainehöyryn määrää. 
 
Teollisen kokoluokan lämpöpumppujen menekki on vähäistä verrattaessa kiinteistökoko-
luokkaan, mutta osoittanut piristymisen merkkejä viime aikoina. Pohjoismaiden teolli-
suuslämpöpumppujen markkina on pääosin muutaman pohjoismaisen lämpöpumpputoi-
mittajan hallinnassa. Lämpöpumppujen hinnoissa esiintyi silti alueellisiakin eroja poh-
joismaissa. Lämpöpumput ovat lämmöntuotantokapasiteetin hinnan suhteen edullisia 
suhteessa muihin lämmöntuotantomuotoihin, kuten CHP-voimalaitoksiin ja lämpökes-
kuksiin. Lämpökeskuksista vain kaasukattilat liikkuvat samassa hintaluokassa ja ainoas-
taan sähkökattilat ovat edullisempia. Tämä on mielenkiintoinen huomio, sillä lämpöpum-
put pystyvät parhaimmassa tapauksessa kuitenkin kilpailemaan muuttuvien tuotantokus-
tannusten suhteen jopa CHP-lämmöntuotannon kanssa, vaikka siinä tapauksessa vaadi-
taan lämpöpumpulle varsin optimaalisia olosuhteita. Samalla tulee muistaa, että lämpö-
pumput eivät toimi itsenäisinä lämmöntuottajina, vaan tarvitsevat lämmönlähteen. 
 
Mekaaniset lämpöpumput toimivat parhaiten pienissä lämpötilaeroissa, jolloin lämpöker-
roin on suurimmillaan. Aina kuitenkaan suurempi lämpökerroin ei tee investoinnista kan-
nattavampaa, sillä tämän diplomityön käytännön analyysissä päädyttiin lämpökertoimel-
taan huonompaan, mutta kannattavuudeltaan parempaan kylmäainetekniikkaan johtuen 
edullisemmasta investointikustannuksesta. Lämpöpumppujen huomioiminen uusia lai-
toksia suunniteltaessa edistäisi prosessien optimointia niille sopivaksi.   
 
Lämpöpumppuja on tutkittu melko paljon ja akateemisia julkaisuja löytyy erilaisista läm-
pöpumppukonsepteista ja kylmäaineista aina monivaiheisiin prosesseihin asti. Siitä huo-
limatta lämpöpumppujen toiminnasta todella pienissä ja paljon vaihtelevissa lämpötila-
eroissa löytyi vain vähän tutkimuksia. On olemassa julkisia, ilmaisia simulointiohjelmia, 
joiden avulla prosessin käyttäytymistä voi mallintaa. Lämpöpumppuvalmistajilla on omat 





Yhteenvetona voidaan sanoa, että lämpöpumpuissa on valtavasti potentiaalia osana muuta 
energiantuotantoa. Lämpöpumpuilla on mahdollista parantaa olemassa olevien teolli-
suuslaitosten energiatehokkuutta ja -taloudellisuutta. Lämpöpumput ovat tehokkain tapa 
hyödyntää edullista sähköenergiaa lämmöntuotantoon, jota voidaan odottaa olevan jat-
kossa saatavilla uusiutuvien sähköntuotantomuotojen lisääntyessä. Johtuen nopeasta 
kuormanmuutoskyvystä lämpöpumpuilla voidaan teoriassa ajaa vain kannattavan tuotan-
non rajahinnan alle jäävät tunnit, vaikka COP-arvon 4 yli olevilla lämpöpumpuilla tuo-
tannon rajahinta onkin nykymarkkinatilanteeseen nähden melko korkea. Näiden tekijöi-
den valossa on helppo uskoa lämpöpumpputekniikan yleistymiseen tulevaisuudessa var-
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Lämpöteholtaan yli 500 kW lämpöpumput pohjoismaissa (Energi Styrelsen 2014, 
Oilon scancool 2016, Friotherm 2016, Valor 2016) 




















mittaja Hyödyt / Lisätietoa 
Suomi Akaa Elenia 0,6  0,5  Savukaasut 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Johnson Controls, 
Caligo 
Lämpökattilan hyötysuhde + 10%* 
Suomi Espoo Fortum 2x23 78 2x7,5 8-20 Jätevesi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
R-134a 3,7-4,5 Friotherm -148 000 t CO2/v (arvio)* 








Friotherm Parantaa koko KL-järjestelmän tehokkuutta* 
Suomi Jepua Jeppo Biogas 0,75 80   Jätevesi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Oilon (scancool)  
Suomi Joensuu Joensuun Vesi 0,8 60   Jätevesi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Oilon (scancool)  
Suomi Lahti Kujalan komposti 0,76 75   Biokaasuprosessi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Oilon (scancool)  
Suomi Mäntsälä Mäntsälän sähkö (Nivos) noin 4 80   Datakeskus 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Calefa -40% CO2, halvempi KL-hinta* 
Suomi Pietarsaari Snellman 1,4 75   Prosessin jäähdytys 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Oilon (scancool)  





H2O-LiBr 1,1 Carrier Tuo lisätehoa LTO:n parantuessa* 
Suomi Riihimäki Valio 1,1 63   Prosessin jäähdytys 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Oilon (scancool)  
Suomi Sahalahti Fortum, Ruokasaarioinen 1,4 63   Prosessin jäähdytys 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Oilon (scancool)  
Suomi Seinäjoki Valio 3,2 70   Prosessin jäähdytys 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Oilon (scancool)  
Suomi Sipoo Arla Ingman 0,75 80   Prosessin jäähdytys 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Oilon (scancool)  
Suomi Turku TSE 2x20 85 2x14 7-20 Jätevesi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Friotherm 
-100 000 t CO2/v (laskettu todellisesta tuo-
tannosta)* 
Suomi Vaasa Vaasan Vesi 0,6 65   Jätevesi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
  Oilon (scancool)  
Suomi Salmisaari Helen   10x3,5  Kaukolämpövesi 
Absorptiolämpö-
pumppu 
   Käytetään kaukokylmän tuottamiseen kauko-
lämmöllä 
Ruotsi Göteborg Göteborg Energi (Rya verket) 2x50 + 2x30 70-90  12 Jätevesi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
R-134A    





  Oilon (scancool)  
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mittaja Hyödyt / Lisätietoa 
             
Ruotsi Tukholma Fortum Sverige 
4x27 + 2x24 + 
4x25 





3,21; 2,86; 2,68 Friotherm  
Ruotsi Malmö Sysav 2x9,5 59  24 Savukaasut 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 









2,8-3,1 Star Refrigeration -4ME, -13 000 tn CO2* 







 Oilon (scancool)  
Norja Oslo Oslofjord Värme (Sandvika) 2x6,5 78 2x4,5 4-10 Jätevesi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
R-134a 3,1 Friotherm 
10% hajautetusti tuotetun viilennyksen teho-
tarpeesta* 
Norja Oslo Skoyen Vest 9,75 90  5-10 Jätevesi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
R-134a 2,83 Friotherm  
Norja Trondheim NTNU 1,1    Datakeskus     Energiansäästö 5 GWh/v* 
Norja Oslo 
Baerum Fjernvarme (Fornebu 
airport) 
5,4 75 1,8 5 Merivesi 
Mekaaninen lämpö-
pumppu 
R-134a 3,0-5,2 Friotherm  





R-1234ze 2,7 (4,4) Friotherm Kyky tuottaa kesällä 20MW kaukokylmää 









Lämpöä lisätään kiertoaineeseen sekä komp-
rimoinnilla että polttoprosessi ja sähkövas-
tuskattiloilla 





 4,5-5  
20% halvempi kaukolämpö*, Toimii kausiläm-
pönä 
Tanska Bjerringbro  Bjerringbro Varmevaerk 2,1 40-70  27-63 Savukaasut 
Absorptiolämpö-
pumppu 
H2O-LiBr 1,7 SEG 
Lämpöpumppu toimii kaasumoottorin pe-
rässä 





2,5-3,1 Advansor  
Tanska Thisted Thisted Varmeforsyning 12 40-60  22-44 Maalämpö 
Absorptiolämpö-
pumppu 
H2O-LiBr 1,7 SEG 
Käyttää kuumaa vettä, jota keitetään jätteitä 
polttamalla  







6,9 Johnson Controls 





 4,5-5  Toimii kausilämpönä 









Vestforbrænding Varmeværk 32 60-80  115-65 Savukaasut 
Absorptiolämpö-
pumppu 
H2O-LiBr 1,7 Götaverken Miljö  







4,5-5 Advansor Toimii kausilämpönä 
* Hyödyt Valor selvityksestä Suuret lämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä          
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Ulkolämpötilaa vastaava KL-teho ja tuotantorakenne
Lämpöpumppu CHP biomassa CHP hiili Hakelämpökeskus CHP, Kaasu
Lämpökeskus, kaasu Lämpökeskus, öljy Lämpökeskus 2, öljy Ulkolämpötila [°C]
Liite 2 (1/1) 
  




Kytkentävaihtoehdon 1 Coolpack-simulointi 
 
  




Kytkentävaihtoehdon 2 Coolpack-simulointi 
 






























Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet KL-verkon paluu LT-pudotus 0
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet KL-verkon paluu LT-pudotus 0
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet KL-verkon paluu LT-pudotus 5
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet KL-verkon paluu LT-pudotus 5
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet KL-verkon paluu LT-pudotus 10
Liite 4 (1/7) 































Sähkön hinnan vaikutus takaisinmaksuaikaan
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Sähkön hinnan kerroin 0,8
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet Sähkön hinnan kerroin 0,8
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Sähkön hinnan kerroin 1
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet Sähkön hinnan kerroin 1
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Sähkön hinnan kerroin 1,2
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet Sähkön hinnan kerroin 1,2
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Sähkön hinnan kerroin 1,5
Kytkentävaihtoehto 2, R134A Vanhat jätevedenjäähdyttimet Sähkön hinnan kerroin 1,5
Liite 4 (2/7) 

















































Likaantumisen herkkyys, 1vk pesusykli, pesuaika 2h
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 1x100% Spiraalivaihtimet Likaantumissimulointi 100-60%
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 1x100% Spiraalivaihtimet Likaantumissimulointi 100-70%
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 1x100% Spiraalivaihtimet Likaantumissimulointi 100-80%
Liite 4 (3/7) 


















































Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Investointikulun kerroin 0,8
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Investointikulun kerroin 1,2
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Investointikulun kerroin 1
Liite 4 (4/7) 


















































Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Carnot-hyötysuhde 0,384
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Carnot-hyötysuhde 0,48
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Carnot-hyötysuhde 0,576
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Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet TEM investointituki 0%
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet TEM investointituki 15%
Liite 4 (6/7) 

































Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Kaasun hintakerroin 0,8
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Kaasun hintakerroin 1,2
Kytkentävaihtoehto 1, R134A Uudet 2x100% Wide Gap-vaihtimet Kaasun hintakerroin 1
Liite 4 (7/7) 
























































































































































































































































Kytkentävaihtoehto 1 lämmönlähteen tehon aikavaihtelu
Höyrystinteho
Liite 5 (1/2) 

























































































































































































































































Kytkentävaihtoehto 2 lämmönlähteen tehon aikavaihtelu
Höyrystinteho
Liite 5 (2/2) 




Jäteveden vuotuisen energian jakautuminen ennen lämpöpumppua 
32,0
44,5
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Lämpöpumpun talteen ottama energia [GWh]
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